ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL MARASESTI

HOTARAREANR. 22
din 09.03.2022

privind : aprobarea documentatiei pentru delegarea prin concesiune a Serviciului de Iluminat
Public al orasului Marasesti, prin procedura simplificata

Consiliul Local al orasului Marasesti, judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara ;
Vazand :

-Hotararea Consiliului local Marasesti nr. 38 din 26.08.2003 privind infiintarea Serviciului de
Iluminat Public din orasul Marasesti E

-Hotararea Consiliului local Marasesti nr. 7 din 29.01.2015 privind aprobarea modalitatii de
gestiune a Serviciului de lluminat Public al orasului Marasesti;

- contractul de servicii inregistrat sub nr.17.274/05.10.2021 incheiat intre UAT Marasesti si
Societatea Spes Consulting SRL avand ca obiect servicii de consultanta in vederea delegarii gestiunii
Serviciului de Tluminat public din orasul Marasesti ;

- documentatia intocmita de Societatea Spes Consulting SRL , inregistrata la nr. 71 7/13.01.2022;

- raportul nr. 3467 din 17.02.2022 intocmit de Comisia de coordonare si supervizare pentru
pregatirea si planificarea contractului de delegare a Serviciului de Iluminat Public din orasul Marasesti
prin care isi insuseste studiul de fundamentare privind modalitatea de gestiune a Serviciului de [luminat
public din orasul Marasesti , precum si documentatiei pentru delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat
Public din orasul Marasesti, intocmite de Spes Consulting SRL  si propune aprobarea lor de catre Consiliul
local Marasesti; | '
- referatul intocmit de Comisia de coordonare si supervizare pentru pregatirea si planificarea
contractului de delegare a Serviciului de Iluminat Public din orasul Marasesti, privind stabilirea procedurii
de atribuire pentru delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public, inregistratla nr. 4316 din 1.03.2022
- referatul'de aprobare al Primarului orasului Marasesti, inregistrat la nr. 3517 din 17.02.2022 intocmit
in calitate de initiator al proiectului de hotarare ; :
- raportul de specialitate  intocmit de Biroul achizitii, management proiecte , inregistrat la nr.
_din 2022 cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru
delegarea gestiunii Serviciului de lluminat Public din orasul Marasesti; -
Luand act de avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si
patrimoniu, administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, al Comisiei pentru studii,
prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant,
sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte si al Comisiei pentru administratie locala,
juridica, ordine publica, drepturile omului;

Constatandu-se ca s-au respectat prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica;

In baza prevederilor:

-art. 8 alin.(1) si alin (2) lit. a) si h) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile cormunitare de utilitati publice,
cu modificarile ulterioare; ' ‘

art. 7, alin. (2), art.10, litera f), art. 11, lit. b) si art. 18, alin (2) din Legea Serviciului de iluminat public nr.
230/2006; .

- Ordinului Autoritatii -Nationale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice nr.
86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;

- Ordinului Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice nr.
87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; , ,

- Ordinul nr. 93/2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemelor de
distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

In temeiulart. 129 alin. (2), lit"d” si alin. (7), lit”n”, art. 139 alin. (3) lit."e” si art.196, alin.(1), lit.”a” din




‘Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ
HOTARASTE:

Art.1.-Se aproba Studiul de fundamentare privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat
public din orasul Marasesti, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare .al Serviciului de iluminat public al
orasului Marasesti, conform Anexeinr. 2,, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. - Se aproba Docunientatia de atribuire aServiciului de iluminat publlic al orasului Marasesti,
conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare. , .

Art4. - Se aproba Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al orasului
Marasesti,in forma prevazuta in Anexa nr.4, care face parte integranta din prezenta hotarare. o
ArLS. - Se aproba Inventarul bunurilor imobile si mobile aferente Serviciului de iluminat public al
orasului Marasesti, conform Anexei nr.5, care face parte in_tegranta'din prezenta hotarare. .
Art.6. - Sé aproba modelul Procesului verbal privind predare-primirea bunurilor concesionate,
necesare realizarii Serviului de iluminat .publlic al orasului Marasesti , conform Anexei nr.6 , care
face parte integranta din prezenta hotarare. . o

Art.7. - Se aproba indicatorii de performanta ai Serviciului de iluminat public al orasului Marasesti,
conform Anexei nr.7, care face parte integranta din prezenta hotarare. , '
Art.8.- Se aproba desemnarea in Comisia de evaluare. a ofertelor pentru licitatia publica organizata in
conditiile prevazute de lege , ca reprezentanti ai Consiliului local Marasesti , pe dl :

consilier local- in calitate de titular sidl -~ ___‘consilier -in calitate de supleant. _
Art.9. - Se imputerniceste domnul Chitic Valerica - Dorel , Primarul orasului Marasesti , sa semneze
procesul verbal de predare primire a inventarului bunurilor aferente-serviciului si contractul de delegare
a gestiunii Serviciului de iluminat public al orasului Marasesti. . o _
Art.10.- Odata cu aplicarea prezentei Hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararile Consiliului local
Marasestinr. 116/2012 si111/2018, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art.11.- Primarul prin compartimentele de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului

orasului Marasesti vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarar _ 7 v
Art. 12. - Prezenta hotirire se comunici prin. grija Compartimentului juridic, monitorizare prqcéduri
a,dministrative ,dupa cum urmeaza : '

- Institutiei Prefectului - judetul Vrancea:

- - Primarului orasului Marasesti;”

Avizat, “
Secretar genéral ,
Dumitru Vasilica-Violeta

Nr. 717/13.01.2022
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Acest document a fost elaborat de SPES CONSULTING SRL pentru a fi utilizat numai de catre Client,
conform principiilor de consultanta general acceptate, a bugetului si-a termenilor de referinta in
legatura cu care s-a ajuns la un acord intre Centrul de Idei si Solutii Financiare si Client. Nicio terta
parte nu poate utiliza in scop comercial informatii, date-si analize din acest document fara un
acord scris expres acordat anterior de catre Client si de catre Centrul de Idei si Solutii Financiare.
Acordul Centrul de Idei si Solutii Finaniciare este obligatoriu pentru Informatiile si datele cu
caracter conceptual, strategic, design, modul de structurare si prezenture, precum si analizele
efectuate. Preluarea acestora de catre terte parti poate constitui concurenta neloiala, astfel cum a
* fost prevazuta de Art. 2 din Legea nr. 11 /1991, in sensul ca poate produce pagube constand in
restrangerea elementelor de unicitate si avantajcompetitiv.



[ Preambul

Prezentul studiu de fundamentare are ca principal scop analiza deciziei de
concesionare a serviciilor de administrare si operare a serviciului public de iluminat
din Orasul MARASESTI Judetul VRANCEA, in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.,

Astfel, studiul elaborat va analiza in principal necesitatea si oportunitatea realizarii
optiunilor de exploatare a infrastructurii detinute-de catre Orasul MARASESTI.

Studiul de fundamentare este destinat, in principal, comisiei de coordonare si
supervizare pentru pregatirea si planificarea fiecarui contract de concesiune,
prevazut la ART. 2 din HG 867/2016.

Cadrul legal de elaborare a studiului

Prezentul studiu de fundamentare a fost elaborat in concordanta cu urmatoarele acte
normative:

- LEGE Nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrari si
concesiunile de servicii - cu completarile si actualizarileulterioare;

- HOTARARE Nr: 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a preve‘derilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii - cu completarile si actualizarile
ulterioare;Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
republicatd, cu modificirile si completarileulterioare;

- Legeanr. 230/2006 a iluminatului public, cu modificirile sicompletarile
ulterioare;

- H.G.nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei Nationale pentru Accelerarea
Dezvoltare a Serviciilor Comunitare de UtilitatiPublice;

- Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
iluminatpublic;

- Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
iluminatpublic; :

- Ordi‘nulnr.77/2007privindaprobareaNormelormetodologicedestabilire,
ajustare sau modificare a valorii a'ctivitépilor serviciului de iluminat public.

- Legeanr.233/2016 privind parteneriatulpublic-privat;
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Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-
privat;

Directiva 2014 /23/UE a Parlamentului Europe'ar_l si a Consiliului din 26 februarie
2014 privind atribuirea contractelor deconcesiune;

DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din
26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei
2004/18/CE;

DIRECTIVA2004/18/CEAPARLAMENTULUIEUROPEANSIACONSILIULUIdin
31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de
achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii; :

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - cu completarile si actualizarile
ulterioare;

Legeanr. 215/2001 privind administratia publicalocala;

Legeanr. 273/2006 privind finantele publicelocale;

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic alacesteia;
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

Legea nr. 31/1990 privindsocietatile;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in
domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii
concurentei nr.21/1996;
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. Aspectegenerale

3.1. lluminatul public - necesitate si tendinte
Realizarea unui iluminat corespunzitor determin3 in special reducerea cheltuielilor
indirecte, reducerea numarului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de
accidente rutiere, reducerea numirului de agresiuni, imbunatatirea climatului social si
cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii .

Studiile efectuate pe plan mondial arati o imbunatatire continui a nivelului tehnic al
instalatiilor de iluminat public. Cresterea nivelului de iluminare determind cresterea
nivelului investitiilor si conduce la reducerea pierderilor indirecte datorate
evenimentelor rutiere.

Astfel, experienta unor tari vest europene arata ci pe durata noptii riscul de accidente
‘este de 1,6 ori mai mare fati de zi $i cu o gravitate mult mai mare (numirul de morti de
5,4, iar numarul de raniti de 2,1 ori mai mare fata de lumina naturald) . Asigurarea unui
iluminat corespunzitor poate conduce la o reducere cu 30 % a numdirului total de
accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45 % pe cele rurale si cu 30 %
pentru autostrazi. Totodatd, iluminatul corespunzitor al trotuarelor reduce substantial
numadrul de agresiuni fizice, conducand la cresterea increderii populatiei pe timpul
noptii.

Sistemele de iluminat stradal din tara noastri necesiti inci eforturi importante pentru
cresterea parametrilor lumino-tehnici, energetici si economici, pentru c3, in general,
nivelurile de luminant3 si iluminare pe baza cdrora sunt proiectate instalé;iile actuale
sunt reduse in raport cu normele europene, determinind o securitate scazutd a
traficului rutier si a circulatieipietonale.

Aglomerarile urbane au presupus in epoca moderna prelungirea activitatilor diurne cu
muit dincolo de apusul soarelui ca necesitati si stil de viatd. Daci la asta se adauga
nevoia omului de a-si contempla continuu realizirile este lesne de inteles preocuparea
pentru realizarea diverselor sisteme de iluminatpublic.

0 dati cu cresterea in intensitate a traficului rutier, ceea ce a implicat si perfectionarea
sistemelor de semnalizare, a aparut ca necesard o abordare serioas3 si profesionala a
iluminatului public atdt din partea specialistilor cat si a edililor. Aceasta activitate a
realizat o conjunctie fericiti cu eforturile institutiilor preocupate de combaterea si
- diminuarea fenomenului infractional.

O privire de ansamblu asupra conceptului de iluminat public ne ajuti si intelegem
functiunile,-arhitectura si costurile sale, ceea ce poate genera. strategii si solutii in
gestionarea Intregului sistem.
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Avantajele unui iluminat public de ¢alitate sunt:

* Scaderea costurilorcomunitatii

¢ reducereaaccidentelor

e reducereacriminalitatii

e utilizarea eficientd a retelei de drumuriorientare
e confort psihic sivizual

Raportul Comitetului European de lluminat, CIE 99, evidentiazi reducerea numirului de
evenimente rutiere, in cazul unui iluminat corespunzitor, cu:

* 30% pe drumuri urbane (traficmixt)

® 45% pe drumurirurale

¢ 30% peautostrazi

3.2. lluminatu! public in Orasul MARASESTI

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati
publice, sub reglementarea, conducerea, monitorizarea si controlul autoritatilor
admlmstratlel publice locale din Orasul MARASESTI, reprezentand o parte componenti
a infrastructurii tehnico-edilitare a acestei unitatiadministrativ-teritoriale.

Organlzarea si desfasurarea serviciului de iluminat public in Orasul MARASESTI trebuie
sd asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publici ale comunitatii locale,
dupd cum urmeaza:

* garantarea permanentei in functionare a iluminatului public prin fnd‘eplinirea
parametrilor proiectati si mentinerea lor in standardele invigoare;

e asigurarea sigurantei circulatiei rutiere sipietonale;

° cr’egtereagraduluidesecuritateindividualésicolectivéincadrulcomunité;ilor
locale;

® punerea in valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si
peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sirbitorilor
legale saureligioase;

* optimizarea consumului de energie, in paralel cu Imbunatatireacalitatii
1lum1natulu1 public din Orasul MARASESTI;

* realizarea unui raport optim calitate/cost si a unui echilibru intre riscurile si
beneficiile asumate prin contract; structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta
costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederilelegale;

soereluty mombrd
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° administrareacorectésieficientéabunurilordinproprietateapublicésia
banilor publici; - ‘

e ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatiivieti;

* sustinerea si stimularea dezvoltirii economico-sociale alocalitatilor;

* nediscriminarea si egalitatea tuturorconsumatorilor;

e dezvoltarea durabili a sistemului de iluminatpublic;

e liberul acces la informatii privind aceste serviciipublice;

* transparenta, consultarea si antrenarea in decizii acetatenilor.

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de
distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene,
fundatii, stalpi, "instalatii de legare la pamant, console, aparate de iluminat,
accesorii, conductoare, izolatoare,. cleme, ai*méturi, echipamente de comandj,
automatizare si misurare utilizate in iluminatulpublic.

3.3. Prezentarea infrastructurii detinute de catre entitatea contractanta — bunuri de

retur i _
In prezent stadiul in care se afla BENEFICIARUL este urmatorul:

- s-au inceput procedurile de delegare prin realizarea studiului deoportunitate
- s-a primit raspunsul favorabil pentru finantarea modernizarii sistemului de
iluminat pe baza de LED-uri, urmand ‘ca investitia sa se faca cu operatorul desemnat in

urma unei licitatii publice delucrari

Atentie:

s . Castiga:corul pr;)cedurii de delegare va avea dreptul sa execute lucrari
(proiectare+executie) pentru modernizarea si extinderea sistemului existent, la cererea
investitorului - exceptié in cazul in care finantarea este asigurata prin fonduri europene

(caz in care se va organiza o licitatie de lucrari conform legislatiai achizitiilorpublice).

- Beneficiarul are dreptul sa solicite lucrari de exttindere modernizare a

sistemului de iluminat al comunei, lucrarile avand sa fie achitateesalonat.
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- castigatorul procedurii de delegare va avea obligatia s3 intocmeasci
documentatia in vederea incheierii Contractului de folosinta a infrastructurii sistemului
de distributie a energiei electrice - in termen ‘de maxim 3 luni de la semnarea
contractului dedelegare; i

Prin bunuri de retur se intelege totalitatea bunurilor care au fost puse la dispozitia
concesionarului -de citre entitatea contractantd, in scopul executdrii lucririlor sau
furnizarii serviciilor care fac obiectul contractului de concesiune si care revin de plin
drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la Incetarea contractului de
concesiune.

In prezent sistemul de iluminat public din Orasul MARASESTI (inaintea procesului de
modernizare aflat in curs pe programul AFM) se prezinta conform detaliilor de mai jos.
Sistemul de iluminat public din orasul Sacueni este compus din :

- puncte de aprindere si cutii de distributie - din care se comand3 si sealimenteazi
cu energie electricd si sternul de iluminatul public;

- reteaua de alimentare cu energie electrica (aeriand sau subterani) - care asigura
transportul energiei electrice de la punctele de aprindere si de la cutiile de distributie la
aparatele deiluminat; ‘

- stalpii de iluminatpublic;

- prelungiri- (console) metalice - care asigurd prinderea pe stilp si orientarea
aparatelor de iluminat fata decarosabil; '

- .aparatedeiluminat.

|ATENTIONARE: in prezent ORAS-UL MARASESTI are in contractare un proiect_|

finantat prin AFM prin care se modernizeaza sistemul de iluminat actual‘
implementandu-se iluminatul pe LED.

soerelaly sombri
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I1l.  Fezabilitateatehnica

4.1. Informatiilegale
Cadrul legal aplicabil este prevazut de :

1. Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitdti publice-
republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare:

Art. 8 alin. (3} lit. d): ,In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera
serviciilor de utilitati publice, autorltatlle administratiei publice locale adopta hotarari
1In legaturd cu alegerea modalititii de gestiune a serviciilor de utilitati publice si darea in
administrare sau, dupa caz, punerea la dispozitie a sistemelor de utilititi publice
destinate furnizarii/prestariiacestora”.

Art. 22 alin. (1):,Gestiunea serviciilor de. utilititi publice reprezinta modalitatea de
organizare, functionare si administrare a serviciilor de utilitati publice in scopul
furnizarii/prestarii acestora in conditiile stabilite de autorititile administratiei publice
locale.

(2) Gestiunea serviciilor de  utilitati publice se organizeaza Si se
realizeaza In urmatoarelemodalitati:

a) gestiune direct3;
b) gestiunedelegata.

(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilititi publice se stabileste prin hotarari ale
autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in- functie de natura si
starea serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun raport pret/calitate, de
interesele actuale si de perspectiva ale unitatilor administrativ- teritoriale, precum si de
marimea si complexitatea sistemelor de utilitatipublice”.

Articolul 28 alin. (2):,,Gestiunea directa se realizeazi prin intermediul unor operatori de
drept public sau privat, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fara
aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016
privind achizitiile sectoriale si Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si
concesiunile de servicii, care pot fi:

b) societdfi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatd, cu modificirile si
completarile ulterioare, cu capital social integral al unitatilor administrativ- teritoriale,
infiintate de autorititile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective.”

Art. 28 alin. (21): , Autoritatile deliberative ale unititilor administrativ-teritoriale sau,
dupad caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitari cu obiect de activitate serviciile de
utilitati publice, in baza mandatului primit, pot Incredinta unui operator de drept privat

soerilats mombpd

Centrul de idei $i Solutii Financaare



iz
: ‘i . SC SPES CONSULTING SRL
' { . ULT'NG CUL RO 28147606:122-447-2011
” II _lasi, S0s. Nationald nr. 15, parter, cam 5 - (Cl3direa Mercury Business Center)
IS “Tel 0760 652810; 0760 652811; Fax: 0378 104304; E-mail: office@spes.cisifro

gestiunea serviciilor de utilitafi publice sau a uneia ori mai multor activitati din sfera
acestor servicii prin atribuirea directi a contractului de delegare a gestiunii, cu
respectarea urmatoarelor. conditii cumulative ce trebuie indeplinite atat la data
atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cat si pe toatd durata acestuicontract:

a) . unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare
intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in calitate de
actionari/asociati ai operatorului regional, prin intermediul asociatiei, sau, dupi caz,
unitatea administrativ-teritoriald, in calitate de actionar/asociat unic al operatorului,
prin intermediul adunarii generale a actionarilor si al consiliului de administratie,
exercitd un control direct si o influentd dominanti asupra deciziilor Strategice si/sau
semnificative ale operdtorului regional/operatorului in legiturd cu serviciul
furnizat/prestat, similar celui pe care il exerciti asupra structurilor proprii in cazul
gestiunii directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, dupi caz, desfasoara exclusiv activititi
din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de utilitéjci publice destinate satisfacerii nevoilor
de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competentd a unititilor
administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv a unititii administrativ-
teritoriale care i-a incredintat gestiuneaserviciului;

0 capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este detinut in
totalitate de unitatile “administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv de
unitatea administrativ-teritoriald; participarea capitalului privat la capitalul social al
operatorului regional /operatorului esteexclusi”. SR

2. Legea nr. 230/2006 a iluminatului_public, cu modificdrile si_completdrile
ulterioare

Articolul 16 alin. (1): ,Gestiunea serviciului de iluminat public se realizeaza prin
urmatoarele modalititi:

a) gestiune directs;
b) gestiunedelegata.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotirare a
consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a asociatiilor de
dezvoltare comunitara, dupa caz”.
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Articolul 17 alin. (1): ,Indiferent de forma de gestiune - adoptata, in virtutea
competentelor si atributiilor ce le revin potrivit legii, autorititile administratiei publice
locale pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a controla, dupi caz:

a) m0'duldefundamentareatarifelorsirespectareametodologieidestabilire,ajustare
sau de modificare a acestora, emise de ANRS.C;

b) modul de fndeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori si activitatile
desfasurate deacestia;

¢) calitatea si eficienta serviciului prestat, corespunzdtor indicatorilor de performanti a
serviciului, stabiliti conformlegii;

d) modul de administrare, de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune,
dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului de iluminatpublic.

(2) Activitatile specifice serviciului de iluminat public, indiferent de forma de gestiune
adoptata, se organizeazi si se desfisoard in conformitate cu prevederile regulamentului
propriu al serviciului de iluminat public si ale caietului de sarcini, elaborate si aprobate
de consiliile locale, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de asociatiile de
dezvoltare comunitara, dupa caz, in baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat
public si a caietului de sarcini-cadru, elaborate de AN.RS.C. si aprobate prin ordin al
presedintelui acesteia.”

Articolul 18 alin. (1): ,Gestiunea la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau al
asociatiilor de dezvoltare comunitara a serviciului de iluminat public, respectiv
exploatarea si functionarea infrastructurii aferente, se organizeazi astfel incat sa asigure
respectarea indicatorilor de performanti, a nivelurilor de iluminare si luminanta
prevazute de normativele specifice domeniului si tindnd seama-de urmatoarele:

a) marimea, gradul de dezvoltare si particularitafile economico-sociale alelocalitatilor;
b) starea sistemului de iluminat publicexistent;

c) posibilité;ilelocaledefinangareaexploatérii,intre;ineriisidezvoltériiserviciului$ia
infrastructurii tehnico-edilitare aferente.

(2) Propunerile de indicatori de performantd a’serviciului de iluminat public, elaborate
In conformitate cu prevederile art. 7, vor fi supuse unor consultari si dezbaterii publice
in urma cirora se va adopta solutia optima pentrucomunitate.

(3) Consiliile locale, asociatiile de dezvoltare comunitara sau Consiliul General al
Municipiului Bucuresti, dupi caz, vor aproba indicatorii de performanta, cu respectarea
prevederilor stabilite in acest scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat
public si in caietul de sarcini-cadru, care au caracterminimal.
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4) Regu]amentelepi’opriialeserviciului§icaieteledesarcinitreb’u_iesécuprindé
prevederi prin care se stabilesc cel putin urmatoarele:

a) nivelurile de ilvu‘minat, pe zone caracteristice;
b) indicatorii de perfdrmanjcé aserviciului;

c) conditiiletehnice;

d) infrastructura aferentaserviciului;

e) raporturileoperator-utilizator.”

Articolul 19 alin. (1) ,,In cazul gestiunii directe, autorititile administratiei publice locale
sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupi caz, isi asuma nemijlocit toate sarcinile si
responsabilititile cu privire Ia infiintarea, organizarea, finantarea, coordonarea,
administrarea, gestionarea, exploatarea si asigurarea functionarii serviciului de iluminat
public.

(2) Gestiunea directa se realizeazi prin intermediul unor operatori definiti conform
prevederilor Legii nr. 51/2006.”

Concluzia 1: Din perspﬂectiva legala, delegarea gestiunii serviciului public de
iluminat al Orasul MARASESTI intruneste conditiile legale necesare.

4.2. Premisele tehnice ale serviciilor/lucrarilornecesare

Obiectul concesiunii este Serviciul de luminat Public din Orasul M[\RA-SESTI, care
presupune urmatoarele actvitati:

2.1.1. Concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de lNuminat Public (SIP),proprietate
a Autoritatii delegatare ;

2:1.2. Intocmirea documentatiei tehnice pentru realizarea tuturor lucrarilor de investitii
conform legislatiei invigoare;

2.1.3. Intretinerea si menﬁnerea in functiune a sistemului de iluminat public;
2.1.4. Modernizarea sistemului de iluminat publiccare
2.1.5. Optimizarea consumului de energie electrica pentru iluminatulpublic;

2.1.6. Realizarea iluminatului ornamental festiv de sdrbatori prin montare /demontare
echipamente; )

2.1.7. Extinderea sistemului-de iluminatpublic;
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2.1.8. Preluarea reclamatiilor sistemului de iluminatpublic.

Gestionarea si administrarea serviciului de iluminat public se va exécuta astfel incat
sd se realizeze:

* verificarea si supravegherea continui a functionarii retelelor electrice de
joasd tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distributie si a
corpurilor deiluminat;

* corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerinteleutilizatorului;

* controlul calitatii serviciuluiasigurat;

* intrefinerea tuturor componentelor sistemului de iluminatpublic;

* mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemuluide -
iluminat public;

* masurile necesare pentru prevenirea deterioririi componentelorsistemului
de iluminat public;

* intocmirea sau reactualizarea, dupi caz, a documentatiei tehnice necesare
realizarii unei exploatari economice si in conditii desiguranta;

* respectarea instructiunilor furnizorilor deechipamente;

* functionarea instalatiilor de iluminat, in conformitate cuprogramele
aprobate;

* respectarea instructiunilor/procedurilor interne si  actualizarea
documentatiei;

* respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea
administratiei publice locale, in conditiile legii;

* functionarea pe baza principiilor de eficientd economica, avand ca obiectiv
reducerea costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat
public;,

* mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului si exploatarea eficienti a
acestora, prin urmdirirea sistematici a comportarii retelelor electrice,
echipamentelor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale,
realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilorcurente; .

* indeplinirea indicatorilor de performantd si calitate ai serviciului prestat,
specificati in regulamentulserviciului;

* incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese
de schimb, prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele
legale in vigoare privind achizitiile de lucriri sau debunuri;
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* dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficientd a sistemului de iluminat
public in conformitate cu programele de dezvoltare /modernizare elaborate
de catre consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea
administratiei publicelocale; -

" un sistem prin care sa poati primi informatii sau sa ofere consultanti si
informatii privind orice problema sau incidente care afecteazi sau pot
afecta siguranta, disponibilitatea si/sau alti indicatori de ‘performanta ai
serviciilor deiluminat; -

" asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat
si In numar suficient pentru Indeplinirea activitatilor ce fac obiectul
serviciului de iluminatpublic;

* urmadrirea si inregistrarea indicatorilor de performanta aprobati. pentru
serviciul de iluminat public se va face de citre operator pe baza unei
procedurispecifice;

" instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire
la reglementarile noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificarile
survenite la actele normative din domeniu. In termen de 60 de zile
calendaristice de la data incredintarii serviciului de .iluminat public,
operatorul va prezenta autoritatii administratiei publice locale modul de
organizare a acestuisistem;

* informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre . planificarea anuali a
reparatiilor sau a reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminatpublic.

Concluzia 2: Din perspectiva tehnica si a tipurilor de servicii/lucrari identificate
ca fiin necesare, delegarea gestiunii serviciului public de iluminat al Orasului
MARASESTI intruneste conditiile legalenecesare.

4.5. Resursele necesare exploatarii sioperarii

Pentru preluarea reclamatiilor

Pentru preluarea reclamatiilor si sesizirilor concesionarul va aloca un numar de telefon
public (linie- telefonica fixd) care va fi ficut cunoscut in mass-media. Preluarea
reclamatiilor se va face 24 ore pe zi inclusiv sirbatorile legale.

Intrefinere, mentenanti si monitorizarea sistemului de iluminat public (iluminat
pietonal-stradal, ornamental, ornamental festiv, arhitectural) pe toati perioada
contractului. Se va infiinta o unitate de interventie care si asigure asistenta tehnica.
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Pentru personal minim -.operatorul trebuie sa detina personal de specialitate, dupa
cum urmeaza :

- 1 responsabil tehnic cu executia (RTE)- atestat in domeniul electric , conform Ordin
ANRE nr.11/2003

- 1 responsabil sau contract cu o firma care asigura protectia si securitatea muncii
conform Ordin ANRE nr. 23/ 2013-art. 37

- 1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul IIA conform Ordin ANRE nr. 11/2013,
Ordin ANRE nr.23/2013

-1 1ng1ner/sub1ng1ner autorizat ANRE gradul [IB conform Ordin ANRE nr. 11/2013,
Ordin ANRE nr.23/2013

- 1 electricieni gr. IIB - autorizati ANRE conform Ordin nr.11/2013

Conform Ordin ANRE nr. 23 /2013, Ordin ANRE nr. 11/2013, precum si instructiunile
aferente H.G. nr. 34/2006 cu.completarile si modificarile ulterioare este obligatorie
atestarea si autorizarea persoanelor responsabile de indeplinirea contractului. Pentru
personalul nominalizat cu indeplinirea contractului, se vor prezenta dupa caz
urmatoarele documente: documente din care sa rezulte ca persoanele nominalizate sunt
angajate ale ofertantului sau, dupa caz angajament -de participare/ ‘declaratie de
disponibilitate al /ale persoanei / persoanélor responsabile pentru indeplinirea
contractului ( daca ofertantul nu are angajat astfel de persoana / persoane).;

Se va prezenta de catre fiecare ofertant in parte lista personalului utilizat pentru
lucrarile de modernizare, extindere, realizarea iluminatului ornamental festiv si
intretinerea-mentinerea sistemului de 11um1natpubhc

Pentru Utilaje

Ofertantii trebuie sa faca dovada detinerii (prin intermediul documentelor) a unei dotari
minime (ce poate fi prezentata sub diverse forme: in proprietate/inchiriere/alte forme
de detinere/ angajament de de punere la dispozitié) astfel cum aceasta este solicitata
pentru clasa 2 de atribuire a licentelor pentru prestatorii de servicii de iluminat utilitati
publice, prin Anexa 11 la H.G. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice , asa cum
sunt acestea specificate si in-caietul de sarcini, respectiv: autospeciala cu brat ridicator
telescopiccuoperarelainaltime16m- -minlbuc.Sevorprezentadocumentecare '
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atesta detinerea (dotare proprie/ inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) a
echipamentelor tehnice, utilaje instalatiile si echipamentele tehnice declarate.

Pentru Autorizatii si atestate

Ofertantii vor face dovada desfisuririi activititii pe baza licentelor eliberate de
»autorltatlle de reglementare competente: ANRE (Atestate: B, C1A, C2A), precum si a
atestatelor: IS0 9001, ISO 14001;

4.6. Concluzia fezabilitatiitehnice

Din analiza efectuata, consideram ca sunt intrunite premisele tehnice ce sustin delegarea
serviciului de iluminat public al Orasului MARASESTL

IV.  Fezabilitatea economica si financiara-

5.1. Optiunile economice ale atingeriiobiectivelor

5.1.1. Identificareaoptiunilor
Pentru atingerea obiectivului vizat, acela de a administra in conditii de maxima eflclenta

infrastructura detinuta, sunt posibile 2 scenarii/optiuni:

- Optiunea 1: administrarea si operarea acestuia de catre personalul propriu al
proprietarului infrastructurii - Orasul MARASESTI

- Optiunea 2: administrarea si operarea acestuia de catre o entitate terta selectata
conform legislétiei in vigoare (contract servicii in baza L98/2016 sau contract
delegare servicii conformL.100/2016)

5.1.2. Analiza comparativa a optiunilor
Analiza optiunilor este necesara pentru a asigura fezabilitatea economica si financiara a

modelului de urmat.

Analiza optiunii 1: administrarea si operarea acestuia de catre personalul propriu al
proprietarului infrastructurii - Orasul MARASESTI.

Aceasta optiune presupune ca administrarea si operarea sistemului public de iluminat
sa fie de catre personalul propriu al OrasuluiMARASESTI.
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La acest moment, aceasta optiune nu poate fi luata in calcul deoarece:

- Orasul MARASESTI nu detine resurse umane necesare asigurarii cerintelorlegale
- Orasul MARASESTI nu dinte resurse financiare pentru achizitionarea tuturor
resurselor materiale gestiunii acestuiserviciu

Analiza optiunii 2: administrarea si operarea acestuia de catre o entitate terta selectata
conform legislatiei in vigoare (contract servicii in baza L98/2016 sau contract delegare
servicii conform L100/2016).

Avantajele optiunii 2:

- Eficienta in exploatarea optima a infrastructurii pr1nspec1ahst1

- Economii de resurse prin apelarea la firme cu experienta in aceastaactivitate

- Exploatarea infrastructurii intr-un mediu concurential, de catre un operator
privat, fara riscul de a distorsionaconcurenta

- PosibilitateamaximizariibeneficiiloreconomiceobtinutedecatreOrasul
MARASESTI

- Posibilitatea impunerii unor obiective clare de atins princontract

Dezavantajele optiunii 2:

- Timpul alocat (necesar) pentru realizarea unei selectii pentru un operatorprivat

Analiza comparativa a optiunilor/scenariilor

Nr. crt. | Factor de comparatie Opti_unea 1 | Optiuﬁea 2

1 ' Costuri presupuse : 4 10

| Eficienta exploatarii 5 10

3 ' Profesionalismul activitatilor | 5 10
Distorsionarea concurentei (riscuri N
4 - ‘ concurentiale) - 0l 10 |

5 ' Maximizarea beneficiilor ) 5 10

0 minim | 10 maxim | 19 50
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Analiza comparativa a optiunilor

Maximizarea beneficiilor © : ] I
Distorsicnarea concurentei {riscuri... T )
Profesionalismulactivitatilor [ e e J
Eficientaexploatarii . ' ]
. S ———————
Costuripresupuse | = i
0 5 10 15

Optiuneal #®Optiunea2

5.2. Costurile generate pe durata ciclului deviata
Estimarea costurile pe durata ciclului de viata s-a facut tinand cont de urmatoarele

premise:

1. Cele doua optiuni posibile - luate in calcul si detaliate mai
sus

2. Durata de viata ainfrastructurii

3. Tipurile de servicii si lucrari ce potinterveni

Costurile generate in cazul delegarii sunt estimate in baza urmatorului algoritm:

A. Costuri de energiaconsumata:

Aceste costuri sunt comparate cu cele inregistrate de catre Orasul MARASESTI in
perioada ultimilor 3 ani. Din aceste calcule a rezultat un cost cu energia consumata de
110000 lei/an - ca medie a ultimilor 3 ani. De mentionat este faptul ca acest cost va
scade in mod cert prin planul de investitii prevazut.

B. Costurile cu inlocuirea/modernizarea/ extinderea componentelorretelei
Conform planului de investitii costurile : nu este cazul
C. Costurile de forta demunca
Pentru desfasurarea contractului sunt necesare min urmatoarele resurse umane:

- lresponsabil tehnic-cu exexutia - atestat ANRE conform Ordin1 1/2003
- 1responsabil SSM - conform ordin ANRE45/2016
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Centrul de Idei i Soluti Financiare



SC SPES CONSULTING SRL
G CUL RO 28147606; 22-447-2011

lasi, $0s. Nationald nr. 15, parter, cam 5 - {Cladirea Mercury Business Center)
Tel 0760 652810; 0760 652811; Fax: 0378 104304; E-mail; office@spes.cisifro

- linginer/subinginer atestat ANRE gradul I A, conform Ordin 11/2013 si ordin
45/2016 - '

- linginer/subinginer atestat ANRE gradul Il B, conform Ordin 11/2013 si ordin
45/2016

- lelectricieni atestat ANRE gradul II B, conform Ordin 11/2013 si ordin45/2016

In conformitate cu cerintele minime necesare, asa cum sunt ele descrise mai sus,
costurile estimate cu forma umana sunt de maxim 270000 lei/an.

5.3. Veniturile generate pe durata ciclului deviata
1. Estimarea verniturilor pe durata ciclului de viata s-a facut

tinand cont de urmatoarele premise: Cele doua optiuni
posibile - luate in calcul si detaliate maisus

Durata de viata ainfrastructurii

Tipurile de servicii si lucrari ce potinterveni

Veniturile generate in cazul de fata pot fi estimate plecand de la cheltuielile directe,
céle indirecte si marja de profit. Avend in vedere o marje a costurilor indirecte de 10%
si o marja a profitului de 10% - rezulta ca valoarea ventirilor pe durata celor 5 ani sunt
de maxim 2.250.,000,00 lei.

5.4. Concluzia fezabilitatii financiare— din perspectiva implementarii in regim de
concesionare

Din perspectiva fezabilitatii economice a implementarii in regim de concesionare a
delegarea a exploatarii Servicului.Public de lluminat al Orasului MARASESTI, putem

afirma ca sunt intrunite premisele financiare.

V. Aspectele de mediu
In Romania, progresele realizate in ultimii ani sunt deosebite 1h aplicarea sistemelor
moderne de iluminat pentru obtinerea unui mediu luminos urban de nivel european,
prin utilizarea exclusiva a lampilor cu descirciri in vapori de sodiu la inalti presiune
montate in aparate moderne de fnaltd calitate atat pentru strazile principale, cét si

pentru cele secundare.
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Problema importantd la ora actuald in iluminatul urban din Roméinia este alegerea
corectd a sursei de lumind cea mai modernd, cea mai adecvati vederii si cea mai
eficienta din punct de vedere economic, evitdnd alte surse depasite tehnic, care nu fac

altceva decat sd degradeze mediulluminos.
Iluminatul public are implicatii directe in protectia mediului prin mai multi factori:’

B prin utilizarea eficientd a energiei - utilizarea de echipamente performante- cu

consumuri reduse deenergie;
prin utilizarea echipamentelor cu componentereciclabile;

reducerea poludrii luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafata
caii decirculatie.

~Huminatul public si infrumusetarea oraselor trebuie si contribuie la protéjarea mediului
Inconjurdtor,. si se incadreze in mediul inconjurator evidentiind elementele de

identitate.

Protectia mediului constituie o obligatie a autorititilor administratiei publice si
locale, precum si a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscind tuturor

persoanelor dreptul la un mediusanitos.

La executarea lucrarilor de plantare a stalpilor, cat si in perioada de exploatare se
vor respecta prevederile Legii 137/95 privind protectia asezarilor umane, protectia
solului, protectia atmosferei, cap. 3, astfel ci la organizarea ‘de santier, pe perloada
de executie a lucrdrii, se va incerca obtinerea unui impact negativ minim asupra
solului prin eliberarea terenului de pamantul rezultat din- sapatura. Lucrdarile de
canalizare a cablurilor electrice subterane.reprezinti suprafete ocupate temporar, iar
dupa astuparea santului se pot amenaja deasupra cablurilor zone verzi sau pavaje.
Dupa executarea lucrdrilor de pozare a cablurilor electrice si realizarea instalatiilor,
pavajul sau spatiul verde afectat se va aduce la forma initiala. La alegerea traseelor si
amplasamentelor instalatiilor se vor respecta distantele fati de obiectivele de interes

public.

Pe toata durata de viata a instalatiilor se vor respecta cerintele impuse prin SR EN ISO
14001.

Conform Legii 137/1995 executantul lucririi are urmitoarele obligatii:
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¢

. sa asigure sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor

tehnologice pentru protectiamediului;

. sd nu.degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de

deseuri de oricefel;

. deseurile asfaltice rezultate in urma lucririlor vor fi predate pe baza de contract
firmelor autorizate. Acestea vor ridica deseurile de la locul producerii imediat dupa

incheierealucrarilor;

=

. dupd executarea lucririlor de pozare a cablurilor electrice si realizarea
instalatiile dupa caz pavajul sau spatiul verde se vor aduce la formainitial;

. se vor lua masurile necesare pentru aducerea mediului Inconjurator la conditiile

impuse de legislatia mediului, invigoare.

Protectia calititii apei:
Procesul tehnologic, specific lucrarilor de canalizare subterani, nu are impact asupra
apei. 7

Protectia aerului:
Tehnologia specificd executiei retelelor electrice subterane nu conduce la poluarea
aerului decat In masura in care praful rezultat din spargeri si sapaturi reduce intrucitva
calitatea acestuia.

Instalatiile - proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatdarii
neexistand nici o formi de emisie. .

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Instalatiile proiectate nu produc zgomote sauvibratii. ,

Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare pentru realizarea liniilor electrice
nu vor stationa mult in zond, timpul de stationare fiind doar cel pentru descarcarea
materialelor, functionarea acestora nediunindzonei.

Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu deterioreaza zona.

Se varespecta programul de liniste legiferat, intre 22.00 51 06.00.

Protectia impotriva radiatiilor
Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul Inconjurator, cameni si

animale.
Radiatiile electromagnetice produse nu au nivel semnificativ de impact asupra mediului.
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Protectia solului si subsolului

Lucrdrile din prezentul proiect nu polueazi mediul decat prin faptul ci apare la pozarea
subterand a cablului un aparat striin in sol (cablu etans, cdnfec‘;ionat din materiale greu
degradabile, dect in cazul distrugerii mantalei de protectie). Acest aparat este protejat

- prin tehnologia de lucru pentru actiuni striine, conducand implicit si la protectia solului
si subsolului.

Dupa efectuarea lucrarilor, pe teren nu riman materiale care si degradeze sau sa
polueze /

accidental mediul, constructorul este obligat si refaci spatiile afectate, pamantul
rezultat din sapaturd urmand a se depozita/imprastia in spatii special stabilite de citre
autoritatilelocale.

Surplusul de pdmant rezultat din -siapiturd va fi imprastiat daci este fertil, sau
transportat in zona extravilani indicatd de Consiliul Local, daci este nefertil.

La terminarea lucrarilor de constructii se va urmiri aducerea terenului la starea initiala.

Protectia ecosistemelor terestre:

Lucrdrile din prezentul proiect au un impact minim asupra ecosistemului terestru, mai
ales cd dupa pozarea cablurilor zona este adusa la starea inifiala. Ecosistemul acvatic nu
existi n zona de lucru, deci nu este afectat.

Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public:
‘Se vor lua masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executirii lucrarilor sa
fie minime. Se vor lua masuri pentru reducerea oriciror efecte negative ale luminii
asupra mediului (eliminarea poludrii luminoase).

Gospodaria deseurilor:

Ca-urmare a lucrarilor ce se vor efectua (sipaturi, spargeri, constructii noi) vor rezulta o
“serie de deseuri cum ar fi pamant, beton, ciment, asfalt, nisip. Aceste deseuri sunt
agezate pe masura producerii lor in imediata apropiere a zonei de lucru, Ingradita cu
panouri de protecjc‘ié, fiind evacuate ritmic spre groapa de gunoi cu ajutorul mijloacelor
de transport aleexecutantului.

Astfel, din punct de vedere .al aspectelor de mediu, indiferent de forma de
exploatare, efectele cu privire la implicatiile sociale pot fi considerate pozitive si
sustin premisa contractului de concesiune a serviciilor de exploatare si operare.
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VI.  Aspectelesociale
[luminatul public reprezintd unul dintre criteriile de apreciere a nivelului civilizatiei
dintr-o anumita regiune. Pe de alti parte, un iluminat public eficient conduce la sciderea
riscurilor accidentelor rutiere, la sciderea numirului de agresiuni ale infractorilor
asupra populatiei precum si la eficientizarea actiunilor fortelor de ordine. El are rolul de
a asigura atat orientarea $i circulatia in siguranta a pietonilor si vehiculelor pe timp de
noapte, cat si crearea unui ambient corespunzator in orele fara luminé naturala.

Principalele functiuni ale iluminatului public sunt:

¢ iluminatul cdilorrutiere,

e iluminarea zonelorrezidentiale,

e iluminatul zonelorcomerciale,

¢ iluminatul zonelor deplimbare,

* iluminatul parcurilor sigradinilor,

e iluminatul cladirilor simonumentelor.

lluminatul public trebuie si indeplineasca conditiile previazute de normele
luminotehnice, fiziologice, de siguranti a circulatiei, si de esteticd arhitectonics, in
urmatoarele conditii : - utilizarea rationali a energiei electrice,

- reducerea costuluiinvestitiilor,
- reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a instalatiilor electrice deiluminat,
Astfel, din punct de vedere social, indiferent de forma de exploatare, efectele cu

privire la implicatiile sociale pot fi considerate pozitive si sustin premisa
contractului de concesiune a serviciilor de exploatare si operare.

VIIl.  Aspecteleinstitutionale
Una din caracteristicile concesiunii ca modalitate de realizare a unei investitii, spre
deosebire de achizitiile publice, o reprezinta transferul, in intregime sau in cea mai mare
parte, a riscurilor de exploatare de la autoritatea contractanta - concedent la

concesionar, odata cu transmiterea dreptului de exploatare ainvestitiei.
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Astfel, avantajul alegerii concesiunii il constituie, 'in afara de evitarea dificultatilor
generate de implementare a serviciului, si asumarea de catre autoritatea contractanta a

" unor riscuri ulterioare realizarii investitiei.

8.1. Aspecte institutionale legate de calitatea actului deadministrare .
Aceasta componenta deriva din mecanismele specifice fiecarui sector de activitate
(bugetar si privat), legata de fisa postului, modul de supervizare al activitatii, si modul in

care se reflecta performanta angajatului in remunerarea acestuia.

. Din acest punct de vedere agentul economic privat-va fi obligat prin relatia contractuala
cu Autoritatea contractanta sa gestioneze activitatea intr-un mod eficient, astfel incit sa-
- si poata onora obligatiile contractuale legate de plata redeventei si sa obtina si un minim

de profit care sa-i motiveze functionarea. . -

Pe de alta parte un serviciu integrat in administratia locala, cu angajati bugetari, ar fi
guvernat de mecanismele enuntate mai sus in care criteriile de performanta nu sunt
bine definite in fisa postului, supervizarea ar fi sporadica , dar salarizarea respecta cu
strictete, normele din Codul Muncii privind drepturile si salarizareabugetarilor.

8.2. .Aspecte institutionale legate de legalitatea activitatii unui UAT pe o piata

concurentiala
UAT-urile (in cazul nostru Orasul MARASESTI) trebuie sa devina un garant al folosirii

eficiente a resurselor publice si nucleul de coeziune al unei administratii eficiente si
moderne, printr-un management orientat’ spre populatia judetului. UAT-urile, ca
element ‘de legatura intre administratie, comunitatea locala si sectorul privat va fi
promotorul si sustinatorul actiunilor de dezvoltarelocala.

Orasul MARASESTI nu are ca obiectiv desfasurarea de activitati economice, atat prin
statutul acordat de legislatia in vigoare cat si ca derivat al pozitiei sale in sfera

legislativului.

UAT-urile e detin resurse economice importante dar si instrumente de reglementare,
care pot duce la denaturarea concurentei atunci cand acestea activeaza pe o piata

concurentiala.

Acest aspect face ca concesionarea serviciului catre un operator economic, legal .
selectat, sa fie un element in favoarea promovarii liberei concurentei si a

principiului tratamentului egal si al nediscriminarii economice.
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VIIl. - Analiza deriscuri

8.1.  Definirea riscurilor
Riscurile identificate sunt urmatoarele:

A. Riscuri referitoare lalocatie

Riscuri de proiectare - viciiascunse

Riscuri referitoare la constructie - viciiascunse
Riscuri de finantare aactivitatii

Riscuri aferente cererii si veniturilor
Riscurilegislative /politice

Riscurinaturale

Riscurile etapei depregatire/atribuire

~Eommo o

Riscuri de operare si deintretinere
A. Riscuri referitoare lalocatie

Aceasta categorié de riscuri se refera la:

- Locatia investitiei - amplasarea ei se afla pe raza OrasuluiMARASESTI

- Proprietatea locatiei - detinerea terenului si a investitiei in domeniul
public/privat al OrasuluiMARASESTI

- Amplasarea fata de alte entitati si infrastructuri economice necesare unei
activitati

- Amplasarea acestuia in zone protejate din punct de vedere almediului

B. Riscuri de constructie - proiectare - viciiascunse

Riscurile proiectarii si constructiei pot avea ca natura vicii ascunse de executie si
vicii ascunse de proiectare, dar si vicii ale evolutiei din punct de vedere al solutiilor

tehnice avute invedere.

Riscurile identificate sunt:

- Riscul ca elemente constructive ale constructiei de aiba vicii ascunse deexecutie
- Riscul ca proiectarea sa aiba vicii ascunse, vicii cu efect direct in exploatarea la
capacitate maxima/optima ainfrastructurii
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Riscul ca solutiile tehnice si functionale (echipamente, circuite, facilitati) sa fie
depreciate sau sa se deprecizerapid

C. Riscuri de finantare aactivitatii

Din punct de vedere al finantarii activitatii sunt identificate urmatoarele riscuri:

Riscul evolutiei negative a rezultatelor sectorului energetic cu repercusiuni
directe in incasarile necesearefunctionarii

Modificarea costurilor creditarii cu efecte directe in activitateaoperatorului
Riscul deinsolvabilitate

Modificari ale sistemului deimpozitare

Riscuri aferente cererii, veniturilor, de operare si deintretinere -

Riscul concurential - activitatile altor infrastructuri similare care ar putea afecta
piatavizata

Inrautatirea situatiei economicegenerale

Riscul suportabilitatii tarifelorminime

Publicitateadversa

Riscul necesitatii efectuarii unor chetuieli de reparatii maj'ore pentru continuarea
activitatii

Riscul defectarii unorechipamente

Riscul necesitatii unor investitiisuport

Riscullitigiilor

Riscul securitatiibunurilor

Riscul deasigurare

Riscul de furnizare autilitatilor

Riscul capcitatii demanagement

Riscul decash-flow ‘

Riscurilegislative/ politfce
Schimbari legislative in domeniul pieteienergei

‘Riscurinaturale

Situatii de razboi - conflictezonale
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- Terorism
- Fortamajora

G. Riscurile etapei depregatire/atribuire

- Riscul depregatire

- Opozitia publica fata deproiect
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- - Pregatirea necorespunzatoare a documentatiei deatribuire

- Semnarea contractului deconcesiune

9.2.  Cuantificarea in termeni economici si financiari a riscurilor de
proiect
CUANTIFICARE ECONOMICA SI FINANCIARA
Efect
i oprietar
TIPUL DE RISC _ 4 2 Bancabili | P°
Profit Costuri Atractivitate tate {Orasul
MARASEST
. , | )
A. Riscuri referitoare lalocatie B
- Locatia |
L=l _ (+) costuri ale (,-),
amplasarea  ei se | (-} profit operator ) atractivitate neutru neutru
) operatorului
afla pe razaOrasului operator
MARASESTI |
-~ Proprietatea ‘
locatiei - detinerea .
terenului  si  a | )
investiteii in neutru neutru neutru bancabilit neutru
domeniul ‘ ate
public/privat  -al ‘
OrasuluiMARASESTI
E Amplasarea ‘ |
fata de alte entitati i ) h
i i i ) +} costuri ale -} atractivitate -
LR St {-) profit operator +) : ) | bancabilit neutru
economice operatorului operator ;
necesare unei Gl
activitati | _
- Amplasarea ‘ i
acestuia in zone
protejate din punct neutru neutru neutru ‘ neutru neutru
de vedereal
mediului |
B. Riscuri de constructie - proiectare - viciiascunse '
. ‘Riscul «ca | neutru neutru heutru neutru | neutru
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constructive ale
constructiei saaiba
vicii ascunse. de ‘
executie I |
- - Riscul 'ca |
proiectarea sa aiba ‘
vicii ascunse, vicii to- i
s dlr.eCt - neutru neutru neutru neutru neutru |
exploatarea la
capacitate ‘
maxima/optima a
infrastructurii | —
E Riscul ca ‘
solutiile tehnice'si
functionale )
i ' ) +} costuri ale -} atractivitate :
(?Chx.pamente.‘. . {-} profit operator () ; ) neutru neutru
circuite, facilitati) operatorului operator
sa fie depreciate '
sau sa sedeprecize |
rapid g | ‘
C. Riscuri de finantare aactivitatii - . -
- Riscul | (-) profit operator | {+) costuri ale ' {-}
evolutiei negative a operatorului atractivitate
rezultatelor neutru neutru
T operator
sectorului
energetic |
= Modificarea | (-) profit operator | {+) costuri ale {-)
costurilor creditarii, operatorului atractivitate
cu efecte directein : . neutru neutru
- ) opérator _
activitatea
operatorului
{-} profit operator | {+) costuri ale (-} riscul
B i 1 . e .
insolvabli%]ii;ltle de operatorului atractivitate ‘ neutru recuperarii
operator redeventei
-} profit operator | {+) costuri ale - 3
- Modificari ale e P ) i ‘() - ‘
sistemului de G LT 0] atractivitate neutru neutru
impozitare operator '
D. Riscuriaferente cererii, veniturilor, de operare si deintretinere
) (-) profit operator | {+) costuri ale ' {-} ) |
- " Riscul operatorului atractivitate bancabilit neutru
concurential - operator .
-) profit operator | (+) costuri ale - B ' —
- Inrautatirea )p P () Ui ) L ‘ (-)
situatiei economice Operatorului atractivitate bancabilit neutru
generale operator ate |
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| (-} profit operator‘ {+) costuri ale {-) 0
. Schimbari in operatorului atractivitate ‘ bancabilit T
domeniulenergetic ‘ operator | o
-) profit operator | {+) costuri ale B '
- Riscul ‘ (profiioperat ) torului t) ivit (-)
suportabilitatii SREL O aiaGtivitat ‘ bancabilit | neutru
tarifelor minime | operator ate
(-} profit operator | {+) costuri ale {-) | )
SR Publicitate ‘ operatorului atractivitate Banbilit en
advérsa \ ‘
| operator ‘ ate
- 7 Riscul | (-} profit operator | {+) costuri ale {-)
“fceSitat“ ‘ operatorului atractivitate | —_
efectuarii unor -
chetuieli . de CRECI, bancabilit neutru
reparatii  majore ‘ ‘ ate
pentrucontinuarea
activitatii | ] | -
. {-) profit operator | {+) costuri ale {-) | ‘)
- iscu ) ) . =
defectarii unor ‘ operatorului atractivitate bancabilit neutru
echipamente operator ‘ ate
SO | {-) profit operator (-:-) costuri ale (-} | )
- iscu . - -
necesitatii unor operatorului atractivitate bancabilit neutru
investitiisuport | operator ‘ ate
{-) profit operator '_(+) costuri ale {-) -)
= Riscul ‘ operatorului atractivitate ‘ bancabilit neutru
litigiilor | operator | ste
o [ (-} profit operator | {+) costuri ale (-} ' ‘)
- iscu . - B
securitatii ‘ Gl eI CHERL LS ‘ bancabilit |  neutru
bunurilor operator ate
B | [
‘ (-) profit operator | {+) costuri ale (-) | ‘)
- Riscul  de operatorului atractivitate bancabilit e
asigurare ‘ operator ate
Riscul de | (-} profit operator | {+) costuri ale (-) ‘)
. ; . N
furnizare a operatorului atractivitate bancabilit neutru
utilitatilor . | operator _ate
Y | {-) profit operator | {+) costuri ale {-) ‘ ‘)
- iscu . - :
capacitatii de | operatorului atractivitate bancabilit neutru
management operator ate

sovrslaty monbyd
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' {-) profit operator | {+) costuri ale {-) ‘ 0 |
5 Riscul  de operatorului atractivitate bancabilit Bt
cash-flow ‘ operator | pre X
E. Riscurilegislative/politice
-) profit operator | {+} costuri ale {-
- Schimbari ‘ C)p & 5 lui ‘() . )
legislative - in HAEIITL atractivitate bancabilit |  neutru
domeniulenergetic | ‘ operator ate
F. Riscurinaturale H
. -} profit operator +) costuri ale -
- Situatii de (-)p P () lui ) (-)
razboi - conflicte Operatorului atractivitate bancabilit neutru
Zonale - operator ate
|
e . ‘ {-) profit operator | {+} costuri ale {-)
- Cutremursi . lui tractivitat )
alte  evenimente operatorului atractivitate bancabilit neutru
naturale operator ate
{-} profit operator | {+) costuri ale {-) )
- Terorism ‘ operatorului atractivitate bancabilit neutru
operator ate
= | (-) profit operator | {+) costuri ale e =
. ‘ () profit ope ) ) {-) atractivitate ) .
- Fortamajora operatorului bancabilit neutru
operator
_ | A =
_G. Riscurile etapei depregatire /atribuire
e | risc de
i . € neutru neutru -neutru ‘ neutru intarziere
pregatire . -
si sanctiuni
= u | Opozitia ‘ o
publica fata de neutru neutru neutru neutru . >
\ : intarziere
Jrolect
= Preggtlrea ‘ risc de
necorespunza.to.are neutru neutru neutru neutru intarziere
a documentatieide . .
Ytribuire sisanctiuni
- Semnarea ‘ risc de
contractului  de neutru neutru neutru neutru intarziere
concesiune | si sanctiuni |

9.3.  Variantele identificate de repartitie a riscurilor intreparti

Datorita naturii contractului, a cadrului legal de desfasurare a oricarui raport juridic,
variantele identificate de preluare a riscului sunt:

I TIPUL DE R;

ISC B

MODALITATE DE LUCRU

soerlaty mombyii
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N - | EXPLOATARE DE EXPLOATARE PRIN
E
CATRE ORASUL iﬁ%ﬁﬁ&; R;:IN CONTRACT DE
! MARASESTI . PRESTARI SERVICII

A. Riscuri referitoarela
locatie

- Locatia investitiei -

amplasarea

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Orasului
| MARASESTI

- Amplasarea fata. de - alte
entitati si infrastructuri
economice necesare unei
activitati '

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTE

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

= Amplasarea acestuiain
zone protejate din punct de
vedere al mediului

riscul revine in
totalitate Orasuiui
MARASESTI

riscul revinein

totalitate
concesionaruiul

riscul revine in
totalitate Crasului
MARASESTI

B. Riscuride constructie-
proiectare - vicii ascunse

- Riscul ca elemente

constructive ale constructiei

riscul revine in

riscui revine in

riscu! revine in ‘

efect direct in exploatarea la
capacitate maxima/optimaa
infrastructurii

riscul revine in
totalitate Crasului
MARASESTI

riscul revine in
toiziitate
concesionarpini

de aiba vicii ascunsede totalitate Orasului totalitate totalitate Orasului
executie | MARASESTI concesionarnlui ] ‘ MARASESTI |

- Riscul ca proiectarea sa | |
aiba vicii. ascunse, vicii cu

riscul revine in
totalitate Crasului
| MARASESTI

si functionale (echipamente,
circuite, facilitati) sa  fie
depreciate sau sa sedeprecize
rapid

- Riscul ca solutiile tehnice

riscel revine in
totalitate Orasului
MARASEST!

riscul revine in
totalitate
concesionaruini

riscul revine in
totalitate Orasului
l MARASEST!

C. Riscuri de finantarea
activitatii

- Riscul evolutiei negative
a rezultatelor  sectorului
energetic

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

riscul revine in
totalitate

| concesionaruiui

riscul revine in
totaiitate Grasului
| MARASEST!

- Modificarea costurilor
creditarii cu efecte directein
activitatea operatorului

1 riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

riscul revine in
totalitate
concesionaruiui

| riscul revine in
totalitate Orasului
| MARASESTI

- Riscul deinsolvabilitate

riscul revine in
totalitate Orasului
| MARASESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Crasului
| MARASESTI

socrntaly membsd
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riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

riscul revine in
totalitate

concesionarului

riscul revine in
totalitate Orasului

| MARASESTI

D. Riscuri aferente cererii,
veniturilor, de operare si de
intretinere

- Riscul concurential -

riscul revine in
totalitate Orasului
| MARASESTI

riscul revine in
totalitate
concesionaruiui

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASEST!

= Inrautatirea
economicegenerale

situatiei

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASEST!

riscul revine in
totalitate
concesionaruiui

riscul revine in

-totalitate Orasului

MARASESTI

s Schimbari in domeniul
energetic

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

- . Riscul suportabilitatii

tarifelorminime

riscul revine in
tota!itate Orasului
MARASEST!

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASEST!

- Publicitateadversa

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI.

- Riscul scaderiipreturilor

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Orasuiui
MARASESTI

- Riscul necesitatii
efectuarii unor chetuieli de
reparatii majorepentru
continuarea activitatii

riscul revine ip
totalitate Orasului
MARASESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

- Riscul defectarii unor
echipamente

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASEST!

- Riscul necesitatii unor
investitiisuport

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

- Riscullitigiilor

riscul revine in
totalitate Orasuiui
MARASEST!

riscul revine in
totaiitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

- Riscul securitatii

bunurilor

riscul revine in -
totalitate Orasului
MARASESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

- Riscul deasigurare

riscul revine in
totalitate Orasului

.| MARASESTI

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

soermlaty mesbrid
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riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

| riscul revine in
totalitate
concesionarului

| riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

S Riscul capacitatii de

riscul revine in

‘riscul revine in

riscul revine in

e Eement tosali}ate Orasului totailitate toEali}ate Orasului
| MARASEST! concesionarului | MARASESTI
| riscul revine in riscul revine in | riscul revine in
- Riscul decash-flow totalitate Orasului totalitate totalitate Orasului
MARASESTI concesionarului MARASESTI
E. Riscuri : . ' B
legislative /politice |

- Schimbari legislative in

| domeniulenergetic

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

riscul revine in
totalitate
concesionaruiui

riscul‘ revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

- Schimbari legislativein
domeniul serviciilor publice si

energetice

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASEST!

riscul revine in
totalitate
concesionarului

riscul revine in
totalitate Orasuiui
MARASESTI

F. Riscuri naturale

- Situatii de razboi-

riscul revine in

riscul revine in

riscul revine in

e B s ‘ toifa!ivtate Orasuiui tc;aiita te toEalivtate Orasului
MARASESTI concesionarului MARASESTI
) | riscul revine in riscul revine in riscul revine in
. Cutremur si  alte . . . R .
R ‘ toEahjcate Orasului totalitate 'coEallvta,te Orasului
; MARASESTI concesionaruiui | MARASESTI
riscul revine in riscul revine in ‘ riscul revine in
- Terorism totalitate Orasului totalitate totalitate Orasului
MARASESTI concesionarului | MARASESTI
B . riscul revine in riscul revine in | riscui revine in
- Fortamajora totalitate Orasului totalitate totalitate Orasului
MARASESTI concesionarului MARASESTI
G. Riscurile etapei de - j )
pregatire/atribuire

- Riscul de pregatire

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

riscul revine in
totalitate Orasului
MARASESTI

riscul revine in
totalitate Orasuiui
MARASESTI

|- Opozitia publica fata de

riscul revine in
totalitate Orasului

riscul revine in
totalitate Orasului

riscul revine in
totalitate Orasului

roiect ‘ P SR S
i MARASESTI MARASESTI MARASESTI
- Pregatirea = riscul revine in riscul revine in riscul revine in
necorespunzatoare a | totalitate Orasului totalitate Orasului totaiitate Orasului

documentatiei deatribuire

MARASESTi

| MARASESTI

MARASESTI

- Semnarea contractului de

concesiune

riscul revine in

totalitate Orasului

-MARASESTI

riscul revine in
totalitate COrasului
‘MARASESTI

riscul revine in
totalitate Grasului
| MARASESTI

sverotate membrd
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!_TIPUL DE RISC

EXPLOATARE PRIN CONCESIONARE

A. Riscuri referitoare la locatie

- Locatia investitiei-

riscul revine in totalitate concesionarului

- Proprietatea locatiei - detinerea terenului sia
investiteii in domeniul public/privat al Orasului MARASESTI

riscul revine in totalitate concesionarului

- Amplasarea fata de alte entitati siinfrastructuri
economice necesare unei activitati

riscul revine in totalitate concesionarului

- Amplasarea acestuia in zone protejate din‘p_unctde
vedere al mediului '

riscul revine in totalitate concesionarului

B. Riscuri de constructie - proiectare - vicii ascunse

- . Riscul ca elemente constructive ale constructiei saaiba
vicii ascunse de executie

riscul revine in totalitate concesionarului

- . Riscul ca proiectarea sa aiba vicii ascunse, vicii cuefect
direct in exploatarea la capacitate maxima/optima a
infrastructurii

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul ca solutiile tehnice si functionale(echipamente,
circuite, facilitati) sa fie depreciate sau sa se deprecize rapid

riscul revinz in tetalitate concesioparului

| C. - Riscuri de finantare aactivitatii

- Riscul evolutiei negative a rezultatelorsectorului
energetic si al serviciilor publice

riscul revine in totalitate concesionarului

- Modificarea costurilor creditarii cu efecte directein
activitatea operatorului

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul deinsolvabilitate

riscul revine in totalitate concesionarului

- Modificari ale sistemului de impozitare

riscul revine in totalitate concesicnarului

D. Riscuri aferente cererii, veniturilor, de operare si
de intretinere

- Riscul concurential-

riscul revine in totalitate concesiovarulut |

- Inrautatirea situatiei economicegenerale

riscul revine in totalitate concesionarului

- Schinibari in domeniul energestic is alserviciilor
publice

riscul revine in totalitate concesicnaruiui |

- Riscul suportabilitatii tarifelorminime

riscul revine in totalitate concesionaruiui

- Publicitateadversa

riscul revine in totalitate concesionarului ‘

-- Riscul scaderii preturilor

riscul revine in totalitate concesicnaruiui

- Riscul necesitatii efectuarii unor chetuieli dereparatii
majore pentru continuarea activitatii

riscul revine in totalitate concesionarului ‘

Centrul de Idei ¢i Solu

goorstale membril

SI}

Financiare



S PES
* ULTING

SC SPES CONSULTING SRL
CUL RO 28147606; }22-447-2011

tasi, Sos. Nationald nr. 15, parter, camy 5 - (Clddirea Mercury Business Center)
Tel 0760 652810; 0760 652811; Fax: 0378 104304; E-mail; office@spes.cisif.ro

- Riscul defectarii unorechipamente
\

riscul revine in totalitate concesionarului ‘

- Riscul insolvabilitatiirezidentilor

riscul revine in totalitate concesionarului

= Riscul necesitatii unor investitiisuport

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscullitigiilor

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul securitatiibunurilor

riscul revine in totalitate concesionarului |

- Riscul deasigurare

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul de furnizare autilitatilor

riscul revine in totalitate concesionaruiui

S Riscul capacitatii demanagement

riscul revine intotalitate concesionarului

- Riscul decash-flow

riscul revine in totalitate concesionarului

E. Riscuri legislative/politice

- Schimbari legislative in domeniulenergetic

riscul revine in totalitate concesionaruiui

Schimbari legislative in domeniul serviciilorpublice

riscul revine in totalitate concesionarului

| F. Riscuri naturale

- Situatii de razboi - conflictezonale

riscul revine in totalitate concesionarului

- Cutremur si alte evenimentenaturale

riscul revine in totalitate concesionarului

- Terorism

| riscul revine in totalitate concesionarului

- Fortamajora

riscul revine in totalitate concesionarului

G. Riscurile etapei de pregatire/atribuire

- Riscul depregatire

- Opozitia publica fata deproiect

riscul revine in totalitate Orasului
MARASESTI

riscul revine in totalitate Grasului
MARASEST! ‘

- Pregatirea necorespunzatoare a documentatieide

riscul revine in totalitate Orasului

atribuire MARASESTI
- Semnarea contréctului deconcesiune risvcui i Al S S T 4‘
| MARASESTI
RAPORT DE DISTRIBUTIE A RSICURILOR 95% |

In concluzie, rezulta in mod clar ca solutia care presupune repartizarea riscurilor intr-o
mare masura catre entitatea terta este cea a concesionarii serviciilor de exploatare si

operare,

sciclute membrid
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IX. Analizaeconomico-financiara

’

10.1. Scopul analizeieconomico-financiare
Analiza isi propune evidentieze in primul rand daca proiectul este oportun din punct de

vedere economic si contribuie la indeplinirea obiectivelor politicii regionale: In al doilea
rand, lucrarea cerceteaza daca este necesara contributia finantarii publice pentru.ca
proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar sau daca aceasta este posibil a fi

sustinut financiar de catre concesionar.

In realizarea analizei s-a urmarit in special cuantificarea monetara a tuturor
impacturilor-posibile, in scopul de a determina costurile si beneficiile proiectului si de a
analiza daca proiectul este oportun si merita pus in aplicare. Costurile si beneficiile au
fost evaluate pe o baza diferentiala, luand in considerare diferenta dintre scenariul
proiectului si un scenariu alternativ in afara proiectului. Impactul s-a evaluat in functie

de obiectivelestabilite.

Analiza faptului daca proiectul «merita» executat s-a luat in urma calculului si valorii
VNAE - Valoarea economica actuala neta a proiectului si a RIRE - Rata interna de

rentabilitate Economica.

Analiza faptului daca proiectul « necesita » finantare s-a luat in urma calculului si valorii
VNAF - Valoarea financiara actuala neta a proiectului si a RIRF - Rata interna de

rentabilitate financiara.

10.2. Analizafinanciara _
Analiza financiara efectuata se bazeaza in principal pe analiza detaliata a fluxurilor de

numerar. Mentionam ca analiza financiara este realizata la nivelul investitiei fara a tine
cont de alte activitati ale operatorului/administratorului.

Prin analiza financiara s-a urmarit in special:

- profitabilitatea financiara a investitiei si a contributiei proprii investite in proiect
determinata cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare
investitie) si RIRF/C (rata interna de rentabilitate calculata la total valoareinvestitie)..

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara din partea fondurilor publice,
VNAF/C trebuie sa fie negaﬁv, iar RIRF/C mai mica decat rata de actualizare (RIRF/C <
4%). :
socistate membrd
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Daca proiectul este sustenabil, VNAF/C este pozitiv iar RIRF/C este mai mare decat 4%.

- durabilitatea financiara a proiectului in conditiile interventiei sau lipsa interventiei
financiare din partea fondurilor publice. Durabilitatea financiara a proiectului trebuie
evaluata prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie

sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei deanaliza.

Structura analizei financiare:

A. Investitia totala

» Calcularea VNAF/C

B. Costurile si veniturile
totale ale exploatarii

o 4 Sustenabilitatea financiara _

Calcularea RIRF/C

C. Surse de finantare 2t B

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este cea a “fluxurilor de numerar
actualizat”. In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi "amortizarea si

provizioanele, nu sunt luate in consideratie.

Perioada de referinta reprezinta numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in
analiza costuri-beneficii. In cazul nostru perioada de referinta este de 5 ani.

Calculul fluxurilor financiare

Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se
efectueaza analiza financiara si cea economica. In principiu, fluxurile sunt generate de

intrarile de numerar si iesirile denumerar.

Dimensionarea costurilor si Proiectiile iesirilor de numerar :

Eaemem cheltuiala Anul 1 | Anul 2 Anul3 [anuta [ Anu A

| Costuri de personal 270.000,00 | . 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00
Costuri cu energia consumata 40.000,00 | 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
. Costuri de intretinere —rep_ara'tii v :

-anuale, inve§titii simodernizari 50.000,00 | 50.000,00 " 50.000,00 0,00 0,00
hosturi cu indirectele [ 36.000,00 | 36.000,00 36.000,00 31.000,00 | 31.000,00 |

Swcielaty mombri
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Total costuri/plati - inclusiv ‘ ! | I
| TVA y | 39600000  396.000,00  396.000,00  341.000,00 |  341.000,00 |

Analiza proiectiilor - Analiza sustenabilitatii generale

‘. Element de ar;aiiza | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 i Anuld Anul 5 _i
Costuri : 435.600,00 435.600,00 435.600,00 375.100,00 375.100,00 ‘

EnitUri : ] 54.740,00 - 0,00 0,00 . 0,00 . 0,00

| Sold estimat cash-flow 1 490.340,00 | 435.600,00 ol 435.600,00 375.100,00 375100,(;\

Se observa ca sustenabilitatea este asigurata, soldul de cash-flow este pozitiv.

Determinarea ratei de actualizare

- . g s .
Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii actualizate
nete (VNAF), trebuie definita rata actualizarii corespunzatoare. . :

Sunt mai multe cai practice si teoretice pentru estimarea ratei de referinta care sa fie

utilizata pentru actualizare in analiza financiara.

Rata actualizarii. Rata la care valorile viitoare sunt actualizate la zi. De obicei. este
aproximativ egala cu costul de oportunitate al capitalului. 1 euro investit la o rata anuala
a scontului de 4% va fi 1+4%=1,04 dupa un an; (1,04)x(1,04) + 1,1025 dupa doi ani;
1,05)x(1,05)x(1,05) = 1,157625 dupa trei ani, etc. Valoarea economica actualizata a unui
Euro care va fi cheltuit sau castigat in doi ani este 1/1.1025=0,907029; in trei ani
1/1,57625 = 0,863838. Operatia ultima este inversul celei prezentate mai sus.

Rata de actualizare folosita in analiza financiara ar trebui - sa reflecte costul de
oportunitate al capitalului pentru investitor. Aceasta poate fi considerata o rambursare

anticipata pentru cel mai bun proiect alternativ.

Comisia recomanda aplicarea unei rate de actualizare financiara de 4% in termeni
reali ca valoare orientativa pentru proiectele de investitii publice.

Calculul si analiza indicatorilor de performanta financiari specifici investitiei

Rezultatele analizei financiare

Formulele pentru calculul VNAF, RIRF folosite sunt:
NPV(S)=S0/ (1+i)0+S1 /(1+i)1+S2 /(1+i )2+ ...+ Sn / (1+i)n
RIR= rmin+(rmin+rmax)*[VNA(+)/(VNA(+)+ |VNA(-) | )]
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i

VANF/c  447403,9948 |
| _
RIRF/C | 12%
| Fluxul de numerar B | , 0]

10.3. AnalizaEconomica
Obiectivele si scopul analizei economice
Analiza-economica evalueaza contributia proiectului la bunastarea economica a regiunii
sau a tarii. Ea este efectuata in numele intregii societati (regiune sau tara) in locul doar

al proprietarului infrastructurii ca in cazul analizeifinanciare.

Rezultatele analizei sunt reflectate in indicatorii: VNAE si RIRE. Suste)nabilitate'a
economica a proiectului este data de existenta excendetului economic la finalul fiecarei

perioade din anii de previziune.

Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea analizei cost-eficacitate

Realizarea analizei economice s-a facut plecand de la tabele analizei finciare pe baza

carora s-au facut corectiile necesare. Aceste corectii au fost:

'

e Corectii fiscale: se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subventiile si transferurile
simple (de ex. plata contributiilor de asigurare sociala). Cu toate acestea, preturile
trebuie sa includa taxele directe. De asemenea, daca anumite taxe indirecte/ subventii

sunt destinate corectarii efectelor externe, atunci acestea trebuie sa fieincluse:

s Corectii pentru efectele externe: este posibil sa se genereze anumite impacturi care
depasesc proiectul si afecteaza alti agenti economici fara a obtine vreo compensatie:
Aceste efecte pot fi negative sau pozitive. Deoarece, prin definitie, efectele externe apar
fara compensatii monetare, acestea nu vor fi prezente in analiza financiara si prin

urmare trebuie sa fie estimate sievaluate.
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* De la preturi de piata la preturi contabile (fictive): pe langa denaturarile fiscale si
efectele externe, exista si alti factori ce pot indeparta preturile de echilibrul pietei
competitive (respectiv eficiente): regimurile de monopol, barierele comerciale,
regulamentele de lucru, informatiile incomplete, etc. In toate aceste cazuri, preturile de
piata adoptate (respectiv financiare) sunt inselatoare; in schimb, trebuie sa se foloseasca
preturi contabile" (fictive), care reflecta costurile de oportunitate ale intrarilor si
disponibilitatea consumatorilor de a plati iesirile. Preturile contabile se calculeaza prin

aplicarea factorilor de conversie la preturilefinanciare:

Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect

Beneficiul 1.

- Locuri de munca create pe durata executiei - 0 locuri demunca
- Locuri de munca create pe durata exploatarii - 3 locuri demunca

In cuantificarea acestui beneficiu plecam de la premisa ca statul roman cheltuie lunar
suma de cca 1750 ron cu fiecare persoana neocupata (reducen ajutoare somaj;

subventii, etc)!

Peste 400 de euro pe lund

COSTUL EUNAR CU UNSOMERCARE A AVt TUNSALARIUBRUT DE 1851 DE LET

Faxe,; impozite, conbibuli Volevfinfnine (08} Taxe, impoaite, contrilagi Valerd mainise tial}
Indemoizatia de soma Ba% Fordul pentew acciifente de munes,

Fondul de'somiaj tangajat) g ol pralesionale tangalitort 3
fondutdesomajfongaioto B Covtelbuie penty conces

Gsangit 198 stindemnizati angajator) 16

€AS angajator - 391 Fondul de gorantare 3

cassangaiet 103 casanfelor salariale (angajator) 5

CASS angajator ) - ) a8 Comision 1M i 5
Deducors personals fangajat] 140 Totsl 1.750
LR - S * 188 Reaste ammmwmwmwwmwzm
Imporit {angajat). 228 2 Sogekit, b e Geigor e

Beneficiul 2.

- Beneficii economice rezultate pentru protectia mediului- beneficiu greude
cuantificatmonetar

! http://www.zf.ro/profesii/cat-ne-costa-desfiintarea-locurilor-de-munca-statul- pierde-5-000-de-euro-pe-an-
cu-fiecare-somer-5303474si informatie confirmata de catre TAXHouse - Anca Grigorescu, avocat partener in
cadrul casei de avocatura bpv Grigorescu 5
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- Beneficii economice din cresterea calitatii serviciului de iluminat- beneficiu greude

cuantificatmonetar

Identificarea si cuantificarea externalitatilor negative

Nu au fost identificate externalitati negative cuantificabile monetar.

Corectii fiscale si Conversia preturilor de piata
Din punct de vedere al corectiilor fiscale, singurele corectii care se impun sunt:

- eliminarea TVA-ului din costurile de mentenanta cat si dininvestitie
- eliminarea costurilor cu avizele si taxele dininvestitie

- eliminarea costurilor cu diversele si neprevazutele dininvestitie

- eliminarea impozitului pe profit sidividendele

Referitor la conversia preturilor de piata, in cazul nostru nu au fost incluse costuri (cu
exceptia TVA-ului) ce ar trebuie sa fie corectate, in conformitate cu GHIDUL NATIONAL
PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU, elaborat de JASPERS in colaborare cu Ministerul
Economiei si Finantelor, disponibil la

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/evaluare /GhidACB RO.ndf,

Astfel, conform acestui ghid, nici una din categoriile enumerate nu se regasesc printre

costurile proiectului.

Categorie de cost Factor de Comentarnu
cahversie

Articole care se pot comercializa 1
Adicole care nu se pot comercializa 1 dacd nu se lustifics altfe!
Foria de munca calficatd 1 s
Forta de munca necalificas SWRF formuta de calcul {t-u) x {149)
Achizitia de weren 1 daea ry se fustifica altfel
Transferur financiare 8

Costurile si beneficiile care apar in diferite momente trebuie actualizate. Procesul de
actualizare este efectuat, ca si in cazul analizei financiare, dupa determinarea tabelului

pentru analiza cost-eficacitate.
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Rata actualizarii in analiza proiectelor de investitii - rata actualizarii sociale incearca sa

reflecte viziunea sociala asupra modului in care costurile si beneficiile viitoare trebuie

evaluate in raport cu cele actuale. Ea poate diferi de rata actualizarii financiare in cazul

in care piata capitalului este imperfecta (ceea ce se intampla intotdeauna inrealitate).

Literatura teoretica si practica internationala prezinta o gama larga de abordari in

interpretarea si alegerea valorii ratei actualizarii sociale care sa fie adoptata. Experienta

internationala este foarte larga si a implicat diferite tari ca si organizatii internationale.

Cu toate acestea o rata a actualizarii sociale europene de 4,5% poate avea
justificari diferite si poate furniza un jalon standard pentru proiectele publice.

Element calcul I Anul 1 Anul 2 Anul 3 ] Anul 4 | Anul 5 0
Corectii Fiscale 20.117,65 | 20.117,65 20.117,65 11.336,13 11.336,13 |
Eliminarea TVA-ului din. 5 ‘ '
investitie 7.983,19 7‘_983,19 7.983,19 0,00.| 0,0i i
Eliminarea costurilor cu avizele
si taxele din investitie - 0 0 0 0 0
| redeventa |
Eliminarea costurilo cu ' g‘
diversele si neprevazutele din 0 0 0 0 0
investitie : ‘ !
oporare O TVA AN costurllede | 1313445 | 1213445 | 1213445 | 1133613 1133613 |
_Eliminarea imptEtului pe profit . I
si dividende 0 0 0 0 | 0 |
R R |
Beneficii economice ~ 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00
Locuri de munca create pe
_durata executiei Y Y Y 0 Y |
Locuri de munca create pe | » |
| durata exploatarii 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,(£
Efecte economice - prin ‘
imbunatatirea sanatatii
persoanelor in varsta | |
Externalitati negative 0 0 0 0| M
Efectul poluarii din timpul
| lucrarilor 0 0 0 0 | 0
Cash flow financiar neactualizat 39.600,00 39.600,00 39.600,00 34.100,00 34.100,00
Cash flow economic
| neactualizat 122.717,65 122.717,65 _122.717,65 108.436,13 | 108.436,13
| Factor de 'actualizare. 0,96 0,92 0,88 - 0,84 | 0,8
|L¢7rshflbw economic actualizat | 117.808,94 112.900,24 | 107.991,53 |, 91.086,35 | 86.748,91
Rezultatele analizei economice:
VANE/c 516.535,97
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IRRE/c 11,07%
rB/C 1,31

10.4. Intocmirea costului comparativ dereferinta

Costul comparativ de referinta, denumit in continuare CCR, estimeaza un cost ipotetic la

care se adauga valoarea riscurilor, in cazul in care autoritatea contractanta ar realiza
acest serviciu cu forte si resurse financiare proprii.

Componentele de baza ale CCR sunt:

a) costul primar dereferinta;
b) neutralitateacompetitiva;
c) riscultransferabil;

d) risculretinut.

\

Costul primar de referinta reprezinta costul de baza al serviciului in cazul solutiei
clasice de achizitii publice. Costul primar de referinta include toate cheltuielile de
capital, costurile directe si indirecte ale efectuarii prestatiei pentru o durata egala cu

durata concesiunii avuta in vedere.

Neutralitatea competitiva reprezinta totalitatea avantajelor competitive nete ce s-ar
putea genera printr-un proiect -al autoritatii contractante si care sunt rezultate din
natura proprietatii publice. Aceasta componenta permite o cuantificare corecta si
echitabila a costurilor reale pentru realizarea serviciului cu resurseprivate.

‘Riscul transferabil reprezinta cuantificarea valorica a tuturor riscurilor ce urmeaza sa

fie preluate de concesionar.

Riscul retinut reprezinta cuantificarea valorica a tuturor riscurilor ce urmeaza sa fie

preluate de autoritatea contractanta.
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Element chei;uia!a

] Anul 1 7] |

Anui 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5 ‘ Ciclicitate .

Calcularea
neutralitatii
competitive prin
cuantificarea
valorii avantajelor
| _nete.

270.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00 | annual b

Costuri cu energra
consumata

270.000,00 |
|

40.000,00 .

40.000,00

40.000,00

40.000,00 |

40.000,00 | annual

Costuri de
intretinere -
reparatii - anuale,
investitii si

| _modernizari

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00 | annual

Costuri cu
indirectele

36.000,00

36.000,00

36.000,00

31.000,00

-31.000,00 | annual

Total costuri/plati
- inclusiv TVA

396.000,00

396.000,00

396.000,00

341.000,00

3 341.000,00 | annual

Venituri

435.600,00

435.600,00

435.600,00

375.100,00

+ 375.100,00 | annual

Costul primari de
referinta

39.600,00 |

39.600,00

39.600,00

34.100,00

34.100,00 | annual

CALCULUL neutralitatii competitive

Neutralitatea competitiva elimina avantajele nete competitive care survin in cazul unui
proiect al autoritatii contractante datorita proprietatii publice. Aceasta permite o
evaluare competenta a eficientei intre CCR si costurile sectorului privat prin eliminarea
efectelor.generate de proprietatea publica, cuantificabile in costuri echivalente. Scopul

calcularii neutralitatii competitive este dat de necesitatea eliminarii distorsiunilor care

apar in alocarea resurselor ca urmare a proprietatii directe a autoritatii contractante.

Neutralitatea competitiva include doar avantajele si dezavantajele care survin intr-un
proiect public si care nu apar in cazul unei afaceri private. Neutralitatea competltlva nu

include diferentele de performanta sau eficienta care apar intr-o piata‘competitiva si ar

trebui sa fie separate de diferentele in materie de costuri aferente in cele doua cazuri:

sectorul public si sectorul privat.

Identificarea efectelor proprietatii de stat
(avantaje si dezavantaje financiare)

Avantaje: venituri
estimate 5 ani

Dezavantajl : pierderi
suplimentare

2.057.000,00
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B | ‘ Dezavantaj 2 :
| pierderea redeventei

L -241.153
Stabilirea avantajelor nete | 2.057.000,00  -2.433.453

lcularea n alitatii itive prin
Calcu area \eutr. tzit comp'etltl e pri 681.847,00
cuantificarea valorii avantajelor nete. |

CALCULUL - Identificarea si evaluarea riscurilor

In contextul CCR, riscul reflecta potentiale costuri suplimentare peste costul de baza

\

presupus in costul primar de referinta.
Riscurile identificate sunt:

A. Riscuri referitoare lalocatie
- Locatia investitiei - amplasareaei

- Proprletatea locatiei - detinerea terenului si a investitiei in domeniul public/privat al
Orasului MARASESTI

- Amplasarea fata de alte entitati si infrastructuri economice necesare uneiactivitati

- Amplasarea acesteia in zone protejate din punct de vedere almediului

B. Riscuri de constructie - proiectare - viciiascunge

- Riscul ca elemente constructive ale constructiei de aiba vicii ascunse deexecutie

- Riscul ca proiectarea sa aiba vicii ascunse, vicii cu efect direct in exploatarea la capacitate
maxima/optima ainfrastructurii -

- Riscul ca solutiile tehnice sifunctionale (echipamente, circuite, facilitati) sa fie deprec1ate

sau sa se deprecizerapid

C. Riscuride finantare aactivitatii

- Riscul evolutiei negative a rezultatelor sectorului energetic si a serviciilorpublice
-~ Modificarea costurilor creditarii cu efecte directe in act1v1tateaoperatorulu1

- Riscul deinsolvabilitate

- Modificari ale sistemului deimpozitare

D. Riscuri aferente cereril, veniturilor, de operare si deintretinere

- Risculconcurential

- Inrautatirea situatiei economicegenerale

- Schimbari in domeniul energetic si a serviciilorpublice

- Riscul suportabilitatii tarifelorminime

- Publicitateadversa

- Riscul scaderii preturilorchiriilor

- Riscul necesitatii efectuarii unor chetuieli de reparatii majore pentru continuareaactivitatii
- Riscul defectarii unorechipamente

e Riscul insolvabilitatiirezidentilor

2 Riscul necesitatii unor investitiisuport

- Riscullitigiilor

- Riscul securitatiibunurilor

- Riscul deasigurare

- Riscul de furnizare autilitatilor

socretaly membrd

Centrul de Iidei si Solutil




. | SCSPES CONSULTING SRL
o | ULT’NG C.UL RO 28147606; 22-447-2011,
. _lasi, Sos. Nationald nr. 15, parter, cam 5 - (Cl3direa Mercury Business Center)
Tel 0760 652810; 0760 652811; Fax; 0378 104304; E-mail: office@spes.cisif.ro

- Riscul capacitatii demanagement
Riscul decash-flow
Riscurilegislative/politice
Schimbari legislative in domeniulenergetic
Schimbari legislative in domemul serviciilorpublice
Riscurinaturale
Situatii de razboi - conflictezonale
Cutremur si alte evenimentenaturale
S Terorism
Forta majora -
G. Riscurile etapei depregatire/atribuire
- Riscul depregatire
- Opozitia publica fata deproiect
- Pregatirea necorespunzatoare a documentat1e1 deatribuire
- Semnarea contractului deconcesiune

IIP’I

III-.!’I

In conformitate cu registrul si inventarul riscurilor, acestea sunt preluate de catre
concesionar in proportie de 95%.

10.5.- Determinarea structurii preliminare aconcesiunii
Tinand cont de elementele identificate pana in prezent: -

- Faptul ca toate bunurile puse la dispozitia concesionarului sunt bunuri deretur;

- Faptul ca din previziunile financiare si economice rezulta ca nu sunt necesare
preluarea unor riscuri financiare de catre concendent prin efectuarea deplati;

- Faptul ca din previziunile financiare si economice rezulta ca este suportabila o
redeventa anuala de pana la2%;

- Faptul ca riscurile sunt preluate de catre concesionar in proportie de95%;

duc la concluzia ca solutia potriva este: concesionarea serviciului de iluminat

publical Orasului MARASESTI este cea a concesionarii _conform prevederilor
100/20 ta nici unei su e bani catre Orasului MARASESTI pentiu

acogerirereacosturilor sau riscurilor in favoarea concesionarului.

10.6. Analiza elementelor prevazute la art 14, alin 3 dinHG867/2016
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10.7.1. Taxa pe valoareaadaugata

Contractul vizat este un contract de servicii - cu plata unei redevente —
regimul fiscal al TVA-ului nu face obiectul analizei.

10.7.2.  Costuri suplimentare asociate finalizarii lucrarilor inainte de termenul

contractual

Contractul vizat este un contract de delegare- costurile suplimentare
asociate finalizarii lucrarilor inainte de termenul contractual nu sunt

specifice si nu se pot analiza.

10.7.3. Costul reluarii procedurii de atribuire a contractului deconcesiune

Contractul vizat este un contract de delegarea - costul reluarii procedurii
de atribuire a contractului de concesiune este estimat la cca 20 000 lei - ca
fiind costuri directe si indirecte ce intervin datorita alocarii resurselor
umane in procesul de atribuire a concesiunii.

10.7.4. Venituri din refinantareaproiectului

Contractul vizat este un contract de delegare- cu plata unei redevente —
analiza veniturilor din refinantarea proiectului nu este specifica acestui tip

de contract.

10.7.5. Costuri de monitorizare si administrare aproiectului

Contractul vizat este un contract de delegare - cu plata unei redevente -
acest aspect presupune existenta unor costuri - sub forma costurilor cu
resursele umane din cadrul Orasului'MARASESTI pentru supervizarea
derularii contractului - costuri estimate anual la suma de 1200 lei brut.
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10.7.6. Asigurari

Contractul vizat este un contract de delegare - cu plata unei redevente ~
costurile asigurarilor fiind o cheltuiala de exploatare ce revine

concesionarului.
10.7.7. Rata dediscontare -

Rata de discontare utilizata in cadrul calculelor a fost de 4% pentru analiza
N .

financiara si de respectiv 4,5% pentru analiza economica. In orice calcul

efectuat la elaborarea documentatiei de atribuire se recomanda pastrarea

acestei rate de discontare.

1%. Analiza riscului de operare -transferabilitate

Riscurile de operare sunt:

| TIPUL DE RISC

EXPLOATARE PRIN CONCESIONARE

- Risculconcurential

riscul revine in totalitate concesionarului

= Inrautatirea situatiei economicegenerale

riscul revine in totalitate concesionarului

- Schimbari in domeniul energetic si alserviciilor
publice

riscul revine in totalitate concesionarului

= Riscul suportabilitatii tarifelorminime

riscul revine in totalitate concesionarului

- Publicitateadversa

riscu! revine in totalitate concesionarului

- Riscul necesitatii efectuarii unor chetuielide
reparatii majore pentru continuarea activitatii

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul defectarii unorechipamente

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul necesitatii unor investitiisuport

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscullitigiilor

- Riscul securitatiibunurilor

riscul revine in totalitate concesionarului

riscul revine in totalitate concesionaruliui

- Riscul deasigurare

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul de furnizare autilitatilor

riscul revine in totalitate concesionarelul

S Riscul capacitatii demanagement

riscul revine in totalitate concesionaruiui

- Riscul decash-flow

l riscul revine in totalitate concesionarului

Toate riscurile de operare sunt transferate in sarcina concesionarului, spre
avantajul concedentului Orasul MARASESTI, in proportie de 100%.

societele mopbed

1D

Centrul de Idei §i‘ Solutii Financiare




" SC SPES CONSULTING SRL
: ULT'NG C.UL RO 28147606, J22-447-2011

lasi, $os. Nationald nr. 15, parter, cam 5 - {Cl#direa Mercury Business Center)
Tel 0760 652810; 0760 652811; Fax: 0378 104304; E-mail; office@spes.cisif.ro

12. Rezultatele studiului de fundamentare a decizieide

concesionare ‘
Rezultatele studiului de fundamentare elaborat sunt urmatoarele:

- Este justificata necesitatea si oportunitatea concesiunii prin delegare a serviciului de
iluminat public al OrasuluiMARASESTI

- Proiectul este realizabil prin concesionarea serviciilor de administrare si operare
prin delegare a serviciului -de iluminat public al Orasului MARASESTI conform
prevederilor L100/2016, fara plata nici unei sume de bani de catre Orasului
MARASESTI pentru acoperirerea costurilor sau riscurilor in. favoarea
concesionarului. "

- proiectul raspunde cerintelor si politicilor entitatii contractante - in concordata cu
obiectivele stabilite la realizareainvestitiei’ :

- aufostluate in considerare diverse alternative de realizare aproiectului:

- optiunea de a achizitiona conform L98/2016 servicii-de administrare si operare
prin delegare pe baza de contract - achizitii publice clasice (riscurile nu se
transfera la prestator, acestea raman in sarcina achizitorului Orasul
MARASESTI)

- optiunea de a concesiona serviciile in baza L100/2016 (riscurile se transfera la
concesionar in proportie de95%)

- varianta de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de delegare este mai
avantajoasa in raport cu varianta prin care proiectul este prevazut a fi realizat prin
atribuirea unui contract de achizitiepublica ‘ .

- proiectul nu beneficiaza de sustinere financiara din partea entitatii contractante

OrasulMARASESTI

13. Datele necesare stabiliriiconcesiunii
13.1. Stabilirea valorii estimate aconcesiunii
- In conformitate cu prevederile ART. 13 din Legea 100/2016, valoarea unei
concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii este cifra totala de afaceri a
concesionarului generata pe durata contractului, fara TVA, in schimbul lucrarilor
si serviciilor care fac obiectul cohcesiunii, pre.cum si-pentru bunurile accesorii

acestor lucrari siservicii.

socilate mombrd
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In conformitate cu prevederile ART. 13 din Legea 100/2016 - valoarea
estimata se calculeazaastfel:

(1) Entitatea contractanta calculeaza valoarea estimata a concesiunii de
lucrari sau a concesiunii de servicii utilizand o metoda obiectiva ce trebuie
specificata in documentatia de atribuire, prin raportare, in special, la

urmatoarele: }

a) valodrea oricarei forme de optiune sau de prelungire a duratei
concesiunii de lucrari sau a concesiunii deservicii;

b) venitul din achitarea onorariilor si a amenzilor de catre
utilizatorii lucrarilor/serviciilor, altele decat cele colectate in

numele entitatiicontractante;

c) platile sau orice avantaje financiare, sub orice forma, efectuate
de catre entitatea contractanta sau de catre orice alta entitate
publica in favoarea concesionarului, inclusiv compensatia pentru
respectarea obligatiei de serviciu public si subventiile publice de
investitii;

d) valoarea granturilor sau a oricaror avantaje financiare, sub orice
forma, primite de la terti pentru executarea concesiunii de lucrari

sau a concesiunii deservicii;

e) venitul din vanzarea oricaror active care fac parte din
concesiunea de lucrari' sau din concesiunea de servicii, cu
respectarea prevederilor legale referitoare la regimul Jurldlc al
“bunurilor proprietatepublica;

f) valoarea tuturor bunurilor si serviciilor care sunt puse la
dispozitia concesionarului de catre ‘entitatile contractante, cu
conditia ca acestea sa fie necesare pentru executarea lucrarilor sau

furnizareaserviciilor;

g) orice premiu sau plata acordatacandidatilor/ofertantilor.

Elementul 1- durata estimata a concesiunii - 5 ani (+ optiune maxima de prelungire 2,5

ani)

so0reLalls mombri
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Elementul 2 - valoarea cifrei de afaceri estimate pe durata celor 5 ani (+ optiune

maxima de prelungire 2,5 ani) .

Elementul 3 - valoarea tuturor bunurilor si serviciilor care sunt puse la dispozitia
concesionarului de catre entitatile contractante, cu conditia ca acestea sa fie necesare

pentru executarea lucrarilor sau furnizarea serviciilor

T

I
I 1 | +Optiune de
Anul 1 Anul 2 | Anul 3 Anul 4 Anul 5 prelungire —
Element ’ maxim 2,5 ani
cheltuiala | i 4 |
Maxim | Maxim Maxim '| Maxim, | Maxim
‘ Maxim 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 750.000,00
| Venituri 300.000,00 | - _ —
TOTAL |
GENERAL Intre 50.000 si maxim 2.250.000,00

| TOTAL valoare concesiune = maxim 2.250.000,00 RON

13.2. Procedura recomandata deurmat

In conformitate cu prevederile ART. 14 din din HG 867/2016 "entitatea contractanta
determina, pe baza analizei economico-financiare prevazute la art. 13, modul in care
prolectul ar trebui realizat: fie printr-o concesiune, fie printr-un contract de achizitie

’

publica.”.

In urma studiului elaborat, se recomanda ca "proiectul” (delegarea gestiunii sistemului
public de iluminta) se se faca printr-o concesiune in baza L100.2016.

Totusi, in conformitate cu prevederile ART. 11 din Legea 100/2016,

" (1) Procedurile de atribuire prevazute de prezenta lege se aplica concesiunilor
de lucrari sau concesiunilor de servicii a caror valoare, fara TVA, este egala sau
mai mare decat pragul valoric de 24.977.096lei; .

- (2) Concesiunile de lucrari sau concesiunile de servicii a caror valoare este mai
mica decat pragul valoric prevazut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea
principiilor generale prevazute la art. 2 alin. (2), in condftiile si potrivit
procedurilor reglementate prin normele fnetodologice de aplicare a prevederilor
prezenteilegi.”

In conformitate cu prevederile ART. 73 din HG 867/2016,

gueretate mombrd
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- " In cazul prevazut la art. 11 alin. (2) din Lege, entitatea contractanta atribuie

contractul de concesiune prin aplicarea procedurii simplificate, conform

prezentuluiparagraf.”

Valoarea estimata a concesiunii (maxim 250000 lei in cazul unei durate de 5 ani a
concesiunii si de 375.000,00 lei in cazul optiunii de prelungire cu maxim 2,5 ani)
face ca procedura recomandata de urmat sa fie - procedura simplificata.

13.3. Durata recomandata aconcesiunii

Durata recomandata pentru durata concesiunii este de 5 ani.
Se poate avea in vedere optiunea de prelungire (prin acordul partilor) cu maxim 50%
din durata initiala a perioadei, adica o durata maxima de 7,5 ani.

13.4. Valoarearedeventei

Se recomanda obtinerea unei redevente de.intre 1% si maxim 2% anual din veniturile
generate de calitatea de concesionar.

~ 13.5. Valoarea recomandata a sumelor de compensatie

In cazul in care operatorul nu ajunge anual la incasari de minim 50000 lei din
operatiunile de intretinere, interventie, extindere, modeérnizare, se propune o
compensatie anuala ce urmeaza a fi achitata de catre Orasul MARASESTI in suma de
5000 lei/an.

13.6. Analiza necesitatii obtinerii avizului ConsiliuluiConcurentei

In conformitate.cu prevederile OUG nr. 77/2014 privind procedurile nationale din
domeniul ajutorului de stat ” Art. 52 alin. (2) - Contractele de delegare vor putea fi
atribuite direct doar dupa obtinerea avizului ConsiliuluiCoﬁéuren;ei cu privire la
respectarea prevederilor spécifice din domeniul concurentei si al ajutorului de stat”.

In conditiile in.care prezenta delegare se face prin procedura simplificata, nu este
necesar avizul Consiliului Concurentei.
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
al ORASULUI MARASESTI,

JUDETUL VRANCEA
Cuprins
CAP.] CADRUL LEGISLATIV ..ccoouveereeevnmmrmnmaeseeseeeeeeeeeseeseseeseeeese e eoooeeee oo eoeoeoeeeeeseeeeeee oot 56
CAPIINORMATIVE TEHNICE ....ooovecetranineaneeeseee e sseee st eeeseee oo 58
CAP. 11 DSPOZITII GENERALE .......cvvvvieren. ettt re b b sanes 60
CAP. IV DESFASURAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC oo 66
CAP. V Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de iluminat PUBlC. .o, 95
CAP. VI. INDICATORI DE PERFORMANTA................ e 98
CAP. VI RASPUNAETT Si SANCHIUNI ......couuetireeiiaiiestee et 99
CAP. VIII. Dispozitii finale $i tranzitorii ........cov.uivveruuiveereeeeeine e 99
CAP.I CADRUL LEGISLATIV

*Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie
2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de ser3 astfel
Incat sa respecte angajamentele Comunititii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera
pana in 2020 ,priv_ind Indeplinirea obiectivului de reducere a consumului de energie cu 20
% pand in 2020. Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitiva cu emisii
scazute de dioxid de carbon pani in 2050, in special prin reducerea emisiilor de gaze cu
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tonul sub dev1za 20-20-20: consumul de energle primara trebuie redus cu 20% si cota de
energii regenerabile sa creasca cu 20 % pana in anul 2020.
*Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012
privind eficienta energetic3, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de
-abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE(1).

*Legea 230/2006 actualizata decembrie 2016 ,legea iluminatului public, care
specifica:
(1) Elaborarea si aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public,
a programelor de investitii privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii tehnico-
edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea
modalitatii de gestiune, precum si a criteriilor si procedurilor de delegare a gestiunii intra
in competenta exclusiva a consiliilor locale,a asociatiilor de dezvoltare comunitara sau a *
Consiliului General al MUNICIPIULUI‘Bucuresti, dupa caz.
(3) Strategiile autoritatilor administratiei publice locale vor urmari cu prioritate realizarea
urmatoarelor obiective: .
e)reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a
unor echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios;
f)promovarea investitiilor, in scopul modernizarii si extinderii sistemelor de iluminat

public;

* Planul National de Actiune in domeniul Eficientei Energetice parobat de HG 122/2015 si

publicat in M.0. 169 bis/11.03.2015. '

De asemenea autoritatile publice locale realizeazd programe pe modernizare a
iluminatului public urmarind atit imbunititirea calititii serv1c1ulu1 cit si reducerea facturii
la energie.

Imbunititirea eficientei energetice a sistemelor de iluminat (de exemplu, inlocuirea
lampilor existente cu altele noi, mai eficiente, utilizarea sistemelor digitale de control, a
senzorilor de miscare pentru sistemele de iluminat);

SI:

* Cadrul legislativ aplicabil Legea 98/2016 republicata legea achizitiilor publice privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii;

* H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

prevazute in Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

* Legeanr.230/2006 a serviciului de iluminat public;
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* Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat

public;

* Ordin ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului

de iluminat public; - _ _

¢ Legea 121/2014 modificata cu Legea 160/2016 privind privind eficienta

energetica;

' H.G.nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;

* Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind _modificafea tarifelor de acordare si
mentinere a licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie
eliberate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;

 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a consilului din 25
octombrie 2012 privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor
2009/125/CE $i 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si
2006/32/C;

* Ordinul 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
iluminat public -publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14 mai 2007;

e Ordinul 5/93 din 20.03.2007 pentru-aprobarea Contractului-cadru privind
folosirea infrastructurii sistemului de distributiea energiei electrice pentru
realizarea serviciului de iluminat public - publicat in Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 320, din 14 mai 2007; v

* Ordonanta Guvernului 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local - publicata
in Monitorul Oficial,Partea I, nr. 648, din 31 august 2002;

CAP.Il NORMATIVE TEHNICE

Principalele acte normative luate in considerare sunt:

I7-2011 Normativ pentru proiectarea, constructia
exploatarea instalatiilor electrice pentru clddiri;

1.FL16-73 Executarea lucrarilor de iluminat public;

1.RE-Ip-3-91 ” Indrumar de proiectare pentru instalatii de iluminat
public;
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Indreptar de proiectar§SSEXSCONSIHERGEREr de legare
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3.RE-FT-61/77

Fs-4-82

Lj-ip 08-76

NF 23-043

NP 062-02

NTE 001/03/00

NTE 007/08/00

NTE 01 116/2001

Ordinul nr.35/2002
SR-13433/99-1

TR-EN 13201-1 tluminat public -
SR-EN 13201-2 lluminat public -
SR-EN 13201-3 lluminat public -
SR-EN 13201-4i{luminat public-
SR-EN 13201-5 lluminat public -
SR-EN 40

tasi, Sos. Nationala N tPaCEL A Brivifdadirea M inesEERdedlectri
Tel 0760 652810; 0760 6?%%281% Fax: %58":‘{'%4304; iy %%?@speﬁci'gfm Sedles

subterane cu tensiune pana la 35kV inclusiv;
Executarea si verificarea prizelor cu bentonita;

Executarea instalatiilor de legare la pamant in statii,
Indrumar de proiectare a retelelor electrice de jt.cu

Probe tehnologice pentru PIF a instalatiilor electrice;

Normativul pentru proiectarea sistemelor de iluminat
Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei
Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de
Norma tehnica energetica privind incercarile si

Ordinul pentru aprobarea Regulamentului de
lluminatuf cailor de circulatie;

Selectarea claselor de iluminat

Cerinte de performanta

Calculul performantelor

‘Metode de masurare a performantelor fotometrice:

Metode de masurare a performantelor fotometrice
Stalpi pentru iluminat
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CAP. Il DSPOZITII GENERALE
ART. 1
(1)  Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din
ORASUL MARASESTI, judetul VRANCEA.

(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfdsurarea serviciului
de iluminat public, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru ‘
asigurarea serviciului, indicatorii de performants, conditiile tehnice, raporturlle dintre
operator si utilizator.

(3) Prevederile prezentului regulament se-aplica, de asemenea, la proiectarea,
executarea, receptionarea, utilizarea si intretinerea componentelor sistemului de iluminat
public.

(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate,
organizare si de modul in care este organizatd gestiunea serviciului de iluminat public, se
vor conforma prevederilor prezentului regulament.

(5) Conditiile tehnice si indicatorii de performanta previzuti in prezentul regulament au
caracter mmlmal Consiliul Local MARASEST], poate aproba si alte conditii tehnice sau alti
indicatori de performanta pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de
specialitate.

(6) Orice dezvoltare a retelei electrice de joasi tensiune destinati 1lum1natulu1 public se
face cu respectarea prezentului regulament.

ART. 2
Desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie s3 asigure satisfacerea unor cerinte
“sinevoi de utilitate publica ale comunitatilor locale, si anume:
a)ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calititii vietii;
b)cresterea gradului de securitate individual4 si colectivi in cadrul comunitatilor locale,
precum si a gradului de sigurantd a circulatiei rutiere si pietonale;
c¢)punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale
localitdtilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sdrbatorilor legale sau
religioase;
d)sustinerea si stimularea dezvoltirii economico-sociale a localitatilor;
e)functionarea si exploatarea In conditii de siguranta a infrastructurii aferente serviciului.
ART. 3

In sensul prezentului regulament, termenii si notiunile utilizate se definesc dupa cum
urmeaza:

3.1- autoritdti de reglementare competente - Autoritatea Nationali de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilititi Publice, denumit3 in continuare
AN.RS.C, si Autoritatea Nationald de Reglementare in Domeniul Energiei, denumitd in
continuare A.N.R.E.;

3.2- balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor
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lampi cu descirciri, avand drept scop limitarea curentului la valoarea necesari;

3.3- beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunititile locale in ansamblul
lor;

3.4- caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de naturi tehnici,
referitoare la o instalatie sau la un sistem de iluminat;

3.5- dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveste la

“distributia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lampi catre

exterior;

3.6- echipament de misurare - aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la

madsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;
3.7- efect de grota neagr3 - senzatie vizuald realizati la trecerea de la o valoare
foarte mare a luminantei la o alta mult mai mici;

3.8- exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operatiuni

si-activitati executate pentru asigurarea continuititii si calititii serviciului de iluminat
pubhc in cond1t11 tehnico-economice si de sigurant3 corespunzatoare

3.9-" ‘factor de mentinere a fluxului luminos - raportul Intre fluxul luminos al unei
lampi la un moment dat al vietii sale si fluxul luminos initial, lampa functionand in conditiile
specificate;-

3.10- flux luminos - marimea derivati din fluxul energetic, evaluati prin actiunea

sa luminoasa asupra unui observator fotometric de referint3;
3.11- grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizirii

serviciului necesar utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de

furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;

3.12- igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate si amorseze
o lampa cu descarciri fara preincilzirea electrozilor;
. 3.13- iluminare E - raportul dintre fluxul luminos;receptat de o suprafa’;é si aria
respectiva; ;
3.14- iluminare medie E(m) - media aritmetica a iluminirilor pe suprafata de calcul
avuta In vedere;
3.15- iluminare minima E(min) - cea mai mic3 valoare a iluminirii punctuale pe
suprafata de calcul avuti in vedere;
:3.16- - iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in evidenti a unor

monumente de artd sau istorice ori a unor obiective de importantd publica sau cultural
pentru comunitatea local3;

3.17- iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatulor de
agrement, pletelor targurilor si altora asemenea;

3.18- iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia
sdrbatorilor si altor evenimente festive;

3.19- iluminat stradal-pietonal - iluminatul ciilor de acces pietonal;

3.20- iluminat stradal-rutier - iluminatul c#ilor de circulatie rutiers;
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3.21- indicatori de performanta garantati - parametri ai serviciului de iluminat
public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt
prevazute penalizdri {n licentd sau in contractele de delegare de gestiune, in cazul
nerealizarii lor;

’ 3.22- indicatori de performanti generali - parametri ai serviciului de iluminat

public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul
operatorilor si care reprezinta conditii de acordare sau de retragere a licentei, dar pentru
care nu sunt prevdzute penalizari in contractele de delegare de gestiune, in cazul
nerealizarii lor;

3.23- indice de prag TI - cresterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la
orbirea inconfortabil3, caracterizind orbirea provocata desursele de luming aflate in '
campul vizual, in raport cu luminanta medie a ciii de circulatie'

3.24- intensitate luminoasa I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de
sursa si unghiul solid elementar pe directia dat3; ’
3.25- Intretinere - ansamblul de operatii de volum redus executate periodic sau

neprogramat in activitatea de exploatare, avind drept scop mentinerea in stare tehnici
corespunzdtoare a diferitelor subansambluri ale instalatiilor;

3.26- ldmpi cu descdrcdri - 1ampi a edror emisie luminoasi este p'rovdu;sé printr-o
descdrcare electrica intr- un gaz sau in vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe
gaze si/sau vapori metalici:

3.27- ldmpi cu incandescent3 - limpi a ciror emisie luminoas3 este produsa cu
filamentul incilzit la incandescenta prin trecerea unui curent electric;
3.28- ldmpi cu incandescentd cu halogen - Iimpi incandescente avind, in balonul de

constructie speciald, un mediu de un anumit halogen, care creeazi un ciclu regenerativ al
filamentului pentru marlrea duratei de functionare si pentru realizarea unui flux emis -
aproximativ constant;

3.29- [dmpi cu incandescent cu utiliziri speciale - lamp1 cu fllament central, [ampi
ornamentale, lampi cu reflector, lampi foto;
3.30- licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste

calitatea de operator al serviciului de ituminat publlc precum si capacitatea si dreptul de a
presta acest serviciu;

3.31- luminanta L - raportul dintre intensitatea luminoas3 elementari emisi de
catre ochiul observatorului si suprafata aparenti de emisie;

3.32- luminanta maxima L(max) - cea mai mare valoare a luminantei de pe
suprafata de calcul avuti in vedere;

3.33- luminanta medie L(m) - media aritmetici a luminantelor de pe suprafata de
calcul avuta in vedere;

3.34- luminanta minima L(min) - cea mai mici valoare a luminantéi de pe suprafata

de calcul avuta in vedere; -
3.35- nivel de iluminare/nivel de luminant - nivelul ales pentru valoarea
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ilumindrii/luminantei;

3.36- operator - persoand juridica titulard a unei licente de furnizare/prestare,
emisd de autoritatea competent3;
3.37- punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul

public - punctul de separare Intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de
iluminat public, care se stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile
si cutiile de distributie;

3.38-  punctde delimitare in cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public,
cat si pentru distributia energiei electrice - punctul de separare intre sistemul de distributie
a energiei electrice si sistemul de iluminat public, care se stabileste la clemele de racord ale
coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;

3.39- raport de zond aldturata SR - raport intre iluminarea medie de pe o portiune
de 5 m ldtime sau mai putin, daci spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensurilor de -
circulatie, si iluminarea medie a ciii

de circulatie de pe o latime de 5 m sau jumitate din litimea fiecirui sens de circulatie,
daca aceasta este mai micd de 5 m; .

3.40- reabilitare - ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente
si/sau instalatii care, fard modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnici side
eficientd a acestora la un nivel apropiat de cel avut la inceputul duratei de viata;

3.41- retea electrica de joasa tensiune destinatd iluminatului public - ansamblu de
posturi de transformare, cutii de distributie, echipamente de comandi/control si masura,
instalatii de legare

~ la pamant, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stilpi, fundatii, console, aparate de
iluminat si accesorii-destinate exclusiv iluminatului public;

3.42-  serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publici si de interes
.economic si social general, aflatd sub autoritatea administratiei publice locale, care

are drept scop asigurarea iluminatului cilor de circulatie auto, arhitectural, pietonal,
ornamental si ornamental-festiv; ‘

3.43- sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor detinute de
un operator de distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de

sustinere si de protectie ale acestora, statii electrice, posturi de transformare si alte
echipamente electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea de linie nominali pandla
110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei ﬂ

electrice de la retelele electrice de transport sau de la producitori citre instalatiile
proprii ale consumatorilor de energie electrica;

3.44- sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic si functional, amplasat intr-o
dispunere logica in scopul realizirii unui mediu luminos confortabil si/sau functional si/sau
estetic, capabil sa asigure

desfdsurarea in conditii optime a unei activitati, spectacol, sport, circulatiei, a unui efect
luminos estetic- arhitectural si altele, alcituit din constructii, instalatii si echipamente
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specifice, care cuprinde:

- linii electrice de joas3 tensiune, subterane sau aeriene;

- corpuri de iluminat, console si accesorii;

- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere;

- echipamente de comand3, automatizare si masurare;

- fundatii, elemente de sustmere a liniilor, instalatii de legare la pamant, conductoare,
izolatoare, cleme, armaturi, utilizate pentru iluminatul public;

3.45- sursd de lumind/lampa - obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in
mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, si care este caracterizati printr-un
ansamblu de proprietati energetice, fotometrice si/sau mecanice;

3.46- tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu
fizic unitar ce poate contine, dup caz, echipamentul de protectie, comanda, automatizare,
madsurd si control, protejat impotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat

"public;

3.47-. temperatura de culoare corelatd T(c) - temperatura radiatorului integral, a
cdrui culoare, perceputi datoriti incilzirii, se aseamini cel mai mult, in conditiile de
observare precizate, cu cea perceputi a unui stimul de culoare de aceeasi stralucire;

3.48- ' uniformitate generald a iluminarii U(0)[E] - raportul dintre iluminarea
minima si iluminarea medie, ambele considerate pe toati suprafata de calcul;

3.49- . uniformitate generali a luminantei U(0)[L] - raportul dintre luminanta
minim3 si luminanta medie; ambele considerate pe toata suprafata de calcul;

3.50- uniformitatea longitudinal3 a luminantei U(1)[L] - raportul dintre luminanta
minima si luminanta maxim3, ambele considerate tn axul benzii de circulatie al zonei de
calcul si in directia de desfisurare a traficului rutier;

3.51-. utilizatori - autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de
dezvoltare comunitara constituite cu acest scop in calitate de reprezentant al comunitatii
locale;

'3.52- zond aldturata - suprafata din vecinitatea imediati a cii de circulatie, aflati
in.cdmpul vizual al observatorului;

3.53- - CNRI - Comitetul National Roméan de Iluminat;

' 3.54- C.LE. - Comisia Internationali de Iluminat.

ART. 4

3.1- Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii
serviciului de iluminat public din ORASUL MARASESTI, precum si infiintarea, dezvoltarea,
modernizarea, administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat public intra in
competenta exclusiva a Consiliului local MARASESTI.

(2)- Consiliul local MARASESTI trebuie s asigure gestiunea serviciului de iluminat public
pe criterii de competitivitate si eficientd economica si managerlala avand ca obiectiv
atingerea si respectarea indicatorilor de performanta a serv1c1ulu1 stabiliti prin contractul
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de delegare a gestiunii.

(3)- Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptata Consiliul local
MARASESTI, va urmdri obtinerea unui serviciu de iluminat public corespunzitor interesului
general al comun1tat1 lor locale pe care le reprezint3, in conformitate cu legislatia in vigoare
si cu reglementarile C.LE. '
ART.5

(1)- Sistemele de iluminat public se amplaseazs, de regul, pe terenuri apartinand
domeniului public sau privat al ORASULUI MARASESTI.

(2)- Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru
servicii si activitati publice, altele decat iluminatul public, se face cu aprobarea Consiliului
local MARASESTI. -

ART. 6

(1)- Serviciul de iluminat public va respecta si va indeplini, la nivelul ORASULUI
MARASESTI, indicatorii de performantd prevdzuti in prezentul regulament, aprobati prin
hotdrare a Consiliului local MARASESTI.

(2)- Consiliul local MARASESTI poate aproba si alti indicatori de performant3 in baza unor
studii de oportunitate in care se va tine seama cu prioritate de necesitatile comunitatii
locale, de starea tehnica si eficienta sistemelor de iluminat public existente, precum side:
standardele minimale privind iluminatul public, previzute de normele interne si ale Uniunii
Europene in acest domeniu.

(3)- Indicatorii de performanti se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului
regulament al serviciului.

ART.7
Serviciul de iluminat public se prevede pe toate cdile de circulatie publicd din ORASUL
MARASESTI, cu respectarea pr1nc1p1110r ce guverneaza organizarea si functionarea
serviciilor comunitare de utilititi pubhce.
ART. 8
Serviciul de iluminat public trebuie s3 1ndep11neasca concomitent, urmitoarele conditii
de functionare: a)-continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b)-adaptabilitate la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;
c)-satisfacerea judicioass, echitabili si nepreferentiald a tuturor membrilor comunitatii
locale, in calitatea lor de beneficiari ai serviciului;
d)-tarifarea pe baza de competitie a serviciului prestat;
e)-administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunititilor locale;
f)-respectarea reglementirilor specifice in vigoare din domeniul transportului,
distributiei si utilizirii energiei electrice;
g)-respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevazute de
normele interne si ale Uniunii Europene Tn acest domeniu, care sunt identice cu cele ale
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C.LE.

CAP. 1V DESFASURAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

SECTIUNEA 1 Principiile si obiectivele realizirii serviciului de iluminat public
ART.9
Administrarea serviciului de iluminat public se realizeazi cu respectarea principiului:
a)- autonomiei locale;
b)- descentralizdrii serviciilor publice;
c) -subsidiaritatii si proportionalititii;
d)- responsabilitatii si legalitatii;
e)- asocierii intercomunitare;
f)- dezvoltarii durabile si coreldrii cerintelor cu resursele;
g)- protectiei si conservirii mediului natural si construit;
h)- asigurdrii igienei si sinititii populatiei;
i)-administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publitd sau privata a unitatilor
administrativ- teritoriale;
j)-participdrii si consultirii cetitenilor;
k)- liberului acces la informatiile privind serviciile publice.
ART. 10
Functionarea serviciului de iluminat public trebuie s se desfisoare pentru:a)- satlsfacerea
interesului general al comunitatii;
b)- satisfacerea cit mai comp]eta a cerintelor beneficiarilor;
c)- i)rotejarea intereselor beneficiarilor; ‘ ,
d)- intarirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunititilor locale;
e)- asigurarea dezvoltirii durabile a unititilor administrativ-teritoriale;
f)- cresterea gradului de securitate individuali si colectivi in cadrul comunitatilor locale;
8)- punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice
ale localitatilor; h)-ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitdtii vietii;
i)-mdrirea gradului de siguranti a circulatiei rutiere si pietonale;
j)-crearea unui ambient plicut;
k)- cresterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;
1)-asigurarea functionarii si exploatarii in conditii de sigurant3, rentabilitate si ef1c1enta
economica a infrastructurii aferente serviciului.
ART. 11
in exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea si aprobarea
strategulor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investitii
privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a
regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalititii de
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gestiune, precum si a criteriilor si procedurilor de delegare a gestiunii, Consiliul Local
M[\RASESTI va urmari atingerea urmatoarelor obiective:

a)-orientarea serviciului de iluminat publlc cdtre beneficiari, membri ai comunititii;
b)-asigurarea calitatii si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu
directivele Uniunii Europene;

c)-respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.LE., Ia care
Romania este afiliat3, respectiv de C.N.R.L

d)-asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii locale la
serviciul de iluminat public;

e)-reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a
unor echipamente specializate i prin asigurarea unui iluminat public judicios;
f)-promovarea mvestltulor in scopul modernizarii si extinderii sistemului de iluminat
public; ,

g)-asigurarea, la nivelul localititilor, a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor
de confort si securitate, individuald si colectiva, previzute de normele in vigoare;

h)- asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental si ornamental-festiv, adecvat punerii
In valoare a edificiilor de importanti publici si/sau cultural si marcirii prin sisteme de
iluminat corespunzatoare a evenimentelor festive si a sirbitorilor legale sau religioase;

i)- promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;
j)-promovarea mecanismelor spec1f1ce economiei de piatd, prin crearea unui mediu
concurential de atragere a capitalului privat;

k)- instituirea evaludrii comparative a indicatorilor de performanti a activititii operatorilor
si participarea cetatenilor si‘a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

1)- promovarea formelor de gestiune delegat;

‘m)- promovarea metodelor moderne de management;

n)- promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formadrii profesionale continue
a personalului care lucreazi in domeniu.

SECTIUNEA a 2-a Documentatie tehnlca

ART.12

(1)-Prezentul regulament stabileste documentatia tehnici minimi nécesara desfasurarii
serviciului.

(2)-Regulamentul stabileste documentele riecesare exploatirii, obligatiile proiectantului de
specialitaté, ale unititilor de executie cu privire la intocmirea, reactualizarea, pastrarea si
manipularea acestor documente.

(3)-Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare si
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare
proprii, specifice principalelor tipuri de instalatii.

(4)-Personalul de conducere al operatorului rispunde de existenta, completarea corect si
pastrarea documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.
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(5)-Proiectarea si executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-
pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental si iluminat ornamental-festiv sau a
partilor componente ale acestora se realizeaza in conformitate cu normativele si
prescriptiile tehnice de proiectare si executie in vigoare, avizate de autorititile de
reglementare din domenule de competentd; la proiectare se va tine seama de
reglementdrile in vigoare pr1v1nd protectia si conservarea mediului.

ART. 13

(1)- Operatorul trebuie s3 detind, si pastreze la sediul siu documentatia pusd la dispozitie
de Consiliul Local MARASESTI, necesari desfagurarii in conditii de siguranti a serviciului de
iluminat public.

(2)-Operatorul, in conditiile alin. (1), va actualiza permanent urmitoarele documente:

a)- planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;

b)-planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aﬂate In exploatare,
inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificirile sau completarile;

c)-planurile clddirilor sau ale constructiilor speciale avind actualizate toate modificirile sau
completarile;

-d)- studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu pr1v1re la terendrile pe care sunt
amplasate lucrarile aflate in exploatare sau conservare;

e)- cirtile tehnice ale constructiilor;

f) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupi caz, autorizatiile de punere 1n
functiune a acestora

g)- planurile de executie ale partilor de lucrari sau ale lucririlor ascunse;

h)- proiectele de executie ale lucrdrilor, cuprinzind memoriile tehnice, breviarele de calcul,
devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor siretelelor etc,;
i)-documentele de receptie, preluare si terminare a lucririlor cu:

- - procese-verbale de masuritori cantitative de executie;

- procese-verbale de verificari si probe, inclusiv probele de performanti si garantie,
buletinele de verificiri, analizi si tncercari;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere in functiune;

- procese-verbale de dare in exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii cu caracteristicile tehnice;
-procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneazi rezolvarea
neconformititilor si a remédierilor;

j)-schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desDelgaz Gride de detaliu
actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecarei
instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;

k)-parametrii luminotehnici de proiect si/sau rezultati din calcul, aferenti tuturor
instalatiilor de iluminat public exploatate; -

I)-instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind
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manipularea, exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum
si cdrtile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

m)-normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecirui echipament,
fiecarei instalatii sau fiecdrei activititi;

n)- regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg
personalul;

0)- avizele si autorizatiile legale de functionare pentru clddiri, laboratoare, instalatii de
masurd, inclusiv cele de protectie a mediului obtinute in conditiile legii; _

p)- inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare;

q)- instructiuni privind accesul in instalatii; '

r)- documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

s)- registre de control, de sesiziri si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de
manevre, de'admitere la lucru etc.

(3)-Arhivarea se poate realiza si in format digital.

"ART. 14
(1)- Documentatia de baza a lucrarilor si datele generale necesare exploatirii, intocmite de
agenti economici specializati in proiectare, se predau titularului de investitie odata cu
proiectul lucrdrii respective.
(2)- Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile
de executie, In toate exemplarele in care s-au operat modificiri pe parcursul executiei si, in
final, s3 Inlocuiasci aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale
de pe teren si sd predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreund cu ,
instructiunile necesare exploatarii, intretinerii si repardrii instalatiilor proiectate.
(3)- Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odati cu predarea lucrarilor, s3
predea si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe
teren. In cazul in care nu s~au ficut modificiri fatd de planurile initiale, se va preda cate un
exemplar din aceste planuri, avand pe ele confirmarea ci nu s-au ficut modificiri in timpul
executiei. '
(4)- In timpul executiei lucririlor se interzic abaterile de la documentatia intocmit3 de’
proiectant, fara avizul acestuia.
ART. 15 '
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1) -Consiliul Local MARASEST!, precum si operatorul care a primit in gestiune delegatd serviciul de
iluminat public au obligatia sd-si organizeze o arhivd tehnicé pentru pastrarea documentelor de bazi
prevazute la art. 13 alin. (1), organizaté astfel incat sa poata fi gdsit orice document cu usurint.
(2)-Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele si
documentele aflate in arhiva.

(3)-instrdinarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhiva este interzis3.
(4)-La incheierea activititii operatorul va preda pe bazd de proces-verbal intreaga arhiva pe care si-a
constituit-o, fiind interzisd padstrarea de citre acesta a vreunui document original sau copie.

(5)- Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

a)- data intocmirii documentului;

b)- numdrul de exemplare originale;

c)- calitatea celui care a intocmit documentul;

d)- numarul de copii executate;

e)-necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului,
numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f)- data fiecérei revizii sau actualiziri;

g)- calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h)- data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

i)-lista persoanelor carora li s-au distribuit copii dupd documentul revizuit/actualizat;

j)-lista persoanelor care au restituit la arhivd documentul primit anterior revizuirii/modificarii.

ART. 16 '

(1)-Toate echipamentele trebuie sa aib3 fise tehnice care sa conting toate datele din proiect, din
documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti si din datele de exploatare luate de pe
teren certificate prin acte de receptie care trebuie sa confirme corespondenta lor cu realitatea.

(2)- Pe durata exploatdrii, in fisele tehnice se trec, dupa caz, date privind: -

a)- incidentele sau avariile; '

b)- echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

c)- incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauza;

d)- reparatiile efectuate pentru inliturarea incidentului/avariei;

e)- costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f)- perioada cat a durat reparatia, planificats sau accidentals;

g)- comportarea in exploatare intre dou3 reparatii planificate;

h)- data scadenta si tipul urmatoarei reparatii planificate (lucriri de intretinere curentd, revizii tehnice,
reparatii curente si capitale);

i}- data scadentd a urméatoarei verificari profilactice;

j)- buletinele de incercari periodice si dupa reparatii.

(3)- Fisele tehnice se intocmesc pentru aparaturd, posturi de transformare, fundatii, instalatiile de legare
la pdmént, echipamentele de comanda, automatizare, protectie si pentru instalatiile de teletransmisie si
telecomunicatii.

(4)- Pentru instalatiile de ridicat se va intocmi si folosi documentatia cerutd de normele legale in vigoare
(5)- Separat, se va tine o evidenta a lucrdrilor de intretinere curentd, revizii tehnice, reparatii curente si

capitale.
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ART. 17

(1)-Toate echipamentele, precum si conductele, barele electrice, instalatiile independente,

trebuie si fie numerotate dupd un sistem care s permit3 identificarea rapida si usor

vizibild Tn timpul exploatarii.

(2)-La punctele de conducere operativi a exploatdrii trebuie si se afle atat schemele

generale ale instalatiilor, cAt si schemele normale de functionare.

(3)-Schemele trebuie actualizate astfel incat s3 corespunda situatiei reale din teren, iar

numerotarea si notarea din scheme trebuie si corespunda notdrii reale a instalatiilor

conform alineatului (1).

(4)- Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil pentru a preintimpina

accidentele.

ART. 18

(1)-Instructiunile /procedurile tehnice interne pe baza carora se realizeazi conducerea

operativa a instalatiilor trebuie si fie clare, exacte, si nu permita interpretdri diferite

" pentru o aceeasi situatie, si fie concise si sd contind date asupra echipamentului, metodelor

pentru controlul starii acestuia, asupra regimului normal si anormal de functionare si

asupra modului de actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor. )

(2)-Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie si delimiteze exact indatoririle

personalului cu diferite specialititi care concuri la exploatarea, intretinerea sau repararea

echipamentului si trebuie s3 cuprindi cel putin:

a) -indatoririle, responsabilititile si competentele personalului de deservire;

b)- descrierea constructiei si functionirii echipamentului, inclusiv scheme si schite

explicative;

c)-reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatiri normale

(manevre de pornire/oprire, manevre in timpul exploataru manevre de scoatere si punere

sub tensiune);

d)-reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

e)-reguli de anuntare si adresare; _

f)-enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie insusirea

instructiunii/procedurii si promovarea unui examen sau autorizarea;

g)- masuri pentru asigurarea protectiei muncii.

(3)- Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneazi de coordonatorul locului de

muncd si sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului

desemnati in acest sens, mentiondndu-se data intrarii in vigoare.

(4)- Instructlumle/procedurlle tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cate orj este

nevoie, certificindu-se prin aplicarea sub semnituri a unei stampile "valabil pe anul".
Modificdrile si completarile se aduc la cunostinti sub semnaturi personalului obligat sa

le cunoascd si sd aplice instructiunea/procedura respectlva

ART. 19

(1)- Operatorul serviciului de iluminat public din ORASUL MARASESTI, trebuie si
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elaboreze, sd revizuiasci si sd aplice instructiuni/proceduri tehnice interne.

(2)-In vederea aplicirii prevederilor alineatului (1) operatorul va intocmi liste cu
instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncs.
Lista instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupa caz, cel putin:

a)- instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

b)-instructiuni/proceduri tehnice interne pentru'exploatarea instalatiilor principale, dupa
caz: |

- retelele de transport si distributie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului
public;

- instalatii de masurd si automatizare;

- instalatiile de comand3, semnaliziri si protectii;

¢)- instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

d)- instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

e)- instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatiziri;

f)- instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarealucririlor de intretinere.

ART. 20

(1) - -In instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisi schema normali de
functionare a fiecarui echipament si pentru fiecare instalatie, mentionandu-se si celelalte
scheme admise de functionare a instalatiei, diferite de cea normals, precum si modul de
trecere de la o schemi normali la alti varianti. ‘

(2)- Pe scheme se va figura simbolic starea normal3 a elementelor componente.

(3)- Abaterile de la functionarea in schema normali se aprob3 de conducerea tehnici a

- operatorului si se consemneaza in evidentele operative ale personalului de deservire.

ART. 21 /
Personalul angrenat in desfasurarea serviciului va intocmi zilnic situatii cu datele de
exploatare, dacd acestea nu sunt inregistrate si memorate prin intermediul unui sistem
informatic. Datele memorate in sistemul informatic sau cele intocmite de personalul
operativ reprezintd forma primara a evidentei tehnice.

ART. 22 ‘

Documentatia operativi si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic
ierarhic superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte
si deranjamente constatate in functionarea inStala;iilor sau pentru cresterea eficientei si
sigurantei In exploatare.

SECTIUNEA a 3-a Indatoririle personalului

ART. 23

(1)- Personalul de deservire se compune din toti salariatii care deservesc instalatiile
aferente infrastructurii serviciului de iluminat public avind ca sarcini de serviciu-
principald supravegherea functionarii si executarea de manevre in mod nemijlocit la un
echipament, intr-o instalatie sau intr-un ansamblu de instalatii.

(2)- Subordonarea pe linie operativi si tehnico-administrativi, precum si obligatiile,
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drepturile si responsablhtatlle personalului de deservire operativi se trec in flsa postului si
in regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3)- Locurile de munci in care este necesari desfésura'r'ea activititii se stabilesc de operator
In procedurile proprii, in functie de:

a)- gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesului tehnologic;

b)- gradul de automatizare a instalatiilor:

c)- gradul de sigurantd necesar in asigurarea serviciului;

d)- necesitatea supravegherii instalatiilor;

e)- existenta unui sistem de transmisie a datelor si a posibilitdtilor de executare a
manevrelor de la distant3;

f)- posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor.
(4)- In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca
personalul sd-si indeplineascad atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor -
instalatii amplasate In locuri diferite.

(5)- Principalele lucriri ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire,
privitor la exploatare si executie, constau in:

a)- supravegherea instalatiilor;

b)- controlul curent al instalatiilor;

c)- executarea de manevre;

d)- lucrari de intretinere periodic3;

e) -lucrdri de intretinere neprogramate;

f)- lucrari de interventii accidentale.

ART. 24

(1)- Lucrdrile de intretinere periodice sunt cele previzute in instructiunile furnizorilor de
echipamente, regulamente de exploatare tehnici si in instructiunile /procedurile tehnice
interne si se executs, de reguld, fara intreruperea furnizirii serviciului.

(1) -Lucririle de mtretmere curenta neprogramate se executd in scopul prevenirii sau
elimindrii deterioririlor, avariilor sau incidentelor si Vor fi definite in fisa postului si in
instructiunile de exploatare.

SECTIUNEA a 4-a Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

ART. 25

(1)- In'scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat si a continuitatii
acestuia, operatorul va Intocmi proceduri de analizi operativa si sistematica a tuturor
evenimentelor nedorite care au loc tn instalatiile de iluminat, stabilindu-se masuri privind
cresterea fiabilitatii echipamentelor si schemelor tehnologice, imbunadtatirea activitatii de
exploatare, intretinere, reparatii si cresterea nivelului de pregatire si disciplini a
personalului.

(2)- Evenimentele ce se analizeazi se refers, in principal, la:

a)- defectiuni curente;

b)- deranjamente din retelele de transport si de distributie a energiei-electrice, indiferent

73



dacd acestea sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;

c)- incidentele si avariile provocate de terti;

d)- limitarile ce afecteazi continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de
anumite situatii existente la un moment dat.

ART. 26

(D)- Deran]amentele din retele de transport si distributie a energiei electrice sunt acele
defect1un1 care conduc la intreruperea iluminatului public alimentat de la o ramur3 a retelei
de transport sau dintr-o retea de distributie care asigur3 iluminatul unui singur obiectiv
cultural, parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea. (2)- Deranjamentele constau in
declansarea voiti sau oprirea fortatd a unui echipament sau instalatie, care nu influenteazi
in mod substantial asupra calititii serviciului, fiind caracteristice echipamentelor si .
instalatiilor anexa.

ART. 27

Se considera incidente urmitoarele evenimente:

a)-declansarea prin protectie sau oprirea voit3 a instalatiilor ce fac parte din sistemul de
iluminat, indiferent de durata, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie; )
b)-reducerea parametrilor luminotehn_ici sub limitele stabilite prin reglementiri, pe o
duratd mai mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

ART. 28

Prin exceptie de la art. 27 nu se consideri incidente urmitoarele evenimente:

a)-iesirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actionadrii corecte a elementelor de
protectie si automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o alt3 instalatie,
iesirea din functiune fiind consecinta unui incident localizat si inregistrat in acea instalatie;
b)-iesirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau parti a acesteia,
datoritd unor defectiuni ce pot s3 apard in timpul incercirilor profilactice, corespunzitoare
scopului acestora;

c)-iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daci a fost
inlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corectd a anclansarii automate a rezervei, si
nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;

d)-retragerea accidental3 din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia in
scopul elimindrii unor defectiuni, daci a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat calitatea
serviciului prestat;

e)-retragerea din exploatare in mod voit a unei instalatil pentru prevenirea unor eventuale
accidente umane sau calamitati;

f)-intreruperile sau reducerile cantitative convenite in scris cu utilizatorul.

ART. 29 '

Se considera avarii urmitoarele evenimente:

a)-intreruperea accidentals, totald sau partiald a iluminatului public pentru o perioadi mai
mare de 4 ore, cu exceptia celui arhitectural, ornamental si ornamental-festiv;
b)-intreruperea accidentald, totald sau partiald a iluminatului arhitectural, ornamental si
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ornamental- festiv pe 0 perioadd mai mare decat limitele previzute in contracte:
c)-defectarea sau iesirea accidentala din functiune a unor instalatii sau subansambluri din
instalatiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat
public cu 10% pe o durati mai mare de 24 de ore;

d)-defectarea sau iesirea accidentali din functiune a unor instalatii de iluminat, indiferent
de efectul asupra beneficiarilor, daci fac ca acestea s3 rimani indisponibile pe o duratd mai
mare de 72 de ore; 4

e)-daca pe durata desfisuririi evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi
schimba categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va
Incadra pe toatd durata desfisuririi lui in categoria avariei.

ART. 30

()-Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupa producerea
evenimentelor respective de citre factorii de raspundere ai operatorului, de regula,
impreund cu cei ai autorititilor administratiei publice locale.

(2)-Operatorul are obligatia ca cel putin trimestrial si informeze autoritdtile administratiei
publice locale asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor si masurile
care s-au luat. i

ART. 31 .

(1)-Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizata in cel mult 5 zile de la lichidarea
acestora.

(2)- Analiza fiecirui incident sau avarie va trebui sd aiba urmatorul continut:

a)- locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b)- situatia inainte de incident sau avarie, daci se functiona sau nu in schemad normal3, cu
indicarea abaterilor de la aceasta;

c)- cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;

d)-descrierea cronologica a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor,
Inregistrarilor computerizate si declaratiilor personalului;

e)-manevrele efectuate de personal in timpul desfisurarii si lichidarii evenimentului:
f)-efectele produse asupra instalatiilor, daci a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea
deteriorarii;

g)-efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea
pagubelor estimate sau alte efecte;

h)- stadiul verificarilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau
protectiile care nu au functionat corespunzitor;

i)-cauzele tehnice si factoru care au provocat fiecare evemment din succesiunea de
evenimente;

j)-modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de respectare a
instructiunilor;

k)-influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile
afectate de incident sau avarie;
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1)-situatia.procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparatii si a cunoasterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor tncileiri ale celor existente;

m)-masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente asemanadtoare cu
stabilirea termDelgaz Gridor si responsabilititilor.

(3)- In cazul in care pentru lamurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe,
fncercari sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei
incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(4)- In cazul in care in urma analizei rezult3 ci evenimentul a-avut loc ca urmare a
proiectdrii sau montdrii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slabi a
materialelor sau datoritd actiunii sau inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau
In legdturd cu instalatia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite
factorilor implicati pentru punct de vedere.

(5)- Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune
instalatiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a
executantului, dupa caz, participarea acestora fiind obligatorie la sollc1tarea operatorulul
sau a autoritatii administratiei publice locale.

(6)- Dacd avaria sau incidentul afecteazi sau influenteaza functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau ‘agenti economici, operatorul care efectueazi analiza va
solicita de la acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor
necesare analizarii avariei sau incidentului.

ART. 32

(1)- Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaz3 intr- -un formular tip
denumit "fisd de incident", iar la exemplarul care ramane la operator se vor anexa
documentele primare legate de analiza evenimentului.

(2)- Continutul minim al fisei de incident va fi in conformitate cu prevederile art. 31 alin.
(1).

ART. 33 :

(1)- In vederea satisfacerii in conditii optime a necesititilor comunitatii locale, operatorul
va urmdri evidentierea distincti a intreruperilor si limitirilor, a duratei sia cauzelor de
Intrerupere a utilizatorului si a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor
cu cauze in instalatiile tertilor, daci au afectat functionarea instalatiilor proprii.

(2)- Situatia centralizatoare privind aceste Intreruperi sau limitari se va transmite
trimestrial Consiliului local MARASESTI.

ART. 34

(1)-Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determindrii indicatorilor de
fiabilitate ai acestora in conditii de exploatare.

(2)-Pentru evidentierea deterioririlor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor
sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare
echipament n parte, rezultatele consemnandu-se intr-un formular- -tip denumit "fisa pentru
\ echipament deterlorat care se anexeaza la fisa incidentului.
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(3)-Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a incercirilor profilactice,
manipularii, reparatiilor sau intretinerii necorespunzitoare, neefectuirii la timp a
reparatiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a
instalatiei din care fac parte si care au fost inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a
facut aceastd inlocuire) si care au avut loc in afara evenimentelor tncadrate ca incidente sau
avarii, operatorul va tine o evidentd separata pe tipuri de echlpamente si cauze.
(4)- Evidentierea defectlunllor si deteriordrilor se face si in perioada de probe de garantle si
punere in functiune dupa montare, inlocuire sau reparatie capitala.
ART. 35
(1)- Figele de incidente si de echipament deteriorat reprezinti documente primare pentru
evidenta statisticd si aprecierea realizirii indicatorilor de performanta.
(2)- Pistrarea evidentei se face la operator pe toati perioada cat acesta opereaz3, iar la
incheierea activitdtii de operare se aplici prevederile art. 15 alin. (4).
SECTIUNEA a 5-a Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

ART.36
(1)- Pentru cresterea sigurantei in functionare a serviciului de iluminat public si a asiguririi
continuitdtii acestuia, operatorii vor intocmi proceduri prin care se instituie reguli de
efectuare a manevrelor in instalatiile apartinand sistemului de iluminat public.
(2)-Procedurile previzute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului
regulament.

ART. 37 ;
Manevrele in instalatii se executd pentru:
aJmodificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii fiind
determinate de necesitatile obiective de adaptare a functionirii la cerintele utilizatorului,
realizarea unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc. avind un
caracter frecvent si executindu-se mereu la fel, denumite manevre curente;
b)modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii fira ca acestea s3 aibi
un caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din
exploatare a echipamentelor pentru lucriri sau probe si redarea lor in exploatare, denumite
manevre programate;
¢) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al
instalatiei sau ansamblului de instalatii executate, cu ocazia apar1t1e1 unui incident,
denumite manevre de lichidare a incidentelor.

ART. 38

In sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre in instalatii modificirile

regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare si
protectie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza
instructiunilor de exploatare, firi modificarea schemei de functionare aprobate.

ART. 39
(1)- Persoana care concepe manevra trebuie si cuncasci instalatia in care se vor executa
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operatiile cerute de manevrs, si dispuni de schema detaliati corespunzatoare situatiei din,
teren si schema tehnologica de executare a manevrei.
(2)- Manevrele trebuie concepute astfel incat:

a)-succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor si asigure desfasurarea normali a

acestora; b)- trecerea de la starea initial3 la starea finali dorita s3 se faci printr-un numar

minim de operatii;
c)-ordinea de succesiune a operatiilor trebuie s3 aib3 in vedere respectarea procesului
tehnologic stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la
care se executd manevra;
d)-sd fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atit asupra
instalatiei in care se executi manevra, cit si asupra restului instalatiilor legate tehnologic
de aceasta, in special din'punctul de vedere al sigurantei in exploatare; ’
e)-manevra si se efectueze intr-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-se operatiile
care se pot executa simultan fard a se conditiona una pe alta, in functie de numarul de
executanti si de posibilitatea supravegherii directe de citre responsabilul de manevra;
f)-sd se tind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g)-fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comandi de la distanti si fie-

urmata de verificarea realizirii acestei comenzi sau de verificarea realizarii efectului
corespunzator.
ART.40
Manevrele In instalatii se efectueazi numai pe baza unui document scris, denumit in
continuare foaie de manevra, care trebuie si contina:

a) tema manevrei;

b) scopul manevrei;

¢) succesiunea operatiilor;

d) notatii in legituri cu dispunerea si mdeplmlrea operatnlor

e) persoanele care executd sau au legdtura cu manevra si responsabilitatile lor.
ART.41

Dupa scopul manevrei, foaia de manevri poate fi:

a)foaie de manevra permanentd, al carei Con;inut_este prestabilit in :
instructiunile/procedurile tehnice interne, putandu-se folosi la:

- manevre curente;

- anumite manevre programate, cu caracter curent;

- anumite manevre n caz de incident, avind un caracter curent;
b)-foaie de manevra pentru manevre programate, al cdrei continut se intocmeste pentru
efectuarea de lucriri programate sau accidentale $i care prin caracterul sdu necesiti o
succesiune de operatii ce nu se incadreazi in foile de manevri permanente.

ART. 42
- Prin exceptie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se executi fird foaie de manevri,
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iar cele de lichidare a incidentelor se executi pe baza procedurilor/instructiunilor de
lichidare a incidentelor.

ART. 43

(1)-Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevri se fac de citre persoanele
desemnate de operator, care au pregitirea necesar3 si asigura executarea serviciului
operativ si tehnico-administrativ.

(2)-Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevri telefonic.

(3)-In functie de necesitate, la foaia de-manevri se anexeazi o schemi de principiu
referitoare la manevra care se efectueaza. ’

(4)-Foaia de manevra intocmitd, verificati si aprobati se pune in aplicare numaiin
momentul In care existd aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia
sau ansamblul de instalatii in cauza, conform procedurilor aprobate.

(5)-Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane prevazute in
procedurile aprobate si care rispund de necesitatea efectusrii lor.

(6)-Executarea manevrelor in cazul lucririlor normale, programate, probelor profilactice
trebuie realizata astfel incat echipamentul si nu fie retras din exploatare mai devreme
decat este necesar si nici s3 nu se Intarzie admiterea la lucru.

ART. 44

(1)-Manevra inceputa de personalul nominalizat in foaia de manevri trebuie terminata, de
reguld, de acelasi personal, chiar daci prin aceasta se depdseste ora de terminare a -
programului normal de munc, in conditiile legii.

(2)-Exceptiile de la dispozitiile alin. (1) vor fi previzute in regulamentele proprii ale
serviciului de iluminat public.

(3)-Operatorul va stabili prin decizie si proceduri interni nomenclatorul cu manevrele ce
se executd pe baza de foi de manevra permanente sau pe baz3 de instructiuni/proceduri
tehnice interne.

ART. 45

(1)-Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate'se face conform instructiunilor de
proiectare si/sau ale furnizorului de echipament.

(2)-In perioadele de probe, manevrele si operatiile respective cad in sarcina organizatiei
care executa montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

ART. 46

(1)-In cazul executirii manevrelor pe baza unor foi de manevri, nu este necesari inscrierea
in evidentele operative a dispozitiilor sau aprobdrilor primite, a operatiilor executate, a
confirmarilor ficute, toate acestea operandu-se in foaia de manevrs.

(2)-Dupa terminarea manevrei se vor inscrie in evidentele operative ale instalatiei
executarea acestora conform foii de manevr3, ora inceperii si termindrii manevrei, starea
operativa, configuratia etc., in care s~au adus echipamentele respective, precum si orele la
care s-au executat operatiile care prezinti importanti in functionarea echipamentelor,
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instalatiilor sau ansamblurilor de instalatii.

SECTIUNEA a 6-a Conditii tehnice de desfisurare a serviciului de iluminat public

ART. 47

(1)-lluminatul public stradal se realizeazd pentru iluminatul ciilor de circulatie public3,
strazi, trotuare, piete, intersectii, parcari, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub si
supraterane. _ '

(2)-Iluminatul public se va realiza de reguli cu surse de lumind de inalta eficienta
energetica pentru toate tipurile de cai de circulatie principalehsi secundare.

(3)- In sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumina de inalta eficienta
energetica, cu exceptia cdilor de circulatie declarate ca avind caracter istoric, unde se pot
folosi surse de luminad/lampi cu incandescentd pentru pastrarea atmosferei tipice
momentului istoric ce se doreste a fi scos in evidents.

(4)-lluminatul public se realizeaza prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu
respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de
CNRL

(5)-Alegerea surselor de lumin se face in functie de eficacitatea luminoasi si de durata de
functionare a acestora, astfel incit costurile de exploatare si fie minime.

ART. 48 | ‘

(1)-In ORASUL MARASESTI, corpurile de iluminat se amplaseaz pe stalpi din beton sau
metal ;

(2)-In in parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distributie direct3,
semidirectd sau directa-indirectd, dupi caz.

(3)-Din motive estetice si de securitate, reteaua de alimentare cu energie electrici se va
realiza de reguld subteran si numai in cazuri particulare, cind cdnd_i;iile tehnice nu permit,
aerian.

(4)-In cazul alimentirii cu energie electrica prin retea subterani, corpurile de iluminat
montate pe stalpi vor fi racordate la reteaua de alimentare cu energie electrici in unul
dintre urmatoarele moduri:

a)-prin mangon de derivatie, montat la baza fiecirui stalp;

b)-prin cleme de intrare-iesire in nisa stalpului sau cutie de intrare-iesire, montata la baza,
fiecarui stalp, prevazandu-se si asigurarea locali a derivatiei.

ART. 49

(1)-In cazuri bine justificate si cu aprobarea Consiliului Local MARASESTI, se admite
scdderea uniformitatii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat
inferioara. ‘

(2)-In cazul reglajului in trepte, nivelul de iluminat sau luminant3, dupa caz, trebuie s3
poata fi redus sau ridicat la toti stalpii simultan si in aceeasi masura prin conectare si -
deconectare comandate in trepte.

ART.50

Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese tindndu-se cont de

80



caracteristicile tehnice, care trebuie si fie conforme cu:

a)- destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

b)- conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

¢)--conditiile de montaj pe stalpi, suspendat, cu racordare la retea;

d-) protectia impotriva electrocutirii;

e)- conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive;

f)- randamentul corpurilor de iluminat;

g)- caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;

h)- cerintele estetice si arhitecturale;

'i)- dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

j)- posibilitdtile de exploatare si intretinere.

ART.51

(1)-La realizarea iluminatului public'se va urméri minimizarea puterii instalate pe kilometri
de stradd, optimizandu-se raportul dintre in3ltimea de montare a surselor de lumini cu
distanta dintre stalpi, ludndu- se in calcul luminantele sau iluminirile, dupi caz, si curbele
de distributie a intensititii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.
(2)-Distributiile de intensitate luminoasi ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

a)- pentru iluminatul ciilor de circulatie principale si secundare: exclusiv direct;

b)-pentru iluminatul pietonal si arhitectural ;

ART. 52 ,

(1)-Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stalpi special
destinati acestui scop si doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere
tehnic sau nu se justificd economic corpurile de iluminat se pot monta pe stalpii retelei de
.distributie a energiei electrice, in conformitate cu contractul care reglementeaz3 toate
- aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public,
cu respectarea echitabila a drepturilor si obliga;iilor tuturor partilor implicate, incheiat
intre Consiliul Local MARASESTI si proprietarul sistemului de distributie a energiei
-electrice, Delgaz GridSA.

(2)- in zonele cu arhitectur3 speciali, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente
si cerintelor utilizatorului. '

ART.53

Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stilpi se realizeaza tinandu-se cont de: a)
tipul corpului de iluminat; :

b) importanta cdii de circulatie pe care se monteazi;;

c) tipul stalpului; o

d) cerintele de ordin estetic impuse.
ART. 54
Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu' cerinte estetice si

arhitecturale, se va face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate
fiecdrui caz In parte, conform intelegerilor dintre utilizator si operator.
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ART. 55
(1)-De reguld, programul de functionare va fi asigurat prin comanda automata de
conectare/deconectare a iluminatului public.

(2)- Programul de functionare a iluminatului public va tine cont de:

a)- longitudinea localitatii;

b)- luna calendaristica;

c)- ora oficiala de var3a;

d)-nivelul de luminant sau de iluminare necesar, corelat cu conditiile meteorologice.

Avind in vedere amplasarea geografica si schimbarea orei vara /iarna propunem

urmadtorul program de functionare :

Aprindere !Stingere
Luna Numar de zile/Ora Minut  Ora’ Minut
ianu;lrie 31 17 B 1_ 7 28
februaric |28 18 s e 55
martie 1 18 55 6 4
aprilie 30 20 35 6 7
mai 31 21 13 5 b2 — |
funie 30 21 9 5 4
iulie Sl I8 35 5 17 i
august 31 20 56 5 52
septembrie 30 _|19 59 6 30
octombrie 31 18 4 6 10
noiembrie 30 17 19 6 52
decembric 31 17 7 7 25

Acesta presupune functionare'aprox. 4000 ore / an a serviciului de iluminat public.

ART. 56

In cazul instalatiilor de iluminat public montate pe stilpi pe care este montati si o altd
instalatie de transport sau distributie a energiei electrice, conectarea/deconectarea
iluminatului public va fi realizata prin utilizarea uneia dintre urmatoarele solutii:
a)-actionare manual3, prin prevederea unui intrerupator manual la cutia de distributie a
postului de transformare care alimenteaza reteaua de distributie a energiei electrice;
b)-actionare automata, prin prevederea unui dispozitiv automat care actioneaza
contactorul retelei de iluminat seara si dimineata, in cutia de distributie a postului de
transformare care alimenteaza reteaua de distributie a energiei electrice;

c)-actionare automata individuald, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenta care
echipeaza fiecare corp de iluminat. Aceasta varianta va fi utilizatd In mod deosebit pentru
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corpurile de iluminat amplasate in puncte izolate.
ART. 57 ’

()-Echipamentele si aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public
vor respecta dispozitiile legale in vigoare privind evaluarea conformititii produselor si
conditiile de introducere pe piata a acestora, asigurandu-se utilizarea rationald a energiei
electrice si economisirea acesteia. .

(2)-Distanta dintre sursele luminoase va fi stabilitd in functie de Tndltimea de montare a
acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului in limitele normate.

(3)-Operatorul serviciului de iluminat public va lua masuri pentru imbunatatirea factorului
de putere la acele instalatii de iluminat public care necesitd aceastd operatiune.

ART. 58 '

()-Retelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate in solutie buclatg, cu
functionare radiald. Punctele de separatie se amenajeaza in tablouri

(nise) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile cladirilor invecinate sau in cutii amplasate la
baza stalpilor. :

(2)-Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executd din conducte electrice izolate
torsadate.

(3)- Linia electricd pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeazi dintr-un tablou
de distributie, care poate fi: '

a)- tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasa tensiune;

b)- cutia de distributie supraterana sau subterana; ‘

c)- cutia de trecere de la linia electrici subterani la linia electrica supraterana.

(4)-Pe cii de circulatie cu trafic redus si foarte redus, alimentarea cu energie electrica a
sistemului de iluminat public se realizeaza cu retea electrica monofazati sau trifazata, care
poate fi pozata fmpreund cu reteaua electrici de alimentare a consumatorilor casnici.
(5)-Pe cdi de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electricd a
sistemului de iluminat public se realizeazi cu retea electrica trifazata, asigurandu-se
posibilitatea reducerii partiale a iluminatului public, mentinandu-se uniformitatea
luminantei sau ilumindrii.

(6)-In parcuri, alimentarea cu energie electricd se va realiza numai prin montaj subteran.
ART. 59 .

(1)- in ORASUL MARASESTI, sistemul de iluminat public avand 29 puncte de alimentare,
operatorul comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvential, urmdrindu-se
obtinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului. '
(2)- Operatorul fmpreund cu furnizorul de energie electrica vor stabili numarul maxim de
conectoare in cascadd pentru a mentine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(3)-In ORASUL MARASESTI, operatorul va realiza un sistem centralizat de comanda al
cascadelor. , . ‘
(4)- Legatura dintre punctelé centrale de comanda si punctele de executie - cascadele
trebuie s3 aibi rol atat de comanda, cat si de semnalizare a existentei tensiunii la sfarsitul
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tuturor cascadelor.
ART. 60
(1)- In sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutdrilor se va realiza prin
legarea la nulul de protectie, conform standardelor in vigoare.
(2)- Conductorul de nul al retelei de alimentare a sistemului de iluminat public se valegain
mod obligatoriu la paméant.
(3)- Instalatia de legare la pimant care deserveste reteaua de legare la nul va fi
dimensionati astfel ca valoarea rezistentei de dispersie fatd de pAmant, masuratd in orice
punct al retelei de nul, sa fie de maximum 4 Q.
(4)- Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalatia de protectie prin
legare la nul.
(5)- Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicAndu-se una dintre
urmitoarele variante: a)- direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special
destinat acestui scop, si care va insoti conductele electrice de alimentare;

b)- conectarea la 1nstalat1a de legare la pimant la care este legat nulul retelei.
(6)- Ramificatiile de la reteaua de alimentare cu energie electrlca la corpul de iluminat se
vor realiza din conductoare corespunzatoare ca tip'de material si ca sectiune urmarindu-se
realizarea unui raport optim intre costurile de investitii si cele de exploatare. -

ART. 61
(1)-Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stalpi va fi aleas3 in functie de tipul
corpului de iluminat, de importanta cdii de cirCula'gie pe care se monteazd, de tipul stalpului
si de cerintele de ordin functional si estetic impuse.
(2)-Corpurile de iluminat montate in locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor
trebuie si prezinte un grad de protectie de minimum IK 08.
(3)-Intretinerea sistemelor de iluminat trebule sa se facd in permanentd, prin curdtarea
perlodlca a corpurllor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in calcul la
proiectare astfel Incat parametrii luminotehnici sd nu scada sub valorile admise intre doua
operatiuni succesive de Intretinere.
(4)-Realizarea unei uniformitdti satisficdtoare a repartitiei luminantei sau iluminarii, dupa
caz, pe suprafata ciilor de circulatie se va asigura prin alegerea corecta a inaltimii de
montare, in functie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, avand ca referinta
standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.
SECTIUNEA a 7-a Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi

ART. 62

(1)-In vederea realizirii unui serviciu de calitate si a51gurarea conditiilor impuse de
necesitatea realizirii unui iluminat corespunzator, Consiliul Local MARASESTI, trebuie si
aibd misurati parametrii luminotehnici ai cdilor de circulatie din localitate.

(2)-Consiliul Local MARASESTI, este direct raspunzator de realizarea parametrilor
luminotehnici stabiliti prin prezentul regulament, avand ca referinti si standardul SR.
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CEN/TR 13201-1:2015.
ART. 63 ‘

(1)-Instalatiile de iluminat public trebuie s3 asigure caracteristicile luminotehnice
normate necesare sigurantei circulatiei pe cdile de circulatie, in functie de intensitatea
traficului si de reflectanta suprafetei caii de circulatie si a zonei adiacente.

(2)-Toate instalatiile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform
legislatiei internationale si nationale, In functie de nivelul de luminant3, cu exceptia
intersectiilor mari si a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona in functie de iluminare.

(3)-Parametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificati de operator,
la preluarea serviciului, la pUnefea in functiune a unor extinderi si periodic, pe parcursul

exploatarii.
(4)-Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau luminant, dupi caz, realizat dé
sistemul de iluminat public se asigura prin programul de intretinere, realizindu-se
inlocuirea lampilor uzate, curatarea lampilor si a corpurilor de iluminat.
(5)-Parametrii cantitativi sunt: ‘
a)- nivelul de luminanta, pentru cdile de circulatie auto;

b)- nivelul de iluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, piste

pentru biciclete. (6)-Parametrii calitativi sunt:
a)- uniformitatea pe zona de calcul;
b)-indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice in cAmpul vizual central si periferic.

ART. 64 ,

(1)-Iluminatul pietelor si al intersectiilor se va realiza astfel incat nivelul de iluminare s3 fie
mai ridicat cu 50% fati de strada cu nivelul cel mai ridicat, incident3 in intersectie, avand ca
referintd standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.
(2)-Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizeaza astfel incat
nivelul de iluminare sa fie cu 50% mai ridicat fatd de strada cu nivelul cel mai ridicat, avand
ca referinta standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.
(3)-Iluminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cat mai
aproape de unghiurile intersectiilor.
(4)-Tluminatul intersectiilor dintre strazile principale si cele secundare se va realiza prin
amplasarea corpurilor de iluminat pe cdile de circulatie principale in fata cdilor de circulatie
secundare cu care se intersecteaza, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat
constituind un punct de semnalizare pentru circulatia rutiera.
ART. 65 .
(1)-Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus
decat nivelul partii carosabile a ciii de circulatie respective, potrivit factorului "raport de
zoni aliturati” rezultat din proiectare, avand ca referintd standardul SR CEN/TR 13201-
1:2015.
(2)- Hluminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumina
care asigurd un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.
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ART. 66 ,
(1)- Iluminatul podurilor si pasajelor se va realiza cu surse de lumin3 care trebuie s3
asigure o luminanta egali cu cea realizati pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor
avea clasa de protectie IP 66, pentru marirea timpului de buna functionare.

(2)- Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasa a capetelor podurilor prin marirea
nivelului marimii de referinti cu 50% si, suplimentar, marcarea structurii constructiei.
ART. 67

(DIluminatul cailor de circulatie in panta se va realiza cu micsorarea distantei dintre
sursele de lumini proportional cu unghiul de inclinare al pantei si progresiv spre varful
pantei, in asa fel incat sa se obtind o crestere a nivelului marimii de referinta cu 50%.

(2)- Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile de iluminat se vor amplasa Intr-o
dispunere care sd-asigure ghidajul vizual.

(3)- Stalpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseazd, in cazul iluminatului
unilateral, pe partea exterioara a curbei, distanta dintre acestia micsorandu-se'in functie de
cat de accentuata este curba, care sd conducd la o majorare cu 50% a nivelului marimii de
referih',cé.

(4)- In cazul intersectiilor unor cii de circulatie cu niveluri de luminanti diferite, se va
asigura trecerea gradualé de la un nivel de luminanta la altul pe circa 100 m pe calea de
circulatie mai putin 1lum1nata pentru adaptarea fiziologica si psihologica a participantilor la
trafic.

ART. 68

(1)- [luminatul trecerilor de pietoni se realizeazi cu un nivel de luminanti cu 50% mai
ridicat decat cel al c3ii de circulatie respective, evitindu-se schimbarea culorii care produce
soc vizual si estetic perturbator.

(2)- In imediata apropiere a trecerilor de pietoni si a intersectiilor nu se vor amplasa
reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii 31/sau prin variatia 1nten51tat11
luminoase sa dlstraga atentia conducitorilor de vehicule sau a pietonilor.

(3)-Iluminatul se realizeaza prin dispunerea unui corp de iluminat in imediata apropiere
a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii in apropierea locului de dispunere a corpurilor
de iluminat. »

(4)-Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel incat sa se asigure iluminarea
pietonilor din sensul de circulatie.

(5)-Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie s3 aiba in vedere un indice de orbire cat mai
scazut.

(6)-La trecerile de pietoni unde in mod frecvent au loc accidente de circulatie, in perioada
in care este necesari functionarea instalatiilor de iluminat nivelul de luminanti mentionat
la alin. (1) se poate miri panila 100%.

ART. 69

(1)-Relatiile dintre marimile geometrice ale instalatiei de iluminat si caracteristicile

electrice.si luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel incat sa rezulte solutii optime
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din punct de vedere tehnic si economic.

(2)- Indltimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeazi in functie de
fluxul luminos al surselor de lumina si de gradul de concentrare a distributiei intensititii
luminoase a acestora, astfel incét si se asigure uniformitatea normati si limitarea
fenomenului de orbire.

(3)- In cazul in care indltimea stalpilor este datd de situatia existenti in teren si din :
calcule rezulta necesitatea schimbarii acesteia se vor alege solutiile cele mai economice
rezultate din inlocuirea stalpilor existenti, suprainiltarea celor existenti, modificarea
fluxului luminos, montarea unor stalpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a
distributiei luminoase, astfel incat si se asigure uniformitatea si limitarea fenomenului de
orbire. .

(4)- Pentru évitarea fenomenului de orbire, in piete si intersectii sursele de lumin3 si
corpurile de iluminat se monteazd la naltimi cu unghiuri de protectie corespunzitoare.

(5)- Pogzitionarea corpurilor de iluminat pentru ciile de circulatie auto se va determina
printr-o analiza care trebuie s prevind fenomenul de orbire.

(6)- Corpurile de iluminat trebuie si asigure o distributie exclusiv directi a fluxului
luminos citre calea de circulatie rutiers.

(7)- Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice,
de intretinere si arhitecturale.

(8)- In functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege
in functie de iniltimea de montare a acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului
conform normelor Uniunii Europene, astfel incit sd se reducd numarul de stalpi/km si
numadrul de corpuri de iluminat/km, avind ca referint3 standardul SR-CE 13201-1:2015.

ART. 70 =~

(1)-In cazul in care stalpii pe care se monteazi corpurile de iluminat, apartinind
sistemelor de iluminat rutier, sunt situati intre copacii plantati pe partile laterale ale strazii,
se va adopta o.solutie de iluminat corespunzitoare astfel incat in périoada in care coroana
copacilor este verde, fluxul luminos s fie astfel distribuit inct si se asigure o distributie
uniforma a lummantel fara ca pe carosabil sa apard pete de lumind si umbre puternice
generatoare de insecuritate si disconfort.

(2)- In functie de vegetatia existents in zona adiacenti ciilor de circulatie si de sistemul
de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplaseazi astfel incat distributia fluxului
luminos s3 nu se modifice. In acest sens, coronamentul arborilor se ajusteaza periodic
pentru a nu apirea o neuniformitate a fluxului luminos.

ART. 71

Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cat mai mic astfel
inct sa se realizeze o dirijare corespunzitoare a fluxului luminos citre carosabil si pentru
ca acel corp de iluminat sa nu producd orbirea participantilor la circulatia rutieri sau
,pletona]a asigurandu-se 1n acelasi timp si uniformitatea necesara.

ART.72
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(1)-Iluminatul ciilor de circulatie foarte late, previzute cu arbori de dimensiuni medii, se
va realiza prin amplasarea surselor de lumina in linie cu arborii si nu in spatele lor;
coronamentul arborilor trebuie sa nu modifice distributia fluxului luminos, iar vegetatia
trebuie ajustata periodic.

(2)- In cazul arborilor de iniltime mici, se va utiliza distributia axiala a corpurilor de
iluminat.

(3)- In cazul arborilor de iniltime mare sursele de lumini se vor amplasa sub coroang, la
nivelul ultimelor ramuri, daca in urma calculelor rezulti ci solutia este acceptabila.

(4)- Pentru cdile de circulatie cu arbori pe ambele parti se va utiliza, de reguld, iluminatul
de tip axial. '

(5)- lluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de reguld, cu corpuri de iluminat montate
pe stilpi avand o iniltime de 3-6 m de la sol.

ART. 73

(1)- lluminatul tunelurilor se va asigura si va functiona in bune conditii si in timpul zilei.

(2)- La intrarea In tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanti, nivelurile
scazand de la exterior spre interior, in trepte, raportul dintre doud trepte succesive fiind de
2:1sau 3:1.

(3)- Luminanta ce trebuie realizati in diferitele puncte ale tunelului trebuie sa fie de
minimum: '

a)- 100 cd/mp in zonele de acces in tunel;

b)-10 cd/mp in zona de tranzitie a tunelului;

c)- 6 cd/mp In zona centrala a tunelului.

ART. 74

(1)-Pe cdile de circulatie, nivelul de luminant3 trebuie s3 asigure perceperea obstacolelor
si detaliilor in mod distinct, in timp util si cu siguranta.

"(2)-Pentru realizarea cerintelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce
trebuie percepute si fondul pe care se situeaza trebuie sd aiba valori cuprinse intre 0,2-0,5.

3)-Nivelul de luminanta va fi mentinut in timp prin intretinerea la perioade specificate a
instalatiilor de iluminat, ludndu-se masuri pentru inlocuirea ldmpilor uzate, curitarea
ldmpilor si a corpurilor de iluminat, asigurdndu-se factorul de mentinere stabilit in caietul
de sarcini.

ART. 75 _

(1)- Operatorii serviciului de iluminat public au obligatia de a executa modificirile
necesare in sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectirii conditiilor de
iluminat, avand ca referinta standardul SR CEN/TR 13201-1:2015. ‘

(2)-Conditiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generald a luminantei,
indicele de prag, uniformitatea longitudinal3 a'luminantei, raportul de zona aldturati,
luminanta zonei de acces, raportul dintre luminanti la fnceputul zonei de prag siluminanta
zonei de acces, luminanta zonei de tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de
iesire, iluminarea medie, uniformitatea generalé a iluminarii, iluminarea minima, dupa caz,
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vor avea valori cu referinti la standardul SR CEN/TR 13201-1:2015 péntru:
- a)-clasa sistemului de iluminat pentru categoria cii de circulatie destinate traficului
rutier;

b)-clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

¢)-clasa sistemului de iluminat pentru ciile de circulatie destinate traficului pietonal si
pistelor.pentru biciclete.

(3)-La montarea reclamelor luminoase in zona de exploatare a sistemului de iluminat
public se va obtine in prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind
sursele de lumind utilizabile din punctul de vedere al iluminarii maxime admisibile,
temperaturii de culoare corelatd, al culorii surselor de iluminat si al pozitionirii acestora
fatd de traficul rutier, in vederea evitirii distragerii atentiei participan;i‘lor la trafic sia
armonizarii culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.

(4)-Consiliul Local MARASESTI, elibereazi autorizatia de construire pentru montarea
firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are
rdspunderea coreldrii surselor de iluminat pentru cresterea gradului de siguranta a
circulatiei. » '

(5)- Montarea corpurilor de iluminat pe clidiri, in gospodairiile populatiei sau pe stalpii
din curtile agentilor economici in apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe
baza avizului Consiliului Local MARASESTI, care va verifica daci modul in care se realizeazi
montarea, tipul corpului de iluminat si/sau puterea acestuia poate si produci fenomenul de
~ orbire al barticipanjcilor la trafic in localitati, in zonele in care nu se realizeazi iluminat
public si mai ales in afara acestora.

" ART. 76
~ (I)-Pentru realizarea unei uniformitdti satisfacdtoare a repartitiei luminantei pe suprafata
cdii de circulatie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate incAt si asigure parametrii
luminotehnici normati, avand ca referinti standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.
(2)-Amplasatea corpurilor de iluminat se va realiza, in functie de cerintele si conditiile n
care se realizeazd iluminatul public, in unul dintre urmitoarele moduri:
a)- unilateral;
b)- bilateral alternat;
c)- bilateral fata in fat3;
d)- axial;
e)- central;
f)- catenar.

ART. 77

(1)-lluminatul public al cdilor de circulatie va fi realizat tinindu-se cont de incadrarea

In clasele sistemului de iluminat, in functie de categoria si configuratia ciii de circulatie, de
intensitatea.traficului rutier si de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor in vigoare,
putand fi luate in considerare si standardele nationale.
(2)-Tipul corpurilor de iluminat si al armaturilor pentru iluminat se va stabili tindndu-se
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cont ca durata de buna functionare s fie de cel putin 50.000 de ore, cu exceptia cazurilor in
care se doreste o redare foarte bun a culorilor.
SECTIUNEA a 8-a Exploatarea si intretinerea instalatiilor de iluminat public
ART. 78 :
In aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucririlor curente de exploatare,
urmatoarea documentatie tehnicd va fi si anexd la contractul de delegare a gestiunii:
a)  planul detaliat al instalatiilor de iluminat public pe care le are in exploatare, cu:
- posturile de transformare din care se alimenteazi reteaua de iluminat public;
- traseul retelei;
- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
- schema de actionare si a cascadei pentru conectarea/deconectarea automati a
iluminatului;
- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului si puterii limpii;
- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea
punctelor de alimentare, numarului lampilor si a puterii totale consumate;
b)documentatia tehnicd pentru caile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de
iluminat public, impadrtita pe categorii de cdi de circulatie, conform prevederilor art. 77,
care trebuie sa cuprinda:
- denumirea;
- lungimea si latimea;
- tipul de imbriciminte rutiers; _
- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;
- tipul retelei electrice de alimentare;
- punctele de alimentare si conectare /deconectare;
- tipul corpurilor de iluminat, numarul acestora si puterea lampilor;
- tipul si distanta dintre stalpi, iniltimea de montare si unghiul de inclinare a corpurilor
de iluminat; :
- proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificdrile operate,
breviarele de calcul si avizele obtinute; | : )
- procesele—verbale de receptie, insotite de certificatele de calitate.
- ART.79
- Operatiile de exploatare vor cuprinde:
- a)-lucrari operative constand dintr-un ansamblu de operatii si activititi pentru
supravegherea permanent a instalatiilor, executarea de manevre programate sau
accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmirirea comportirii in timp a_
instalatiilor;
- b)- revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati de mica
amploare executate periodic pentru verificarea, curitarea, reglarea, eliminarea
defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand drept scop 351gurarea functionarii instalatiilor
pan3 la urmitoarea lucrare planificati;
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- ¢)-reparatii curente constind dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in
baza unor progra'me, prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la
parametrii proiectati, prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din
instalatie care nu mai prezintd un grad de fiabilitate corespunzitor.

- ART.80

- Incadrul lucrarilor operative se.vor executa:

- a)-interventii pentru remedierea unor deranjamente acc1dentale la corpurile de
iluminat si accesorii; _

- b)-manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale
instalatiei de iluminat in vederea executarii unor lucriri;

- . ¢)-manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor
deranjamente; _

- d)-receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in
vigoare; . ’

- e)-analiza stirii tehnice a instalatiilor;

- f)-identificarea defectelor.in conductoarele electrice care alimenteaz3 instalatiile de
iluminat;

- g)-supravegherea defrisarii vegetatiei si inliturarea obiectelor cizute pe linie;

- h)-controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite,
cum ar fi: vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura;

- i)-actiuni pentru pregitirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive
sau deosebite; - ,

- j)-demontdri sau demolari de-elemente ale sistemului de iluminat public;

- k)-interventii ca urmare a unor sesizari.

- ART.81 _

- Realizarea lucrdrilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se
va face cu respectarea procedurilor specifice de:

- admitere la lucru;

- supravegherea lucririlor;

- scoatere gi punere sub tensiune a instalatiei;

- control al lucririlor.

- ART.82

- In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmitoarele operatii:

- ajrevizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, sigurantd
- revizia tablourilor de diétributie si a punctelor de conectare/deconectare;

- revizia liniei electrice apartmand sistemului.de iluminat public.:

- ART.83 .

- Lalucrdrile de revizie tehnici la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei
functiondri se lucreaza cu linia electrica sub tensiune, aplicindu-se misurile specifice de
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protectie a muncii in-cazul lucrului sub tensiune.

- Larevizia corpurilor de iluminat se vor executa urmitoarele operatii:

- stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuald);

- Inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daci existd o defectiune;

- verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

- ART.84

- La Intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se vor realiza urmatoarele operatii: '

- Inlocuirea sigurantelor necorespunzitoare;

- inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;

- finlocuirea, dup3 caz, a usilor tablourilor de distributie;

- réfacerea inscriptiondrilor, daci este cazul.

- ART.85

- Lareviziaretelei electrice de joas3 tensiune destinati iluminatului public se realizeaz
urmatoarele operatii: '

- verificarea traseelor si indepartarea obiectelor striine;

- Indreptarea stélpilor inclinati;

- verificarea ancorelor si intinderea lor; .

- verificarea starii conductoarelor electrice;

- refacerea legaturilor la izolatoare sau a legéturilor fasciculelor torsadate, dacd este
cazul; _

-~ indreptarea, dupa caz, a consolelor;

- verificarea stdrii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

- stridngerea sau fnlocuirea clemelor de conexiune eléctricé, daca este cazul;

- verificarea instalatiei de legare la pAmant (legitura conductorului electric de nul de
protectie la armatura stalpului, legitura la priza de pimant etc.); '

- ORASUL MARASESTI

- REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

- masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pimant.

- ART.86

- Reparatiile curente se executi la:

e corpuri de iluminat si accesorii;

- tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;

- retele electrice de joas3 tensiune apartinind sistemului de iluminat public.

- ART.87

- Incadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se vor executa
urmatoarele: a)inlocuirea lampilor necorespunzitoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial
In ceea ce priveste puterea si culoarea aparents;

- b)stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumina/lampii, a
structurilor de protectie vizuald si a interiorului corpului de iluminat;
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- c)inlaturarea cuiburilor de pasari;

- d)verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrici si inlocuirea celor care
prezintd portiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzitoare;

- e)verificarea contactelor la clemele sau papucii de legituri a coloanei la reteaua
electrica; '

- 1) inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunz3toare.

- ART.88

- In cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
‘conectare/deconectare se executd urmatoarele:

- verificarea starii usilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor défecjciunilor;

- vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

- verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice
cu cele initiale (prevazute in proiect); ‘

S verificarea si strangerea contactelor;

- verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzitoare;

- - verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daci este cazul;

- g)verificarea functiondrii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor
necorespunzatoare sau montarea unora de tip nou, pentru mdrirea gradului de flablhtate
sau modernizarea instalatiei.

- ART.89

- Incadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joas3 tensiune destinate
iluminatului public se executd urmitoarele lucrari:

- a)-verificarea distantelor conductelor fati de constructii, instalatii de comunicatii, linii
de Inaltd tensiune si alte obiective;

- b)-evidentierea in planuri a instalatiilor nou-apirute de la ultima verificare si
realizarea masurilor necesare de coexistentd;

- ¢)-solicitarea executirii operatiunii de tiiere a vegetatiei in zona in care se obtureazi
distributia fluxului luminos al corpurilor de iluminat citre administratia domeniului public;
- d)-determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatlllor acestora, si
luarea masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul
determinarilor;

- e)-verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinati;

- f)-verificarea si refacerea inscriptionarilor;

- g)-repararea ancorelor si intinderea acestora, inlocuirea partilor deteriorate sau care
lipsesc, strangerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;

- h)-verificarea stirii conductoarelor electrice;

- i)-verificarea si Inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult
de 15% din sectiune, precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deteriorats care
prezinta crapaturi, rosaturi ori lipsa izolatiei; .

- j)-se verificd starea legiturilor conductei electrice la izolator si, dacd este necesar, se
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reface legitura;

- k)-laizolatoarele de sustinere si Intindere se va verifica daci acestea nu sunt sparte,
glazura nu este deteriorati sau daci imbinarea la suport este corespunzatoare, inlocuindu-
se toate izolatoarele deteriorate; | ,

- D-laconsole, bratari sau la celelalte armaturi metalice de pe stalp se verificd dacd nu
sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele
corespunzatoare se revopsesc si se fixeaza bine pe stalp;

- m)-laancorele stélpilor'se verificd daci cablul nu are fire rupte, clemele de strangere
nu sunt deteriorate sau corodate si daci tensiunea de intindere a cablului este cea
corespunzdtoare. Elementele deteriorate se 1nlocu1esc iar daci este cazul se regleaza
tensiunea in ancor3;

- n)-la instalatia de legare la pamant a nulului de protectie se va verifica starea
legdturilor si imbinarilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor
acestuia la corpul de iluminat, se va masura rezistenta de dispersie a retelei generale de
legare la pdmént, se va mdsura si se va reface priza de pAmant, avand ca referinti STAS
12604:1988; :

- 0)-incazul in care, la verificarea sdgetii, valorile masurate, corectate cu temperatura,
difera de cele din tabelul de sageti, conductele electrice se intind astfel incat sigeata
formatd sa fie cea corespunzitoare. /

- Bratele de lampa sunt confectionate din teava OL-Zn,1 1A toli,avand o lungime de 1,8 -
2 m,astfel incat sa poata directiona fluxul luminos optim de drum. Bratul de lampa este
prevazut cu doua bratari din platband 40x3,asigurand o rezistenta in timp

- a fi)_iarii lampii pe stalp.Bratul de lampa este protejat impotriva ruginirii prin zincare
atat la ixterior cat si la interior.

- Racordarea la reteaua de iluminat se realizeaza cu ajut‘brul clemelor derivatie cu dinti
pentru iluminat.

- Caracteristicile consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat public

- Pentru fixarea corpurilor pe stalpi se vor folosi console existente.

- Daca consolele existente nu mai sunt corespunzatoare, se vor folosi console si bratari
de fixare pe stalp dimensionate pe fiecare stalp astfel incat corpurile de iluminat sa fie
amplasate in pozitia optima in raport cu carosabilul avand in functie de bratul, inaltimea si
unghiul de inclinare al corpului de iluminat rezultat din calculul luminotehnic si in acelasi
timp pentru a face fata solicitdrilor multiple la care sunt supuse : vant, chiciura, vibratii, etc.
- Acestea se vor executa din teava OL zincata la cald de 1,5,

- Bratarile vor avea dimensiunile stalpilor din zona de montaj si vor fi executate din
platbanda OL 30x3x(20x3) zincate la cald. Toate acestea vor fi vopsite in culoarea RAL 9002
- Colierele vor fi din platbanda OLZn 50x5 sau similar

- CDD-IL - Clema de Derivatie cu Dinti pentru [luminat

- Asigurd alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat public, de la reteaua
aeriana mono sau trifazatd, executatd cu cablu torsadat sau conductoare izolate, fira
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sectionarea acestora.

- (Clemele au urmatoarelor caracteristici:

- permit realizarea legaturii electrice pe orice tip de conductor (aluminiu, cupru, unifilar
sau multifilar) datorita materialelor utilizate si a tehnologiei speciale de acoperire folosite
pentru fabricarea dintilor potentialul electrochimic este pactic egal atat pentru cupru cat si
pentru aluminiu; »

- rezistentd mecanici net superioara si fiabilitate sporitd in exploatare datorita
materialelor folosite pentru carcase si capete de surub;

- datorita profilului dintilor si a capetelor speciale de suruburi cu limitatoare de cuplu
asigura penetrarea con_trolaté a conductorilor, contacte electrice mai ferme, implicit
rezistente de contact mai mici;

- asigura un montaj sigur in exploatare si usor de realizat.

- ART.90 \

- Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform
normativelor tehnice in vigoare sau in functie de specificatiile fabrieantului.

- Consiliul Local MARASESTI, impreund cu organele de politie vor stabili, in functie de
conditiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulatie, locurile si
intersectiile cu grad mare de periculozitate, precum si marile aglomerari urbane.

- Gradul de intensitate a traficului se determina in functie de numirul de vehicule/ora si
banda astfel:

- foarte intens, peste 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M4A;

- intens, intre 360 si 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M5;

- mediu, Intre 160 si 360, corespunzind clasei sistemului de iluminat M6;

ART.91 :
- Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare,
distributie, conectare/deconectare si retelele electrice de j joasa tensiun€ destinate
iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAP.V Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de iluminat public

ART. 92 R
- Drepturile si obligatiile operatorului prestator al serviciului de iluminat public se
prevad in:
- regulamentul serviciului;
- contractul de delegare a gestiunii.
- ART.93 .
- Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public exerciti cu titlu gratuit
drepturlle de uz si de servitute asupra terenurilor si bunurilor proprietate publicd sau
privati, apartinand, dupi caz, statului, Consiliului local MARASESTI, unor persoane fizice
ori juridice, dupa cum urmeaza: _ '
- a)-dreptul de uz pentru executarea lucririlor de infrastructuri pentru prestarea
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serviciului de iluminat public; )

- b)-servitute de trecere subterani, de suprafatd sau aeriani pentru instalarea
sistemului de iluminat public;

- ¢)-dreptul de acces la utilittile publice si la Sistemul Energetic National.

ART.94 |

Operatorul serviciului de iluminat public are urmatoarele obligatii:

a)-sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficient3
economicy; :

b)-sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficient3 a infrastructurii
aferente serviciului de iluminat public;

c)-sd respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului;

d)- sa asigure respectarea indicatorilor de performanti ai serviciului de iluminat public,
stabiliti de Consiliul Local MARASESTI, in regulamentul serviciului, anexat la contractul de
delegare a gestiunii;

e)-sd respecte si sd efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini
si contractului de delegare a gestiunii;

f)-sa furnizeze Consiliului Local MARASESTI, A.N.R.S.C. si C.N.R. informatiile solicitate si sa
asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluirii functiondrii si
dezvoltérii serviciului de iluminat public;

g)-sd puni in aplicare metode performante de management, care si conduci la reducerea
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele
legale 1n vigoare privind achizitiile de lucrari sau de bunuri:

h)de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucriri noi, la un
nivel calitativ corespunzitor, in termen de maximum 5 zile lucritoare de la terminarea
lucrarii, dacd conditiile meteorologice le permit;

1)- sd asigure finanjtarea pregatirii profesionale a propriilor salariati.

ART. 95

(1)- Pentru nerespectarea de citre operatorul serviciului de iluminat public a indicatorilor
de performanti Consiliul local MARASESTI,poate aplica penalitati operatorului serviciului
de iluminat public. '
(2)- Operatorul serviciului de iluminat public rispunde de indeplinirea obligatiilor
prevazute la art. 94.

ART. 96

Operatorul serviciului de iluminat public are urmitoarele drepturi:

a)-sd sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu si-au achitat contravaloarea
serviciilor prestate, inclusiv majorarile si/sau penaiité;ile de intdrziere, in cel mult 30 de
zile calendaristice de la data expirdrii termenului de plati a facturilor;

b)-sd solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluirii prestirii serviciului de iluminat
public; ,

c)- sa asigure echilibrul contractual pe durata delegirii gestiunii;
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d)-sa solicite modificarea sau ajustarea tarifului in conformitate cu Normele metodologice
aprobate de AN.R.S.C;

e)-sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

ART.97 - '

(1)- Utilizatorul serviciului de iluminat public este Consiliul Local MARASESTI;

(2)- Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunititile locale in ansamblul lor.
(3)- Consiliul Local MARASESTI, in calitate de reprezentant al comunitatii locale si de
semnatar al contractului de delegare a gestiunii, este responsabil de asigurarea serviciului
de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.

ART. 98

Dreptul de acces la serviciul de iluminat public si de a beneficia de acesta este garantat
tuturor membrilor comunitatii locale, persoane fizice si persoane juridice, in mod
nediscriminatoriu.

ART. 99 .

Utilizatorul serviciului de iluminat public are urmitoarele drepturi:

a)-sd aplice clauzele sanctionatorii, in cazul in care operatorul nu respecta prevederile
contractului de delegare a gestiunii, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului si din
caietul de sarcini anexate la acesta;

b)-sa verifice respectarea clauzelor de administrare, Intretinere si predare a bunurilor
publice sau private afectate serviciului;

c)-sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu
privire la modul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea
publicd sau privata a unitdtilor administrativ-teritoriale Incredintate pentru realizarea
serviciului; .

d)-sd aprobe stabilirea preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si
tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate si aprobate de autoritatea de
reglementare competents;

e)-sd ia masurile stabilite in contractul de delegare a gestiunii, in situatia in care operatorul
‘nu asigura indicatorii de performantd si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
f)-sa refuze, In conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustirii sau modificirii tarifelor
propuse de operator;

g)-sd isi asume plata integrald sau partiald a energiei electrice aferentd consumului
instalatiilor de iluminat public conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii.
ART. 100 -

Beneficiarii serviciului de iluminat public au urmitoarele drepturi:

a)- sd aibd acces la serviciul de iluminat public in conditiile respectirii regulamentelor
specifice;

b)- sa aiba acces la informatiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind
informati periodic despre:

- starea sistemului de iluminat public;
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- planurile anuale si de perspectiva privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public; '

- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare si extindere a sistemului
de iluminat public;
- tarifele aprobate pentru prestarea serv1c1ulu1 si evolutia In timp a acestuia;

- eficienta masurilor luate, reflectat3 in: sciderea numirului de accidente rutiere, cresterea
securitatii individuale si colective si altele asemenea;

c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea si
extinderea sistemului de iluminat public.

ART. 101

Beneficiarii persoane fizice si/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au
obhgatla de arespecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat publlc
si de a- si achita obligatiile de plat3 stabilite sub forma de taxe locale.

CAP. V1. INDICATORI DE PERFORMANTA

ART. 102

(1)-Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorul
serviciului de iluminat public in asigurarea serviciului de iluminat public.

(2)-Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie si le indeplineasci
serViciul de’iluminat public, avandu-se in vedere:

a)-continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b)-adaptdrile la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunititii locale;
c)-satisfacerea judicioas3, echitabil si nepreferentiald a tuturor membrilor comunititilor
locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d)-administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunititilor locale;

e)-respectarea reglementarilor specifice din domeniul transportului, distributiei si utilizarii
energiei electrice;

f)-respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, previzute de normele
nationale in acest domeniu.

ART. 103

Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru
urmitoarele activitati: a)-calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;

b)-indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;
¢)-mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operatlva si
obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecirei parti;
d)-solutionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;
e)-cresterea gradului de siguranti rutiers;

f)-scaderea infractionalitatii.

ART. 104

In vederea urmiririi respectirii indicatorilor de performant3, operatorul trebuie s asigure:
a)-gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;
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b)-Inregistrarea activititilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea si
Incasarea contravalorii serviciului efectuate;
c)-inregistrarea reclamatiilor si'sesizrilor beneficiarilor, organelor de politie si gardienilor
publici si solutionarea acestora;
d)-accesul neingradit al autorititilor administratiei publice centrale silocale, in
conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare
stabilirii:
- modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;
- calitatii si eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanta
stabiliti in contractul de delegare a gestiunii si in regulamentul de serviciu;
- modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare
si/sau modernizare a sistemu’lui public de iluminat din infrastructura edilitar urbani
incredintatd prin contractul de delegare a gestiunii;
- modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;
- stadiului de realizare a investitiilor;
-modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice.
ART. 105 |
Indicatorii de performanta generali si garantati pentru serviciul de iluminat public sunt
stabiliti in Anexa nr. 1, care face parte integranti din prezentul regulament.

CAP. VII. Rdspunderi si sanctiuni -
Incilcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinar3, civil3,
contraventionald sau penald, dupd caz, a persoanelor vinovate.
ART. 106 |
Fapta éévérsité cu intentie contra unei colectivititi locale prin, deteriorarea grava sau
distrugerea totald ori partiala a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor
aferente sistemului de iluminat public este considerati act de terorism si se pedepseste
potrivit legislatiei in vigoare. '

CAP. VIIL. DispoZi;ii'finale sl tranzitorii
ART. 107
(1)- Regulamentul serviciului de iluminat public din ORASUL MARASESTI se elaboreaz: si
se aprobd de Consiliul Local MARASESTI.
(2)- In cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza: obligativitatea, periodicitatea si
modul de efectuare a masuratorilor parametrilor luminotehnici pe toate ciile de circulatie.
(3)- Mdsuratorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la Inceperea activitatii
operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.
(4)- In'urma masuritorilor se va stabili un plan de masuri pentru aducerea sistemului de
iluminat public la parametrii tehnici previzuti in normativele in vigoare.
(5)- Péand la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispozitiilor alin. (1), operatorul
va respecta regulamentul - cadru, conform Ordinului nr.86/2007 emis de A.N.R.S.C.
ART. 108
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In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele si
tarifele legale, valabile la data incheierii acestora.
ART. 109
Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public are obligatia de a intocmi un plan de
mdsuri care sa aibd o duratd de maximum 12 luni, in care si fie cuprinse termenele de
conformare cu obligatiile ce rezulta din prezentul regulament, in special in privinta
inventarierii instalatiilor de iluminat, calculdrii si mdsuririi parametrilor luminotehnici.
ART.110 |
Instalatiile de iluminat public trebuie s3 asigure caracteristicile luminotehnice normate
necesare sigurantei circulatiei pe cdile de circulatie, in functie de intensitatea traficului si de
reflectanta suprafetei cdii de circulatie si a zonei adiacente.
»  Toate instalatiile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform
legislatiei
internationale si nationale, in functie de nivelul de luminantd, cu exceptia intersectiilor mari
si a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona in functie de iluminare.
*  Parametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificati de operator, la
preluarea
serviciului, la punerea In functiune a unor extinderi si periodic, pe parcursul exploatirii.
* Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau luminants, dupi caz, realizat de
sistemul de iluminat
public se asigurd prin programul de intretinere, realizandu-se inlocuirea Iimpilor uzate,
curdtarea lampilor si a corpli»rilor de iluminat.
" Parametrii cantitativi sunt:
»  nivelul de luminantd, pentru ciile de circulatie auto;
nivelul de iluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, piste
- pentru biciclete.
Parametrii calitativi sunt:
e uniformitatea pe zona de calcul;
 indicele Tl pentru evitarea orbirii fiziologice in cAmpul vizual central si periferic.
e Iluminatul pietelor si al intersectiilor se va realiza astfel incat nivelul de iluminare si
fie mai ridicat '
cu 50% fatd de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentd in intersectie, avind ca referinta
standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.
*  lluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizeazi astfel incat
nivelul de
iluminare s3 fie cu 50% mai ridicat fata de strada cu nivelul cel mai ridicat, avand ca
referintd standardul SR CEN/TR 13201-1:2015. . ‘
¢  Iluminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cit mai
aproape de
unghiurile intersectiilor.
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e Iluminatul intersectiilor dintre strizile principale si cele secundare se va realiza prin
amplasarea

corpurilor de iluminat pe ciile de circulatie principale In fata cdilor de circulatie secundare
cu care se intersecteazi, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un
punct de semnalizare pentru circulatia rutiera. :

lluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decat
nivelul partii carosabile a ciii de circulatie respective, potrivit factorului "raport de zoni
aliturati” rezultat din proiectare, avand ca referinta standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.
¢ Iluminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumina
care asigura ‘

un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

e Iluminatul podurilor si pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie s4
asigure o luminanta »

egald cu cea realizata pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de
protectie IP 65, pentru mérirea timpului de buni functionare.

e Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasa a capetelor podurilor prin mdrirea
nivelului marimii |

de referinta cu 50% si, suplimentar, marcarea structurii constructiei.

«  Iluminatul ciilor de circulatie in panti se va realiza cu micsorarea distantei dintre
surséle de lumina

proportional cu unghiul de inclinare al pantei si progresiv spre varful pantei, in asa fel Incat
s se obtina o crestere a nivelului marimii de referinta cu 50%.

e ©  Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile de iluminat se vor amplasa intr-o
dispunere care

sa asigure ghidajul vizual.

e  Stalpii de sustinere a corpurilor de 1lum1nat se amplaseazd, In cazul iluminatului
unilateral, pe partea

exterioard a curbei, distanta dintre acestia micsorandu-se in functie de cat de accentuati
este curba, care si conduci la o majorare cu 50% a nivelului marimii de referinta.

e In cazul intersectiilor unor cdi de circulatie cu niveluri de luminanta diferite, se va
asigura trecerea

graduali de la un nivel de luminant3 la altul pe circa 100 m-pe calea de circulatie mai putin
iluminata, pentru adaptarea fiziologica si psihologicd a participantilor la trafic.

e Iluminatul trecerilor de pietoni se realizeazi cu un nivel de lummanta cu 50% mai
ridicat decat cel

al caii de circulatie respective, evitindu-se schimbarea culorii care produce soc vizual si
estetic perturbator.

« Inimediata apropiere a trecerilor de pietoni si a intersectiilor nu se vor amplasa
reclame luminoase

care prin efectul de schimbare a culorii si/sau prin variatia intensitaii luminoase sa

101



distragd atentia conducitorilor de vehicule sau a!pietonilor.

e Iluminatul se realizeaza prin dispunerea unui corp de iluminat in imediata apropiere a
trecerii de

pietoni sau amplasarea trecerii in apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.
*  Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel incat sd se asigure iluminarea
pietonilor din

sensul de circulatie.

+  [luminatul trecerilor de pietoni trebuie s3 aibi in vedere un indice de orbire ct mai
scizut.

*  Latrecerile de pietoni unde in mod frecvent au loc accidente de circulatie, in perioada
in care este . ]

necesara functionarea instalatiilor de iluminat nivelul de luminan{i mentionat la alin. (1) se
poate mari panala 100%.

*  Relatiile dintre marimile geometrice ale instalatiei de iluminat si caracteristicile
electrice si

luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel incat s3 rezulte solutii optime din punct de
vedere tehnic si economic.

o Inaltimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeazi in functie de fluxul
luminos al

surselor de lumini si de gradul de concentrare a distributiei intensitatii luminoase a
acestora, astfel incat si se asigure uniformitatea normati si limitarea fenomenului de
orbire.

+  Incazul in care iniltimea stalpilor este dati de situatia existenti in téren si din calcule
rezulta |

necesitatea schimbdrii acesteia se vor alege solutiile cele mai economice rezultate din
Inlocuirea stalpilor existenti, supraindltarea celor existenti, modificarea fluxului luminos,
montarea unor stilpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distributiei
luminoase, astfel incat sd se asigure uniformitatea si limitarea fenomenului de orbire.

e Pentru evitarea fenomenului de orbire, In piete si intersectii sursele de lumini si
corpurile de )

iluminat se monteazi la tniltimi cu unghiuri de protectie corespunzitoare.

»  Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru cdile de circulatie auto se va determina
printr-o analiza

care trebuie sa previna fenomenul de orbire.

o Corpurile de iluminat trebuie sa asigure o distributie exclusiv directi a fluxului
luminos cdtre calea

de circulatie rutiera.

e« Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice,
de Intretinere

si arhitecturale.
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 In functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege in
functie de

inaltimea de montare a acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului conform
normelor Uniunii Europene, astfel incat sd se reduca numarul de stalpi/km si numirul de
corpuri de iluminat/km, avand ca referintd standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.

e Incazulin care stalpii pe care se monteaza corpurile de iluminat, apartinind
sistemelor de iluminat '

rutier, sunt situati intre copacii plantati pe partile laterale ale strizii, se va adopta o solutie
de iluminat corespunzitoare astfel incat in perioada in

care coroana copacilor este verde, fluxul luminos sa fie astfel distribuit incat si se asigure o
distributie uniforma a luminantei, fira ca pe carosabil s apara pete de lumini si umbre
puternice generatoare de inSecuritate si disconfort.

o Infunctie de vegetatia existenta in zona adidcent3 ciilor de circulatie si de sistemul de
iluminat ales,

corpurile de iluminat se amplaseazi astfel incat distributia fluxului luminos s3 nu se
modifice. In acest sens, coronamentul arborilor se ajusteazi periodic pentru a nu apdrea o
neuniformitate a fluxului luminos.

Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cat mai mic astfel
Incat sd se realizeze o dirijare corespunzitoare a fluxului luminos citre carosabil ‘si pentru
ca acel corp de iluminat sd nu producd orbirea participantilor la circulatia rutierd sau
pietonald, asigurandu-se 1n acelasi timp si uniformitatea necesari.

e  Iluminatul cdilor de circulatie foarte late, previzute cu arbori de dimensiuni medii, se
va realiza prin :

amplasarea surselor de lumina in linie cu arborii si nu in spatele lor; coronamentul
arborilor trebuie sa nu modifice distributia fluxului luminos, iar vegetatia trebuie ajustati
periodic.

 Incazul arborilor de iniltime mic3, se va utiliza distributia axiald a corpurilor de
iluminat.

o  Incazul arborilor de iniltime mare sursele de lumini se vor amplasa sub coroana, la
nivelul ultimelor |

ramuri, daca in urma calculelor rezult3 c3 solutia este acceptabili.

. Pentru caile de circulatie cu arbori pe ambele pirti se va utiliza, de regul3, iluminatul
de tip axial. _

. lluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de reguld, cu corpuri de iluminat montate
pe stalpi aviand

o Tnaltime de 3-6 m de la sol.

»  Pecidile de circulatie, nivelul de luminanti trebuie s3 asigure perceperea obstacolelor
si detaliilor in

mod distinct, in timp util si cu siguranta.

*  Pentrurealizarea cerintelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce
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trebuie percepute

si fondul pe care se situeazi trebuie sd aiba valori cuprinse intre 0,2-0,5.

e Nivelul de luminantd va fi mentinut in timp prin intre-';inereé la perioade specificate a
instalatiilor de

iluminat, luAndu-se masuri pentru inlocuirea lampilor uzate, curdtarea limpilor si a
corpurilor de iluminat, asigurdndu-se factorul de mentinere stabilit in caietul de sarcini.
ART.112 '
Operatorii serviciului de iluminat public au obligatia de a executa modificirile necesare in
sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectirii condijciilor de iluminat, avand ca
referinta standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.

*  Conditiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generali a luminantei,
indicele de ' '

prag, uniformitatea longitudinali a luminantei, raportul de zon3 aliturati, luminanta zonei
de acces, raportul dintre luminanti la inceputul zonei de prag si luminanta zonei de acces,
luminanta zonei de tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de iesire,
iluminarea medie, uniformitatea general3 a iluminrii, iluminarea minim4, dupi caz, vor
avea valori cu referin;é la standardul SR CEN/TR 13201-1:2015 pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cai de circulatie destinate traficului
rutier; ' ’

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

¢) clasa sistemului de iluminat pentru ciile de circulatie destinate traficului pietonal si
pistelor pentru biciclete.

>  Lamontarea reclamelor luminoase in zona de exploatare a sistemului de iluminat
public se va obtine ,

in prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumini
utilizabile din nctul de vedere al ilumin3rii maxime admisibile, temperaturii de culoare
corelat, al culorii surselor de iluminat si al pozitiondrii acestora fata de traficul rutier, in
vederea evitdrii distragerii atentiei participantilor la trafic si a armonizirii culorilor
reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.

Pentru realizarea unei uniformititi satisficitoare a repartitiei luminantei pe suprafata ciii
de circulatie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate incat s3 asigure parametrii
luminotehnici normati, avand ca referintd standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.

> Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, in functie de cerintele si conditiile in
care se

realizeazd iluminatul public, In unul dintre urmitoarele moduri:

a) unilateral;

b) bilateral alternat;

c) Dbilateral fat3 in fat3;

d) axial;

e) central;
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f)  catenar. |

> Iluminatul public al ciilor de circulatie va fi realizat tinindu-se cont de incadrarea in
clasele

sistemului de iluminat, in functie de categoria si configuratia cdii de circulatie, de

intensitatea traficului rutier si de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor in vigoare,
putand filuate in considerare si standardele nationale.
Tipul corpurilor de iluminat si al armaturilor pentru iluminat se va stabili tinAndu-se cont

ca durata de buna functionare s fie de cel putin 50.000 de ore, cu exceptia cazurilor in care

n

se doreste o redare foarte buna a culorilor ;

“ART. 113

In vederea cresterii sigurantei cetatenilor si scaderii infractionalitatii, organele
administratiei publice locale impreund cu organele de politie vor stabili modalititi de
semnalare operativd a cazurilor de nefunctionare sau de functionare defectuoasi a
sistemului de iluminat public.

ANEXA 1

La regulamentul serviciului de iluminat public

Indicatori de perfomanta generali si garantati pentru Serviciul de Illuminat Public

Nivelurile de lummanta si iluminare sunt stabilite in conformitate cu prevederile

reglementarilor internationale si nationale privind iluminatul public - Comisia

Internationald de lluminat (CIE) TR 115, respectiv standardul SR EN 13201/2015.
Indicatori de performantd specifici pentru calitatea serviciului prestat:

{lluminat Public

‘MASURARE/

* Articol Nivel de servicii TIMP PERMIS PENTRU REPARATII SAU
ico NNivel de servicii
DETECTARE TOLERANTA ADMISA
_ | | 3

. 0,75 cd/m? pentru drumuri M 4a e Lampile neconforme din zonele cu risc
Luminanta 5 ) Inspectie vizuala,

. 0,5 cd/m? pentru drumuri M 5 . mare trebuie reparate in maxim 48 ore de
medie [luminantmetru

0,3 cd/m? pentru drumuri M 6 la detectarea lor

Uniformitatea
generali a
luminantei

0,4 pentru drunuri M 4a 0,35 pentru
drumuriM 5
0,3 pentru drumuri M6

Inspectie vizuala, |

fuminantmetru
la detectarea lor
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Factorul de

putere

>0.92

|Multimetru

(Corpurile de iluminat neconforme trebuie
inlocuite sau reparate in maxim 5 zile de la

detectarea (sesizarea) defectiunii
|

Corpuri (aparate)

Trebuie sa fie prezentate complete,
curate, cu suprafata vopsita sau cu

‘Ihspectie vizuala

Corpurile de iluminat trebuie s fie
lcurétate in maxim 5 zile de la semalarea

de iluminat . ) deficientei ca parte a operatiunilor de
alt tip de strat acoperitor L ) s .
‘ ‘mtretlnere, altfel minim odata la 4 ani.
L " ! ) . Stalpii de iluminat defectatiin urma
Stalpii de Trebuie sa fie prezentati curati fara L ) . _._ .
= ' I . Inspectie vizuala accidentelor trebuie sa fie inlocuiti in
iluminat defectiuni, fara coroziune

termen de 14 zile

NR. 5 Trimestrul ’
INDICATORI DE PERFORMANTA |
CRT. : .
[ | ‘III —{IV
L | -Z an
o 1 | 2| 3 | 4 ‘ 5 6
1 - .
INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI
1.1 IP-Q1-Calitatea serviciilor prestate -
Numarul de reclamatii privind disfunctionalitatile iluminatului public pe tipuri de iluminat - stfra‘dal, pietonal, "
ornamental
Algoritm de calcul al indicatorului:IP-Q1=numarul de reclamatii rezolvate privind disfunctionalitatile
a)  iluminatului public pe tipuri de iluminat x100/numarul total de reclamatii privind disfunctionalitatile
iluminatului public pe tipuri de iluminat L\
A= ] T |
al) |iluminat stradal |100 |100 |100 |100
2 _ |
a2) [|lluminat pietonal ‘ ‘ ‘100 ‘
a3) lluminat ornamental |O |0 0 ‘100 |
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IP-Q2-Numarul de constatéri de nerespectare a calitétii iluminatului public constatate, pe tipuri de iluminat - |
stradal, pietonal, ornamental, etc. - notificate operatorului

Algoritm de calcul al indicatorului:

NSIQ2=Numarul de constatdri de nerespectaré a calitatii iluminatului public constatate, pe tipuri de iluminat

by - stradal, pietonal, ornamental, etc. - notificate operatorului si rezolvate x 100/numarul total de constatari de
nerespectare a calitatii iluminatului
_ | .
bl) [Huminat stradal 100 100 100 100
b2} |lluminat pietonal 100
b3) . luminat ornamental |O 0 0 100 |
Gradul de asigurare in functionare al
serviciului Algoritm de calcul al indicatorului: IP-
Q3=Numarul total deintreruperi '
c) cmrerup . 0.04 0.04 0.04 0.04
neprogramate(avarii)inregistrate/lungimea
strazilor,drumurilor, aleilor echipate cu sistem
de iluminat public(in km).
. - |
Numarul de reclamatii si notificiri justificate de la punctele a)si b) rezolvate in 48 de ore;
d) Algoritm de calcul al indicatorului:
IP-Q4= Numdrul de reclamatii si notificdri justificate de la punctele a)si b) rezolvate in 48 de ore
x100/Numérul de reclamatii si notificari justificate de la punctele a)si b)
d1) | lluminat stradal 70 70 70 [70 _ \
d2) lluminat pietonal 70 70 70 |70
[luminat ornamental 0 0 0 100 )
d3) |
IP-Q5-Numarul de reclamatii si notificari justificate de la punctele a) si b) rezolvate in5 zile lucratoare
e) Algoritm de calcul al indicatorului :
IP-Q5=Numarul de reclamatii si notificdri justificate de la punctele a) si b) rezolvate in 5 zile lucrtoare
x100/Numadrul total de reclamatii si notificiri justificate de la punctele a)sib)
S _ |
el) lluminat stradal 30 30 r30 30
e2) [uminat pietonal 30 30 ‘30 30
e3) lllluminat ornamental 0 0 ‘0 |50
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NS IC-Cbntinuitatea Serviciului de Iluminat Public
INTRERUPERI SI LIMITARI TN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

NS IC1- intreruperi accidentale datorate operatorului

IP-C1la-Numadrul de intreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental
a)  [Algoritm de calcul al indicatorului : _

NS IC1a=Numdrul de intreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal,
ornamental, rezolvate x100/Numdrul de intreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal,
pietonal, ornamental )

" 100 100 | 100 ‘ 100

al) iluminat stradal

a2) |lluminat pietonal 100 | 100 ‘ 100 | 100
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monumente afectate de intreruperile
neprogramate’

neprogramate rezolvate x100/Numarul de artere,

a3) lluminat ornamental o 0 100
IP-1C1b-Numdrul de artere, monumente afectate
de intreruperile neprogramate Algoritm de calcul
al indicatorului: IP-Clb=Numdrul de artere,
b) monumente afectate de intreruperile 100 100 100 100

NS IC1c-Durata medie (in zile) a intreruperilor pe tipuri de il

uminat - stradal, pietonal, ornamental

NS IC2-INTRERUPERI PROGRAMATE

c) \

Icl)' lluminat stradal 1 ‘ 1 | 1

c2) lluminat pietonal 1 | 1 ‘ 1
¢3) |Hluminat ornamental 0 | 0 ‘ 1

IP-C2a-Numérul de intreruperi programate, anuntate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal,

a)
ornamental
“al) [|lluminat stradal ‘ 1| 1 1
a2) [lluminat pietonal 1 1 1
a3) |lluminat ornamental 0 0 1
b) IP-C2b-Numérul de artere, monumente . c s
- afectate de intreruperile programate
IP-C2c-Durata medie (in ore) a intreruperilor
programate
c) |Algoritm de calcul al indicatorului: 2 2 2
IP-C2c=Durata totala in ore a intreruperilor
programate/IP-C2a ‘

IP-C2d-Numarul de ?ntferuperi programate, care au depé,sit perioada de intrerupere programatd, pe tipuri de

iluminat - stradal, pietonal, ornamental
i |
D1) [lluminat stradal - o | o o ‘
AR - |
d2) lluminat pietonal ‘ 0 | 0 ‘ 0 ‘ 0 |
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d3) lluminat ornamental : "0 0

NS IC3- INTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

IP-C3a-Numérul de intreruperi neprogramate

a) ‘|datorate distrugerilor de obiecte apartinand 1 ‘1 1 1
sistemului de iluminat public |
| | =
| |
IP-C3b-Durata medie (in ore) de remediere si ‘ |
repunere in functiune pentru ?ntrekrup'erilve dela .
: punctul-a) Algoritm de calcul al indicatorului : IP-
b) 36 36

C3b=Durata totala in ore a intreruperilor
neprogramate datorate distrugerilor de obiecte
apartinand sistemului de iluminat public/IP-C3a ‘

36 ‘ 36

NS IR- RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALATIILOR DE ILUMINAT PUBLIC

‘IP-Rl-NuméruI de sesizdri scrise in care se

a) |precizeazd cd este obligatoriu réspunsul 15 115 15 | 15

operatorului
| B

IP-R2-Procentul din sesizérile de la punctul a) la
care s-a raspuns in termen de 30 de zile | |
calendaristice ‘

b) . L B 100 100 100 100
Algoritm de calcul al indicatorului : IP-R2=Numarul | |
de sesizari la care s-a raspuns in
30 de zile x 100/1P-R1

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI

NS IL-INDICATOR! DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA
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IP-L1-Numaérul de sesizdri scrise intemeiate - |

a) ‘privind nerespectarea de cdtre operator a 0
obligatiilor din licenta

‘IP-LZ-NuméruI de incilciri a obligatiilor
operatorului rezultate din analizele si controalele ‘
| )

A.N.R.S.C. si modul de solutionare pentru fiecare

caz de incdlcare a acestor obligatii ‘

b)

DELEGARE A GESTIUNH

NS IP-INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM CONTRACTULUI DE

IP-P1-Valoarea despagubirilor acordate de 100%

operator in cazul deteriorarii din cauze imputabile

a) [luiainstalatiilor utilizatorului

‘IP-PZ-Valoarea despégubirilbr acordate de
b) 'operator pentru nerespectarea parametrilor de |
furnizare '

L |
0 ||P-P3—Numéru| de

facturi ‘

contestate de utilizator

d) IP-P4-Numérul de facturi de la punctul ¢) care au
justificat contestarea valorilor |

IP-P5-Valoarea reducerilor facturilor datorate
|C0ntesté rii valorilor acestora |

Intocmit,
Expert,
Vasilica TUGUI

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,
Secretarul General al

Orasului Marasesti,
Dumitru Vasilica-Violeta
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Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public a Orasului
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CONSIDERATII GENERALE

1.1.Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile
minime in care trebuie sd se desfasoare licitatia pentru delegarea gestiunii prin concesionare a.
serviciului de iluminat public din Orasul MARASESTI.

1.2.Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfisurare a serviciului de iluminat public,
stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functiondrii acestui serviciu in
conditiile de eficientd si sigurant.

1.3.Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drépt documentatie tehnica si de
referintd in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfisurare a serviciului de iluminat

public.

1.4.Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesard desfisurdrii activitigilor
de realizare a'serviciului de iluminat public si consituie ansamblul cerintelor tehnice de baz.

1.5.Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performant, siguranta in exploatare, precum si
sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, conditiile pen_trh certificarea
cd‘nform,ité;ii cu standardele specifice sau altele asemenea.

1.6.Specificatiile tehnice se referd si la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor,
tehnici, procedee si metode de exploatare si intretinere, precum si la alte conditii cu caracter
tehnic, prevdzute de actele normative si reglementirile specifice realizirii serviciului de.
iluminat public.

1.7.Caietul de sarcini precizeazd reglementdrile obligatorii referitoare la protectia muncii, la
prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
indeplinirii si realizdrii serviciului de iluminat public.

1.8.Terminologia utilizat3 este cea din Regulamentlil Serviciului de lluminat Public al
Orasului MARASESTI.

1.9.Caietul de sarcini se aproba prin hotirare a Consiliului Local

1.10.Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de
iluminat public din Orasul MARASESTI alituri de Regulamentul Serviciului de iluminat
public al Orasului MAR]\SESTfsi de oferta Concesionarului vor fi anexe la Contractul de
delegare a gestiunii prin concesionare serviciului de iluminat public al Orasului
MARASESTISsi fac parte integranti din acesta.

1.11.Autoritatea delegatari a serviciului de iluminat public este Primaria Orasului MARASESTL

1.12. Legislatie aplicabila

- Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

- Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor



referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016
privind achizitiile publice;

Hotararea Guvernului Nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la contractele de concesiune de lucrdri gi
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucriri si concesiunile de
servicii;

Legea nr. 230/ 2006 a serviciului-de iluminat public; -

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utiliti{i publice;

Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;

Ordinul nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si
modificare a valorii activititilor serviciului de iluminat public;

Ordinul nr. 86/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public al
ANRSC; i

0.G. nr. 22 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor
regenerabile de energie;

H.G. nr. 409/2 009 pentru éprbbarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei
Guvernului nr. 22 /2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii
finali a resurselor regenerabile de energie;

H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul
serviciilor comunitare de utilitati publice;

Ordin ANRSC nr. 367/2011 priviind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a
licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate in domeniul serviciilor
comunitare de utilitati publice;

Directiva 2012/2 7 /UE a Parlamentului European si a consiliului din 25 octombrie 2012 privind
eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE $i2010/30/UE si de abrogare a
Directivelor 2004/8/CE 51 2006/32/C

Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C.nr. 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru
privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea
serviciului de iluminat public;

Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local;

Ordinul nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al Serviciului de
iluminat public al ANRSC;

Legea nr. 10 /1995 privind calitatea in constructii;

Legeanr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si
completarile ulterioare;

Legea nr 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei;

Ordinul Nr. 8 din 02.03.2012 pentru aprobarea ghidurilor cu recomandari privind achizitionarea
de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare si echipamente si servicii pentru iluminatul
public, prin licitatie publicd, pe baza de criterii de eficientd energetic3;



- 0UG 195/2005 privind protectia mediului;

- Ordinnr. 1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor
de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania;

- 0.U.Gnr13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de
utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.
241/2006;

- Hotirarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

- 0UG 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicd;

2. OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE

- 2.1. Obiectul concesiunii

Obiectul concesiunii este Serviciul de lluminat Public din Orasul MARASESTI, care presupune
urmatoarele actvitafi:

'2.1.1. Concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de lluminat Public (SIP), proprietate a
Autoritatiidelegatare ;

2.1.2. Intretinerea si mentinerea in functiune-a sistemului de iluminat public;
2.1.3. Optimizarea consumului de energie electrica pentru iluminatul public;

2.1.4. Realizarea iluminatului ornamental festiv de sirbatori prin montare/demontare
echipamente;

2.1.5. Extinderea sistemului de iluminat public;
2.1.6. Preluarea reclamatiilor sistemului de iluminat public.
2.2. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
- Amplasamentul : Ro‘mania,-]udetul VRANCEA, Orasul MARASESTI.
- Titularul lucrarii : Orasul MARASESTI
- Beneficiarul lucrarii :Orasul MARASESTI
2.3.SITUATIA ACTUALA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Sistemul de iluminat public din orasul MARASESTI este compus din :

- puncte de aprindere si cutii de distributie - din care se comanda si se alimenteaza
cu energie electrica si sternul de iluminatul public;

- reteaua de alimentare cu energie electrici (aeriana sau subterana) - care asigura
transportul energiei electrice de la punctele de aprindere si de la cutiile de distributie la
aparatele de iluminat;

- stalpii de iluminat public;



- prelungiri (console) metalice - care asigura prinderea pe stalp si orientarea
aparatelor de iluminat fata de carosabil;

- aparatede iluminat..

Atentie:

- castigatorul procedurii de delegare va avea dreptul sa execute lucrari
(proiectare+executie) pentru modernizarea si extinderea sistemului existent, la cererea
investitorului —vexceptie in cazul in care finantarea este asigurata prin fonduri europene (cazin

care se va organiza o licitatie de lucrari conform legislatiai achizitiilor publice).

- Beneficiarul are dreptul sa solicite lucrari de extindere si modernizare a sistemului de

iluminat al orasului, lucrarile avand sa fie achitate esalonat.

e Beneficiarul procedurii aincheiat Contractului de folosinti a infrastructurii sistemului

de distributie a energiei electrice - 10681/01.07.2020 qqqqqqqqqqqqqqqqq;

ATETIONARE: in prezent ORASUL MAR[\SESTI are in implementare un proiect finantat prin
AFM prin care se modernizeaza sistemul de iluminat actual implementandu-se iluminatul pe
| LED. . ) : ‘

2.4. Obiectivele concesiunii

Obiectivul prezentei concesiuni este realizarea unui sistem de iluminat unitar si eficient, care si
corespunda cerintelor de trafic, eficienta, etc si care presupune urmatoarele lucrari:

2.4.1.Intretinerea-mentinerea sistemului de iluminat public existent in Orasul MARASESTL
Garantarea permanentei in functionare a iluminatului public.

2.4.2. Modernizarea Sistemului de iluminat public daca situatia o va impune;
- extinderea iluminatului stradal-rutier la cererea autoritatii contractapte;
- extinderea iluminatului ornamental la cererea autoritatii contractante;
- modernizarea sistemului de iluminat architectural la cererea autoritatii contractante;

2.4.3. Realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori (la cererea autoritatii
contractante); '

Prin delegarea serviciului de iluminat public se va urmari realizarea unui raport
calitate/cost cat mai bun pentru perioada de'derulare a contractului de concesiune si un
echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract. Structura si nivelul tarifelor
practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.



a)

b)

3. DATE REFERITOARE LA CONCESIUNE

3.1 CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE

1. - Obiectivul prezentei licitatii este delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public
din Orasul MARASESTI urmarindu-se, realizarea unui sistem de iluminat public unitar, modern

si eficient care sa corespunda cerintelor de trafic, in paralel cu optimizarea consumului de

energie electrica pentru intreaga unitate administrativ-teritoriala.

2. - Cantitatea lucrarilor minime necesare realizarii modernizarii, iluminatului
arhitectural, mentinerii si intretinerii sistemului de iluminat in Orasul MARASESTI este stabilita
in prezentul caiet de sarcini si se va definitiva prin solutia tehnica intocmita de fiecare ofertant,
astfel incat, in termenul stabilit in oferta, intregul sistemul de iluminat al unitatii administrativ-
teritoriale al Orasului MARASEST], sa corespunda cerintelor normelor interne si internationale
in vigoare.

3. - Termenele de executie si plata prestatiei serviciului de iluminat public al
tuturor lucrarilor aferente contractului de concesiune sunt:

- Lucrarile de realizare a iluminatului ornamental festiv de sarbatori se vor realiza la
solicitarea autoritatii contractante si vor fi platite de Autoritatea contractanta la finalizarea
lucrarilor. Contravaloarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori se va deconta pe baza
situatiilor de lucrari acceptate de Autoritatea contractanta.

- Lucrarile de realizare a iluminatului arhitectural se vor realiza la solicitarea autoritatii
contractante si vor fi platite de Autoritatea contractanta la finalizarea lucrarilor. Contravaloarea

iluminatului arhitectural se va deconta pe baza situatiilor de lucrari acceptate de Autoritatea

contractanta in functie de alocarile bugetare;

- Lucrarile de exploatare, intretinere, mentinere a sistemului de iluminat public se vor
deconta lunar pe baza situatiilor de lucrari acceptate de autoritatea contractanta. Nu se admite
depasirea valorii ofertate pentru 5 ani a lucrarilor de intretinere mentinere. De asemenea
ofertantul va prezenta o evaluare a valorilor anuale a cheltuielilor pentru aceasta activitate.

4. -Durata contractului de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public
implicand modernizarea, extinderea, mentinerea si intretinerea sistemul de iluminat public
al Orasului MARASESTI va fi de 5 ani (+ optiune maxima de prelungire 2,5 ani), de la data
semnarii acestuia. h

5. - Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:

respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si protectia

muncii, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a sistemului de iluminat public,
prevenirea si combaterea incendiilor; -
exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de
complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;

¢) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de

delegare a gestiunii sau prin hotararea de dare in administrare a serviciului (precizati in

Regulametul serviciului de iluminat public din Orasul MARASESTI);
d) intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemului de

iluminat public;



e) furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv AN.RS.C, a informatiilor
solicitate si accesul la documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de iluminat public, in
conditiile legii;

f) cresterea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, prin reducerea
costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale si materii, energie electrica si
prin modernizarea acestora;

. g) prestarea serviciului de iluminat public pentru toti utilizatorii din raza unitatii
administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de
delegare a gestiunii;

h) personal de interventie operativa;
i) conducerea operativa prin dispecer;
J) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

k) analiza zilnica-a modului in care se respecta realizarea hormelor de consum si
stabilirea operativa a masurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor si incadrarea in
norme; ’

1) elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum de
energie electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri;

m) realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la
functionarea economica a instalatiilor de iluminat public;

n) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

o) instituirea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind
reclamatiile facute de beneficiari in legatura cu calitatea serviciilor;

p) lichidarea operativa a incidentelor;
q) functionarea} normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
r) evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat public;

s) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la functionarea cat
mai buna a instalatiilor de iluminat si reducerea costurilor de operare;

t) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti
si aprobarea acestora de catre administratia publica locala;

u) executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii care
vizeaza functionarea economica si siguranta in exploatare;

v) elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de finantare si
aprobarea acestora de catre administratia publica locala;

w)-corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor si reparatiilor cu
planurile de investitii si reparatii a celorlalti furnizori de utilitati, inclusiv cu programele de
reabilitare si dezvoltare urbanistica ale administratiei publice locale;

x) initierea si avizarea lucrarilor de modernizari si de introducere a tehnicii noi pentru
imbunatatirea performantelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;

y) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea
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activitatilor asumate prin contract sau prin hotararea de dare in administrare;

z) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale sau
asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz.

6. - Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in
Regulametul serviciului de iluminat public din Orasul MARASESTI (regulamentul serviciului
este intocmit pe baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public).

7. - In caletul de sarcini se precizeaza conditiile de realizare a lucrarilor de intretinere si
mentinere, a lucrarilor de modernizare, asigurarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori
pe care le va face operatorul, specificandu-se modul de aprobare si decontare a acestora in
cadrul relatiilor contractuale dintre autoritatea administratiei publice locale si operator.

3.2. Excluderi

ATENTIONARE: in prezent ORASUL MARASESTI are in implementare un proiect finantat prin
AFMprin care se modernizeaza sistemul de iluminat actual implementandu-sé iluminatul pe
LED. Lucrarile ce fac obiectul acestei investitii NU SE DELEAGA, dar se va delega exploatare si
intretinerea acestuia.

3.3. Lucrari de exploatare, intretinere, revizii si reparatii

3.3.1. Servicii operatlve constand dintr-un ansamblu de operatii si activititi pentru
supravegherea permanent a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale
pentru remedierea deranjamentelor, urmarirea comportirii in timp a instalatiilor. -

3.3.2. Revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activitdti de micd aniploare
executate, periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea
unor piese, avand drept scop asigurarea functiondrii instalatiilor pAna la urmétoarea lucrare -
planificati. '

3.3.3. Reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor
programe, prin care se urmareste readucerea tuturor pértilor instalatiei la parametrii
proiéctat;i, prin remedierea tuturor.defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai
prezintd un grad de fiabilitate corespunzator.

3.3.1. In cadrul serviciilor operative se executi :

Interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat si
accesorii; i 5
Manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de
iluminat in vederea executirii unor lucrdri;

Manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;
Receptia instalatiilor puse in functiune in conformitate cu regulamentelor in vigoare;

Analiza starii tehnice a instalatilor;

Identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazi instalatiile de iluminat; 5
Supravegherea defrisarii vegetatiei si inliturarea obiectelor cizute pe linie;

Controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi: vant
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puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciurd, inundatii, etc.

Actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;
Demoldri sau demontari de elemente ale sistemului de iluminat public;

Interventii ca urmare a unor sesizari;.

Realizarea serviciilor de exploatare si de intrefinere a instalatiilor de iluminat public se face cu
respectarea procedurilor specifice de:

-admitere la lucru

supravegherea lucrarilor
scoaterea si punerea sub tensiune a instalatiei
control al serviciilor

3.3.2.In cadrul reviziilor tehnice se executi cel putin urmdtoarele operatii:

Revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, sigurantd, etc.);
Revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare /deconectare;

‘Revizia linilor electrice apartindnd sistemului de iluminat;

La serviciile de revizie tehnica la corpurile de iluminat public pentru verificarea bunei
functiondri se lucreaza cu linia electricd sub tensiune, aplicindu-se masuri specifice de protectie
a muncii in cazul lucrului sub tensiune.

La revizia corpurilor de iluminat se executd urmitoarele operatii:

Stergerea corpului de iluminat (reﬂectoarele si structurile de protectie vizuald);
Inlocuirea sigurantei sau a componentelor daca exista o defectiune;
Verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferte conexiuni;

‘La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se realizeaza urmadtoarele operatii:

Inlocuirea sigurantelor necorespunzitoare;

Inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte (ceas programator, etc.);
Inloculrea dupa caz, a usilor tablourilor de dlstrlbuyle

Refacerea inscriptiondrilor, daci este cazul;

Verificarea instalafiei de legare la pimant (legatura la priza de pimant, etc.);

La revizia retelei electrice de joasi tensiune destinati iluminafului public se realizeazi

-urmatoarele operatii:

Verificarea traseelor si indepartarea obiectelor striine;

Indreptarea stalpilor inclinati;

Verificarea ancorelor si intinderea lor;

Verificarea starii conductoarelor electrice;

Refacerea legaturilor la izolatoare sau a legiturilor fascicolélor torsadate, daci este cazul;
indreptarea, dupa caz, a-consolelor;

Verificarea stdrii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

Strdngerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrici, daca este cazul

Verificarea instalatiei de legare la pdmant (legitura conductorului electric de nul de protectie la
armdtura stalpului, legéturé la.’priza de pdmant, etc.)-

Mdsurarea rezistentei de dipersie a retelei generale de legare la pimant.

Periodicitatea reviziilor este de:



(1) 3 ani pentru tablourile electrice de alimentare, distribu;ie, conectare/deconectare si refele

electrice de joasa tensiune ale iluminatului public;

(2) 24 luni pentru corpurile de iluminat si accesorii;
(3) 3 ani pentru linii electrice cu conductoare neizolate sau izolate torsadate, pe stalpi de beton sau

metal;

(4) 3 ani pentru linii electrice in cablu subteran;

a)
b)

b)
c)

d)
e)

a)

b)

3.3.3. Reparatii curente se execute la:

Corpuri de iluminat si accesorii;

Tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;

Retele electrice de joasd tensiune ale autorititii locale apartinand sistemului de iluminat public;
i

In cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se executd urmitoarele:

Stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de iluminat/limpii, a structurilor
vizuale si a interiorului corpului de iluminat;

Inliturarea cuiburilor de pasiri/insecte; ,

Verificarea coloanelor de alimentare cu energie electric si inlocuirea celor care prezinta portiuni
neizolate sau cu izolatie necorespunzitoare;

Verificarea contactelor la clemele sau papucii de legaturi a coloanei la reteaua electrici;
Inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzatoare;

In cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare,
deconectare se executd urmitoarele: -

Verificarea starii usilor si incuietorilor cu remedierea tuturor defectiunilor ;

Vopsirea usilor si a si a celorlalte elemente ale cutiei; .
Verificarea Siguréngelor fuzibile si automate, Inlocuirea celor defecte si montarea celor noi,
identice cu cele initiale (previzute in proiect);

" Verificarea gi strangerea contactelor;

Verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzitoare;
Verificarea functiondrii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor necorespunzatoare sau
montarea unora de tip nou, pentru mdrirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalatiei;

In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public
se executd urmdtoarele:

Verificarea distantelor conductelor fatd de constructii, instalatii de comunicatii, linii de tnalti
tensiune si alte obiective;

Evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare si realizarea misurilor
necesare de coexistentd; '
Solicitarea executdrii operatiunii de tdiere a vegetatiei in zona in care se obtureazi distributia de

flux luminos al corpurilor de iluminat de citre operatorul de intretinere a spatiilor verzi.

) Determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea

mdsurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determinirilor;
Verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinati;

Verificarea si refacerea inscriptiondrilor, inclusiv numerotarea stlapilor;

Verificarea starii conductoarelor electrice:



h) La console, brdtari sau celelalte arm3turi metalice de pe stalp se va verifica daci nu sunt

j)

b.

C.

corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele corespunzitoare
se revopsesc si se fixeazi bine pe stalp;

Lainstalafia de legare la pAmant a nulului de protectie se verifica starea legaturilor si
imbindrilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legdturilor acestuia la corpului
de iluminat, se masoara rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la pamant, se.
mdsoara si se reface priza de pamant, avand ca referinta STAS 12604/1988; .
in cazul in care, la verificarea sagetii, valorile misurate, corectate cu temperatui"ai, diferd de cele
din tabelul de sdgeti, conductele electrice se intind astfel incat sdgeata formata si fie cea
corespunzatoare.

. Peridiocitatea reparatiilor ¢urente va fi in conformitate cu normativele in vigoare.

Toate aceste activitdti au drept scop readucerea tuturor partilor instalatiei de iluminat
la parametrii proiectati.

Serviciile intreprinse si materiale pentru-activitatea de exploatare, intrefinere-mentinere,
revizie si reparatie a iluminatului public actual din Orasul MARASESTI sunt mentionate mai jos:

Inlocuire aparat de iluminat deteriorate (defect).

Activitatea consta in demontarea unui aparat deteriorat din diverse cauze (de reguls, in urma
accidentelor auto fn urma cirora sunt distrusi stalpii de iluminat public, a ciderilor de arbori,
etc) si montarea unuia nou, de acelasi tip, pentru a nu crea discontinuitate estetici. Se vor °
depune tarife pentrﬁ demontare si montare de corpuri de iluminat stradal si pietonal de
urmatoarele puteri cuprinse intre 70 si 400W- echipate in principal cu limipi cu vapori de sodiu
sau halogenuri metallce Avand in vedere faptul ci la lucrarile de reabilitare a iluminatului
public s-au folosit corpurl de iluminat cu grad de protectie IP 65 si IP 66 (complet echipate) se
vor oferta produse din aceasta gama.

Nota: Inlocuirea aparatelor de iluminat stradale sau ornamentale deteriorate este valabila.
numai in perioada in care se desfasoara fazele premergatoare ale modernizarii sistemului de
iluminat - proiectare, avizare si numai cu acordul autoritatii contractante.

Curdtarea difuzorului aparatelor de iluminat. :

Activitatea constd in curdtarea difuzorului aparatului de iluminat, curdtarea se va executa
la fiecare interventie asupra unui corp de iluminat dotat cu difuzor sau la comanda
Beneficiarului.

Reorientarea aparatelor de iluminat.
Activitatea constd in reorientarea bratului suport (consola) sau aparatului de iluminat
care din diverse motive si-au pierdut orientarea initial, fatd de calea de circulatie.

d. Inlocuire brat suport (consoli) deteriorate.

Activitatea constd in Inlocuirea bratului suport deteriorat al aparatului de iluminat daca
nu mai prezintd sigurantd in exploatare. Bratul nou va fi de acelasi tip, forma si dimensiuni cu
cel demontat. !

e. Inlocuirea coloanei de alimentare a aparatului de iluminat.

Actiunea consta in inlocuirea coloanei de alimentare a aparatului de iluminat si Inlocuirea
cablurilor sau conductoarelor din reteaua de alimentare si aparatul de iluminat.



f. Inscriptionare stalpi.
Actiunea consta in inscriptionarea cu simbol electric si numerotare a acestuia,

g. Refacere inscriptionare stalp si numerotare.
Actiunea consta in marcarea stalpilor pentru iluminat conform normativelor in vigoare si
g numerotarea acestora.

h. Remediere defect cablu alimentare energie electrica.

Activatea constd in depistarea si localizarea cablului de alimentdre si executarea tuturor
operatiilor necesare pentru remedierea acestuia, inclusiv refacerea infrastructurii sistemului
rutier sau pietonal. Se.va tine cont de fisele tehnologice de refacere a sistemului rutier de la
Primiria Orasului MARASESTI. Remedierea se va face in baza unei note de constatare intocmiti
de executant si acceptata de beneficiar. ‘

i. Refacere prizd de pamant.
Activitatea, cuprinde toate operafiile necesare refacerii acesteia.

j. Verificare prizd de pamant.
Activitatea consta in verificarea prizei de paméant. : :

k. Inlocuire cablu de alimentare subteran.

Activitatea consti in inlocuirea portiunilor de cablu subteran de alimentare, care datoriti
vechimii sau altor factori nu mai prezintd siguranta in exploatare si executarea tuturor
operatiilor necesare pentru inlocuirea acestuia, inclusiv refacerea infrastructurii sistemului
rutier, pietonal i a spatiilor verzi. Inlocuirea se va face in baza unei note de constatare.
intocmitd de executant si acceptati de beneficiar. ’

. Inlocuire cutie de distributie deteriorate.
Activitatea constd In Inlocuirea cutiilor de distributie necorespunzatoare sau deteriorate
si care prezinta pericol in exploatare.

m. Reparare cutie de distributie.
Activitatea constd in inlocuirea echipamentelor defecte din cutia de distributie, inclusiv
elementele deteriorate ale carcaseli.

n. Montare -~ demontare contor electric.
Activitatea const3 in montarea - demontarea unui contor electric monofazat sau trifazat,
dupd caz, pentru madsurarea consumului unor consumatori ocazionali sau a panourilor
publicitare. Se va intocmi o documentatie adecvati ce va fi vizatd de citre beneficiar.

o. Defrisarea vegetatiei din jurul corpurilor de iluminat si inliturarea obiectelor cizute pe liniile de
alimentare din iluminatul public.
Activitatea ce se va desfagura de urgenta in cazul In care vegetatia perturba in mod acut buna
functionare a iluminatului public sau la dispozitia scrisd a beneficiarului.

p. Avariile, accidentele, furturile si vandalizarile care pot aparea in Sistemul de [luminat Public al
Orasului MARASESTI sunt evenimente ocazionale, necontrolate cauzate din culpa tertelor
persoane, calamitati naturale si forta majora sau evenimente energetice. )

Analiza incidentelor si avariilor trebuie abordati si monitorizati conform: “REGULAMENT DE
ORGANIZARE $I FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL
MARASESTY”. -

Analiza fiecarui incident sau avarie va trebui sa aibd urmtorul continut:



locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei:
situatia inainte de incident sau avarie, daci se functiona sau nuin schema normali, cu indicarea
abaterilor de la aceasta; -
cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;
manevrele efectuate de personal in timpul desfagurdrii si lichidarii evenimentului;
efectele produse asupra instalatiilor, daci a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea
deteriorarii; '
efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea pagubelor
estimate sau alte efecte;
situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparatii si a cunoasterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor incilciriale celor existente;

masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente aseminitoare cu stabilirea
termenelor si responsabilitdtilor.

In cazul in care pentru Iimurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, incerciri sau
obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau
avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune instalatiile
respective, cu participarea autoritatii administratiei publice locale. fn‘cazul special al
accidentelor soldate cu deteliorarea sau distrugerea de elemente de iluminat public apartinand
sistemului concesionat, operatorul va pr(')ced'a la refacerea iluminatului, urmand a derula toate
operatiunile de recuperare a costurilor aferente lucririlor

Diagnosticare defectiuni de alimentare.

Activitatea consta in depistarea si localizarea defecpumlor de alimentare in cazul care
reteaua de alimentare sau coloana din stilp este intrerupta.

Inlocuire transformator pentru reducitor de tensiune.
Activitatea constd in inlocuirea transformatoarelor necorespunzitoare sau deteriorate si
care prezintd pericol in exploatare.

Inlocuire ceas programator.
Activitatea constd in inlocuirea cesurilor programatoare necorespunzitoare sau
deteriorate gi care prezinta pericol in exploatare.

3.4. Modernizarea sistemului de iluminat public -~ nu sunt prevazute in urmaterii 5 ani
modernizari care sa intre in sarcina ofertantului castigator.

3.5. Realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori prin montare/demontare
echipamente consta (anual) in:
3.5.1. Montare figurine pe stalp- maxim 40 buc,;

3.5.2. Montare medalion ax - maxim 40 buc;

3.5.3. Montare traversare tip banner - maxim 40 buc;
3.5.4. Montare traversare tip turture - maxim 40 bugc;
3.5.5. Montare plasa luminoasa 2x6m - maxim 40 buc;
3.5.6. Montare plasa luminoasa 2§3m - maxim 40 bug;

3.5.7. Montare figurine 3D - maxim 40 buc;



Huminatul ornamental festiv se monteaza/demonteaza cu ocazia sarbatorilor; In fiecare an
ornamentele propuse se vor inchiria/fac parte din inventarul beneficiarului.
Amplasamentul iluminatului ornamental festiv de sarbatori se va face in locatiile stabilite de
catre Autoritatea contractanta. Datorita faptului ca factura de energie electrica este semnificativ
incarcata in perioada sirbatorilor, se vor utiliza doar instalatii ornamentale cu consum redus
(LED - uri).

Prestarea serviciului de iluminat ornamental festiv implica urmitoarele operatii:

- verificarea si supravegherea continui a functiondrii instalatiei de iluminat ornamental

festiv;

- corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

- controlul calitdtii serviciului asigurat;

- intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat ornamental festiv pe durata
sarbatorilor; .

- mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat
- ornamental festiv pe toata durata sarbatorilor;

- respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

- asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar
suficient pentru indeplinirea activitdtilor ce fac obiectul serviciului de iluminat ornamental
festiv;

Pentru realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori se va respecta urmatorul

calendar:

- Prezentare propuneri/simulari catre reprezentantii Orasului MARASESTI pana la data de 15
septembrie; .

- Datade primire a acceptululi 15 octombrie. ,

- Incepere montaj 1 noiembrie, data de finalizare 30 noiembrie, data de aprindere 1 Decembrie.

- Termen de deconectare 20 ianuarie.

- Termen de incepere demontare 20 ianuarie.

- Termen de finalizare demontare 30 ianuarie.

- Valoarea lucrari!orde iluminat festiv nu va varia cu mai mult de 10% fata de media anuala,

urmand a se compensa cu sezonul urmator.

Cantitatile maximale necesare din fiecare tip de echipament sunt prezentate in Anexa
5C. ‘

4. INTOCMIREA OFERTEI TEHNICE

Atentie: Prin depunerea ofertei toti ofertantii isi insusesc cerintele caietului de sarcini.
Oferta depusa va tine cont ca aceasta se va referi la tot sistemul de iluminat public de pe



raza UAT ORASUL MARASESTI (cu toate coniponetele sale) asa cum este regasit faptic in
teren si descris scriptic in documentatia de atribuire.

1. Format hard-copy-listat. Propunerea tehnica prezentata de ofertant va trebui sa demonstreze
corespondenta cu specificatiile Caietului de sarcini. In propunerea tehnica ofertantul isi va
prezenta conceptia proprie privind modalitatea de organizare si functionare a serviciului,
personalul atestat, utilajele din dotare folosite, modul de lucru, activitatile si sarcinile concrete
care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului de concesiune precum
si graficul de timp prevazut pentru indeplinireé activitatilor si sarcinilor respective, precum si
orice alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii
tehnice si pentru demonstrarea corespondente{ acesteia cu cerintele Caietului de sarcini.

2. Propunerea téhnica impreuna cu celelalte documente aferente propunerii tehnice se vor
stampila si numerota pe fiecare pagina in parte. Documentéle se vor prezenta in limba romana,
iar cele in alte limbi se vor prezenta insotite de traducere

In baza art. 89 alin.3, litera a) din HG 867 /2016, orice oferta care ,nu satisface in mod
corespunzator cerintele caietului de sarcini” va fi declarata neconforma. Ofertele care sunt
nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic, si a resurselor
prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi
respinse ca neconforme, '

3. Avand in vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 100/2016, se va prezenta declaratii pe
proprie raspundere privind respectarea conditiilor de mediu, social si cu p.rivi‘re la relatiile de
munca pe toata durata de indeplinire a contractului; ;

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si care se refera
la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la
Insp’ectvia‘Muncii sau depe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie /legislatie.html.

In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare asociat. in cazul unor
subcontractanti propusi, fiecare subcontractant va prezenta aceasta declaratie. In cazul in care
ofertantul beneficiaza de sustinere, fiecare sustinator va prezenta aceasta declaratie.

Informatii brivind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile
de mediu,se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
’http://w{/vw.anpm.ro/web/guest/legislatie.

4. Contractul acceptat de catre ofertant in forma propusa va face parte tot din propunerea
tehnica. Eventualele amendamente cu privire la prevéderile conditiilor contractuale obligatorii
se vor formula in scris si vor fi inaintate autoritatii contractante numai in timpul perioadei de’
clarificari, iar amendamentele la clauzele specifice pot fi depuse pana la data si ora limita
stabilita pentru depunerea ofertelor.

Nota: Modelul de contract de servicii va trebui sa aiba mentiunea “Am citit si suntem de acord
cu/fara rezerve cu termenii si conditiile contractuale obligatorii prevazute In «Modelul de
contract din Documentatia de Atribuire si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este



stabilita ca fiind castigatoare, sa semnam contractul de servcii in conformitate cu prevederile din
Documentatia de atribuire”.

5. Indicarea motivata a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate
sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile,
(Formular 3) potrivit prevederilor art.77 din HG. nr. 867/2016. Partea din propunerea tehnica
considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta
mentiune. In cazul in care nu sunt prezentate aceste informatii, Propunerea tehnica va fi
considerata ca document public in sensul legii nr. 544 /2001 privind liberul acces la informatiile
de interes public.

6. Personalul de specialitate minim, asa cum este solicitat in caietul de sarcini, cu declaratie de
disponibilitate, atestat (dupa caz), legitimatie eliberata de ANRE, valabile la data limita pentru
depunerea ofertelor, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ,confornt cu originalul”.

7. Informatii referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice de care poate dispune
operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, care sa cuprinda cel
putin dotarile minime asa cum sunt solicitate in Caietul de sarcini.

Oferta trebuie sa prevada perioada de garantie a lucrarii.

Atentie: se recomanda ca ofertantii sa depuna oferta tehnica si in format PDF care sa permita
cautarea si copierea informatiilor in interiorul ei, asa incat procesul de evaluare sa se desfasoare

cat mai rapid si eficient.

Nota:

Cerintele impuse in caietul de sarcini sunt considerate cerinte minimale, nerespectarea acestora
ducand la respingerea ofertei.

Nu se admite forma de prezentare a ofertei prin copierea in tot sau in parte a caietului de sarcml
in cadrul propunerii tehnice, ofertantii avand obligatia de a proba conformitatea ofertei cu ‘
cerintele acestuia prin prezentarea abordarii asupra modului de indeplinire a contractului si de
rezolvare a eventualelor dificultati legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul
propunerii tehnice . .

Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic
si aresurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de
sarcini, vor fi respinse ca neconforme. '

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in
raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui
document aferent propunerii financiare /tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori
neprezentarea acestuia in forma solicitata poate conduce la declararea ofertei ca fiind
neconforma. j

5. INTOCMIREA OFERTEI FINANCIARE

Oferta comerciala se va realiza in urma centralizirii datelor din oferta tehnica si va cuprinde:



1. Olista cu preturile pentru tipurile de servicii/bunuri/lucrari ce pot interveni, care va
avea un total calculate, total ce va fi considerat element de comparatie a ofertei. Lista se
va complete conform anexei la CS -~ denumit "lista elemente de pret”

2. Suma solicitata ca si compensare a costurilor in cazul in care pe durata unui an -
operatorul nu inregistreaza nici un venit sau veniturile inregistrate nu sunt cel putm
egale cu suma de 50.000 lei.

3. Valoarearedeventei.

6. CONDITII GENERALE TEHNICE $I DE CALITATE

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfisurare a serviciului de iluminat public,
stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functiondrii acestui serviciu in
conditii de eficienta si siguranta.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnic3 si de referinta
in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de iluminat public,
indiferent de tipul de gestiune. Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia
necesard desfasurdrii activititilor de realizare a serviciului de iluminat public si constituie
ansamblul cerintelor tehnice de bazi.

Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate,organizare, se vor
conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.

- Conditiile tehnice si indicatorii de performanta previzuti in prezentul regulament au
caracter minimal.

- Orice dezvoltare a retelei electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public se va
face cu respectarea prezentului regulament.

ART. 3

In sensul prezentului caiet de sarcini, notiunile utilizate se definesc dupd cum urmeazi: 3.1.
aparat/corp de iluminat - aparat care serveste la distributia, filtrarea si transmisia luminii
produse de una sau mai multe limpi citre exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare
fixdrii si protejdrii limpilor, circuitele auxiliare si componentele electrice de conectare la
reteaua de alimentare, care asiguri amorsarea si functionarea stabild a surselor de lumina;

3.2.  autoritate competentd - Autoritatea Nationald de Reglementare pentru Serviciile Publice
de Gospodarie Comunal3, denumitd in continuare A.N.R.S.C.

3.3.  autorizafie - actjuridic, eliberat de A.N.R.S.C., prin care se certifici capabilitatea unei
persoane juridice de a desfisura activititi specifice serviciului public de iluminat,in vederea
_participdrii la o licitatie publica, pentru operatorea unui serviciu public de iluminat;

3.4.  balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lampi cu
descdrcdri, avand drept scop limitarea curentului la valoarea necesars;

3.5.  caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de naturd tehnici, referitoare la
o instalatie sau la un sistem de iluminat;



3.6.  contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileste conditiile minimale
pentru relatiile comerciale dintre operator si utilizator;

3.7.  echipament de masurare - aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la misurarea
parametrilor serviciului de ilugninat public furnizat;

3.8. efect de grotd neagri - senzatie vizuala realizata la trecerea de la o valoare foarte mare a
luminantei la o alta mult mai mic3;

3.9.  exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operatiuni si
activitati executate pentru asigurarea continuititii si calititii serviciilor de iluminat publicin
conditii tehnico-economice si de siguranta corespunzitoare;

‘ .

3.10. flux luminos § - marimea derivati din fluxul energetic, evaluati prin ac;ihnea sa
lurriinoaséasupra observatorului fotometric de referinti al Comisiei Intei‘na‘;ionale de lluminat;
3.11. grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizirii serviciului
necesar utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de
furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;

3.12. igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate si amorseze o lampa cu
descdrcadri fard preincilzirea electrozilor;

3.13. iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafatd si aria respectivi;

3.14. iluminare medie E(m) - media aritmetici a iluminarilor pe suprafata de calcul avuti in
vedere;

3.15. iluminare minim E(min) - cea mai mici valoare a ilumindrii punctuale pe suprafata de
calcul avuti in vedere;

3.16. indicatori de performanti garantati - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt previzute penaliziri in
licentd sau in contractele de delegare de gestiune ori de concesiune, in cazul nerealizirii lor;

3.17. indicatori de performanti generali - parametri ai serviciului de iluminat pubhc prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul operatorilor si care
reprezintd conditii de acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care nu sunt prevadzute
penalizari in contractele de delegare de gestiune in cazul nerealizirii lor;

3.18. indice de prag TI - cresterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea:
inconfortabild, caracterizdnd orbirea provocati de sursele de lumin3 aflate in campul vizual, in
raport cu luminanta medie a ciii de circulatie;

3.19. -intensitate luminoasd I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursa si
unghiul solid elementar pe directia dat3;

3.20. ldmpi cu descdrcdri - ldmpi a caror emisie luminoasi este produsi printr-o descircare
electricad intr-un gaz sau in vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe gaze si vapori
metalici;

3.21. lampi cu incandescenti - ldmpi a ciror emisie luminoas3 este produsa cu fllamentul
incdlzit la incandescentd prin trecerea unui curent electric;

3.22. lampi cu incandescentd cu halogen - limpi incandescente avand, in balonul de
constructie speciald, un mediu de un anumit halogen, care creeazi un ciclu regenerativ al
filamentului pentru mérirea duratei de functionare si pentru realizarea unui flux emis



aproximativ constant;

3.23. lampi cu incandescenti cu utiliziri speciale - ldmpi cu filament central, limpi
ornamentale, lampi cu reflector, limpi foto;

3.24. licentd - act tehnic st juridic, emis de autoritatea competents, prin care se acorda
permisiune unei persoane juridice, roman4 sau striini, de exploatare comerciali a sistemului
de iluminat public si/sau de furnizare a serviciului de iluminat public;

3.25. luminantd L - raportul dintre intensitatea luminoasi elementars emisd de catre ochiul
observatorului si suprafata aparenti de emisie;

3.26. luminantd maximi L{(max) - cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de calcul
avutd in vedere;

3.27. luminantd medie L(m) - media aritmetici a luminantelor de pe suprafata de calcul avutd
in vedere;

3.28. luminantd minimi L(min) - cea mai mici valoare a luminantei de pe suprafata de calcul
avutd in vedere;

3.29. nivel de llumlnare/mvel de luminanti - nivelul ales pentru valoarea
ilumindrii/luminantei;

3.30. operator - persoand juridici titulari a unei licente de furnizare-prestare, emis3 de
autoritatea competentd, care asigurd prestarea serviciului de iluminat public;

3.31. raportde zond aldturati SR - raport intre iluminarea medie de pe o portiune de 5 m
ldtime sau mai putin, daca spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensurilor de circulatie, si
iluminarea medie a ciii de circulatie de pe o litime de 5 m sau jumitate din latimea fiecirui
sens de circulatie, dac3 aceasta este mai micd de 5 m;

3.32. servicii de iluminat public - activitati de utilitate publica i de interes economic si social
general, aflate sub autoritatea admlmstratlel publice locale, care au drept scop asigurarea
iluminatului cdilor de circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental si ornamental festiv,

¢

prestate in perimetrul unei unitati admmlstratlv-terltorlale

3.33. sistem de iluminat al ciilor de circulatie - sistem de iluminat destinat exclusive ciilor de
circulatie mixte (auto, ciclisti, pietoni) sau separat pentru cele 3 categorii;

3.34. sistem de iluminat arhitectural - sistern de iluminat destinat exclusiv pentru valorificarea
prin iluminat a unor monumente de arti sau istorice ori a unor obiective de importanta publici
si/sau culturald pentru comunitatea local;

3.35. sistem de iluminat ornamental festiv - sistem de iluminat utilizat cu precidere in
perioada sdrbdtorilor legale, la comemordri si cu prilejul altor evenimente festive, avind ca rol
punerea in valoare a unor aspecte semnificative proprii acestora;

3.36. sistem de iluminat ornamental pentru parcuri si zone similare - sistem de iluminat
functional destinat in principal asiguririi circulatiei §i securititii pietonilor in parcuri,spatii de
agrement, piete, targuri, care poate fi uneori combinat si cu componente decorative, de efect
vizual;

3.37. sistem de iluminat pietonal - sistem de iluminat destinat exclusiv cdilor de circulatie
pietonal3;



3.38. sursd de lumind/lampa - obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in mod uzual
vizibile, produse prin conversie de energie, si care este caracterizati printr-un ansamblu de
proprietdti energetice, fotometrice si/sau mecanice;

3.39. tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar
ce poate contine, dupd caz, echipamentul de protectie, comand4, automatizare, misuri si
control, protejat impotriva accesului accidental destinat sistemului de iluminat public;

3.40. temperaturd de culoare corelati T(c) - temperatura radiatorului integral, a cirui culoare,
perceputd datoritd incalzirii, se aseamana cel mai mult, in conditiile de observare precizate, cu
cea perceputd a unui stimul de culoare de aceeasi strilucire;

3.41. uniformitate generald a iluminarii U5(E) - raportul dintre iluminarea minim3 si
iluminarea medie, ambele considerate pe toat suprafata de calcul;

3.42. uniformitate generala a luminantei U5(L) - raportul dintre luminanta minim si
luminanta medie, ambele considerate pe toatd suprafata de calcul:

3.43. uniformitatea longitudinala a luminantei U(1)(L) - raportul dintre luminanta minimi si
liminanta maxim3, ambele considerate in axul benzii de ¢irculatie al zonei de calcul siin
directia de desfasurare a traficului rutier;

3:44. utiliiatori - autbrité;ile avdmirvli.stra,tiei publice locale in calitate de reprezentant al
comunititii locale;

3.45. zond alaturatd - suprafata din vecindtatea imediat a ciii de circulatie, aflati in campul
vizual al observatorului;

3.46. ANRE - Autoritatea Nationali de Reglementare in Domeniul Energiei;
3.47. CNRI - Comitetul National Roman de [luminat;

3:48. CIE - Comisia Internationald de Iluminat.

ART.4

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si
sisteme de asigurare a calitatii, Terminologie, simboluri, conditiile pentrh certificarea
conformitatii cu standardele specifice - sau altele asemenea,

(2) Specificatiile tehnice se refera si la prescriptii de proiectare si de calcul, 1a verificarea,
inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si
intretinere, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, previzute de '

actele normative si reglementarile specifice realizirii serviciului de iluminat public.

(3)  Caietul de sarcini precizeazi reglementirile obligatorii referitoare la protectia muncii, la
prevenirea si stingerea incendiilor\\si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
indeplinirii  si realizdrii . - serviciului de iluminat public.

ART.5
' Terminologia utilizatd este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.
ART.6

Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:



a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si
protectia muncii, protectia mediului, urmdrirea comportirii in timp a sistemului de iluminat
public, prevenirea si combaterea incendiilor;

b} exploatarea, Intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de
complexitatea instalatiei si specificul locului de munci;

c} respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a
gestiunii, sau prin hotdrarea de dare in administrare a serv1c1ulu1 §i precizati in regulamentul
serviciului de iluminat public;

d) intretinerea si mentinerea in stare de permanenti functionare a sistemelor de iluminat
public;
e) furnizarea autoritdtii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C,, a informatiilor

solicitate'si accesul la documentatllle pe baza cirora presteazi serviciul de iluminat public, in
conditiile legii;

f) . cresterea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, prin reducerea
costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale si materii, energie electric si
‘prin modernizarea acestora;

g) prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza unititii administrativ-
teritoriale pentru care are hotdrare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

"h) personal de interventie operativa;
i) conducerea operativa prin dispecer;
i) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;
k)  -analiza zilnici a modului in care se resf)ecté realizarea normelor de consum si stabilirea

operativi a masurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, 1ncadrarea in norme si evitarea
oricdrei forme de risipd;

1)) elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum de energie
electricd si pentru rationalizarea acestor consumuri;

m)  realizarea conditiilor pentru prelucrarea automati a datelor referitoare la functionarea
economica a instalatiilor de iluminat public;

n) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

0) instituirea unui sistem de fnregistrare, investigare, solutionare si raportare privind
reclamatiile facute de beneficiari in legituri cu calitatea serviciilor;

p) lichidarea operativi a incidentelor;

q) func;‘ionarea normald a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

r) evidenta orelor de functionare a componentelor sistémului de iluminat public;

s) aplicarea de metode performante de management care si conduci la functionarea cit

mai bund a instalatiilor de iluminat si reducerea costurilor de operare;
t) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti si

aprobarea acestora de cdtre administratia publica locala;



u) executarea In bune conditii si la termenele previzute a lucririlor de reparatii care
vizeaza functionarea economici si siguranta in exploatare;

v) elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de finantare si aprobarea
acestora de citre administratia publici locals;

w) corelarea perloadelor si termenelor de executie a investitiilor si reparatiilor cu planurile
de investitii si reparatii a celorlalti furnizori de utilitdti, inclusiv cu programele de reabilitare si
dezvoltare urbanistici ale administratiei publice locale;

X) ' initierea si avizarea lucrarilor de moderniziri si de introducere a tehnicii noi pentru
imbunititirea performantelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;

y) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor
asumate prin contract sau prin hotirarea de dare in administrare;

z) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale sau asociatia de
dezvoltare comunitars3, dupd caz.

ART.7

Obligatiile si rdspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in regulamentul
de serviciu (regulamentul de serviciu se intocmegte pe baza regulamentului- cadru al serviciului
de iluminat public).

Drepturile si obligatiile operatorilor

- Operatorii care presteaza servicii de iluminat public au dreptul si sisteze serviciile de
iluminat public utilizatorilor care nu si-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv
majordrile si/sau penalititile de intirziere, dupa expirarea termenului de 30 de zile
calendaristice.

- Debransarea utilizatorilor de la reteaua de joasi tensiune se va face doar dupa
notificarea prealabild a utilizatorilor restantieri si se pune in aplicare dupa 5 zile lucritoare de
la data primirii acesteia.

- Reluarea prestarii serviciilor de iluminat public se va face in termen de maximum o zi
lucratoare de la efectuarea plitii.

Cheltuielile aferente suspendarii si, respectiv, reluirii prestdrii serviciului vor fi suportate de
utilizator.

> Operatorii serviciului de iluminat public au fati de utilizatori urmitoarele obligatii:

a) sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta
economicy;
"b) sd promoveze dezvoltarea, modernizarea, exploatarea si intretinerea eficientd a

infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;

¢)  sdrespecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de iluminat
public; d) sd presteze serviciul de iluminat public pentru toti utilizatorii cu care au incheiat -
contracte de prestare si utilizare a serviciului respectiv;

‘e) sd serveasca toate obiectivele utilizatorului pentru care au fost autorizati, In conditiile
‘prevederilor regulamentului de organizare si functionare a serviciului de iluminat public;



f) sd respecte si sd efectueze serviciul conform regulamentului de organizare si functionare
a serviciului de iluminat public, la indicatorii de performanta stabiliti de autoritdile
administratiei publice locale;

g) sd furnizeze Consiliului Local al ORASULUT MARASEST], AN.R.S.C. si CNRI, informatiile
solicitate si sd asigure accesul la toate informatiile necesare verificirii si evaluarii functiondrii si
dezvoltarii serviciului de iluminat public, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

h) sd pund in aplicare metode performante de management, care si conduci la reducerea
costurilor de operare;

i) de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau pentru executia unei lucrri noi,
la un nivel calitativ corespunzator, in termen de maximum 5 zile lucritoare de la terminarea
lucririi.

i) ) Operatorii serviciului de iluminat public rdspund de indeplinirea cu buna credinta a
obligatiilor prevazute la alin. (1).

Drepturile si obligatiile utilizatorilor

> - Dreptul de acces si utilizare a serviciului de iluminat public este garantat tuturor
membrilor comunititii locale, persoane fizice si juridice, in mod nediscriminatoriu.

>, Locuitorii si persoanele juridice vor avea acces la informatiile publice privind serviciul
de iluminat public i la cunoasterea deciziilor cu privire la serviciul de iluminat public luate de
autoritdtile administratiei publice.

(2) Operatorul impreuni cu autorititile administra;iei publice locale vor informa periodic
comunitatea locala asupra:

a) starii sistemului de iluminat public;

b) planurilor anuale si de perspectiva privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;
c) planurilor de reabilitare a sistemului de iluminat public;

d) stadiului de realizare a planurllor de reabilitare, modernizare si extindere a sistemului

de iluminat public;
e) . tarifelor aprobate pentru prestarea serviciilor si evolutia In timp a acestora;

f) modului de rezolvare a cererilor venite din partea comunitdtii privind reabilitarea,
modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public;

g) . eficientei masurilor luate, reflectats in: sciderea numirului de accidente rutlere
cresterea securitdtii individuale si colective si altele asemenea,

- Utilizatorii au urmitoarele obligatii:

a) sd respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de iluminat public, inclusiv
prevederile prezentului regulament

b) sd achite obligatiile de plati stablhte sub formd de taxe locale, in conformitate cu
prevederile contractuale;

c) sa achite contravaloarea facturilor reprezentand plata serviciilor primite, in termen de
30 de zile calendaristice de la data  emiterii facturilor.

ART.8



Conditiile de realizare a reparatiilor (curente si capitale), a investitiilor precum gi a altor
cheltuieli pe care le'va face operatorul, specificindu-se modul de aprobare si decontare a
acestora in cadrul relatiilor contractuale dintre autoritatea administratiei publice locale si
operator.

Pentru realizarea lucrdrilor de exploatare operatorul serviciilor de iluminat public va tine la zi
urmdtoarea documentatie tehnicd ce va fi si anexa la contractul de delegare a gestiunii:

a) harta detaliatd a instalatiilor de iluminat public pe care le are in gestiune, cu:

1. posturile de transformare din care se alimenteazi reteaua de iluminat public;

2. traseul retelei;

3. punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

4, schema de actionare si a cascadei pentru conectarea/deconectarea automats a
iluminatului; '

5. amﬁlasarea aparatelor de iluminat, cu indicarea tipului si puterii Iimpii;

6. locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea

punctelor de alimentare, numarului Iimpilor si puterii totale consumate;

b) documentatia tehnici pentru ciile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de
iluminat public, impartita pe categorii de cii de circulatie conform prevederilor art. 47,care
trebuie sa cuprinda:

denumirea;
lungimea si litimea;
tipul de imbradcdminte rutiers;

modul de amplasare a aparatelor de iluminat;

‘punctele de alimentare si conectare/deconectare;

1

2

3

4

5. tipul retelei de alimentare;
6

7 tipul aparatelor de iluminat, numarul acestora si puterea limpilor;
8

. tipul si distanta dintre stalpi, indltimea de montare si unghiul de inclinare a aparatelor
de iluminat;
) proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificirile operate, breviarele
" de calcul si avizele obtinute;

d) procesele-verbale de receptie insotite de certificatele de calitate.
Operatiile de exploatare vor cuprinde: -

1. lucrari operative constand dintr-un ansamblu de operatii si activititi pentru
supravegherea permanent a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale
pentru remedierea deranjamentelor, urmdarirea comportarii in timp a instalatiilor;

2. revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii i activititi de mici amploare
executate periodic pentru verificarea, curdtarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea
unor piese, avand drept scop asigurarea functiondrii instalatiilor paAna la urmitoarea lucrare
planificata;



3. reparatii curente constind dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza
unor programe, prin care se urmdreste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii
proiectati, prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai
prezintd un grad de fiabilitate corespunzitor.

- In cadrul lucririlor operative se vor executa:

a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat si
accesorii;
b)  manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a dlferltelor portiuni ale

instalatiei de iluminat in vederea executdrii unor lucriri;

c), manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor
deranjamente;

d) receptia instalatiilor hoi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;
e) analiza starii tehnice a instalatiilor;

f) identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazi instalatiile de
iluminat;

g) supravegherea defrisarii vegetatiei si inliturarea obiectelor cizute pe linie;

h) controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite,cum ar

fi: vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciurs;

i) actiuni pentru pregdtirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau
‘deosebite;

i) demontdri sau demolari de elemente ale sistemului de"iluminat public;,

k) interventii ca urmare a unor sesizari.

. (2) Realizarea lucrarilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va
face cu respectarea procedurilor specifice de protectie a muncii in vigoare.

- In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmitoarele operatii:

a) revizia aparatelor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranti
etc.);

b) revizia tablourilor de distributie si a punctelor.de conectare/deconectare;

c) revizia liniei electrice apartinand sistemului de iluminat public.

-La revizia aparatelor de iluminat se vor executa urmitoarele operatii:

a) stergerea aparatului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuali);
b) inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daci existi o defectiune;
c) verificarea contactelor conductelor electrice la diferite conexiuni.

e Lucrdrile de revizie tehnicd la aparatele de iluminat se executi cu linia electrici sub
tensiune pentru verificarea bunei functioniri a instalatiilor.

- La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se vor realiza urmitoarele operatii:



a) inlocuirea sigurantelor necorespunzitoare;

b) inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;
) inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;
d) refacerea inscriptiondrilor, dac3 este cazul.

- Larevizia retelei electrlce de joasH tensiune destinate iluminatului public se realizeazi
urmitoarele operatii:

a) verificarea traseelor si indepértarea obiectelor striine;

b} indreptarea stalpilor inclinati;

c) verificarea ancorelor si reintinderea lor;

d) verificarea stadrii conductelor electrice;

e) refacerea legaturllor laizglatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daci este cazul;
f) indreptarea, dupa caz, a consolelor;

g) verificarea stirii izolatoarelor siinlocuirea celor defecte;

h) Stréng'erea sau inlocuirea clemelor de conexiune electricd, daci este cazul; i

i) .verificarea instala,tiei‘ de legare la pamant (legitura conductorului electric de nul de

protectie la armatura stalpului, legdtura la priza de pdmant Cley):
i) mdsurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pAmant.

- Reparatiile curente se executi la:

a) aparate de iluminat si accesorij;
b) tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;
) retele electrice de joasa tensiune apartinind sistemului de iluminat public.

- In cadrul reparatiilor curente la aparatele de iluminat si accesorii se vor executa urmitoarele:

a) inlocuirea lampilor necorespunzitoare cu altele exclusiv de acelasi tip cu cel initial
(aceeasi putere, aceeasi culoare aparenti);

b) stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumina/lampii, a
structurilor de protectie vizuald si a interiorului aparatului de iluminat;

c) inldturarea cuiburilor de pasiri; :

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrici si inlocuirea celor care prezmta
portiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzatoare

e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legituri a coloanei la reteaua electrics;
f) inlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzitoare.

- In cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se executd urméitoarele: .

a) verificarea starii usilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;

b) vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;



c)verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice cu cele
initiale (prevazute in proiect);

d)verificarea si strAngerea contactelor;

e)verificarea coloanelor 31 inlocuirea celor cu izolatie necorespunzitoare;

f)verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daca este cazul;

g)verificarea functionarii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor

necorespunzatoare sau montarea unora de t1p nou pentru fiabilizarea sau modernizarea
instalatiei.

- In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasd tensiune destinate iluminatului
public se executa urmatoarele lucrari:

a).  verificarea distantelor conductelor fati de constructii, instalatii de comunicatii, linii de
inalt tensiune si alte obiective;

b) . evidentierea in planuri a constructiilor si instalatiilor nou-apirute de la ultima verificare
sirealizarea masurilor necesare de coexistents; '

c) determinarea gradului de deteriorare a stilpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea
masurilor de consolidare, remediere sau inlocujre, in functie de rezultatul determindrilor;

d) verificarea verticalitatii stilpilor si indreptarea celor inclinati;
e) verificarea si refacerea inscriptionirilor; .
f) repararea ancorelor si reintinderea acestora, inlocuirea partilor deteriorate sau care

“lipsesc, strAngerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;
g) verificarea stirii conductelor electrice;

h) - verificarea si inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de
15% din sectiune, precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deteriorati care prezinti
crapdturi, rosaturi ori lipsa izolatiei;

i) se verificd starea legaturilor conductei electrice la izolator si, daci este necesar, se reface
legatura; : .
i) la 1zolatoarele de sustinere si Intindere se va verifica daci acestea nu sunt sparte, glazura

nu este deteriorati sau daci imbinarea la suport este corespunzitoare,inlocuindu-se toate
izolatoarele deteriorate; .

k) la console, bratari sau la celelalte-armaturi metalice de pe stalp se verificd dacd nu sunt
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele corespunzitoare
se revopsesc si se fixeaza bine pe stalp;

1) la ancorele stalpilor se verificid daci cablul nu are fire rupte, clemele de strangere nu sunt
deteriorate sau corodate si tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzdtoare.
Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daci este cazul se regleaza tensiunea in ancori;

m) la instalatia de legare la pAmant a nulului de protectie se va verifica starea legdturilor si
imbindrilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a'legaturilor acestuia la aparatul

‘de iluminat, se va misura rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la pimant, se va
masura si se va reface priza de pamant, daci aceasta nu corespunde STAS 12604.



-Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor
tehnice in vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

- Autoritdtile administratiei publice locale impreun cu organele de politie vor stabili, in
functie de conditiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fi ecare cale de circulatie,
locurile si intersectiile cu grad mare de periculozitate, precum’si marile aglomerdari urbane,

- Gradul de intensitate a traficului se determini in functie de numsrul de vehicule/ora si

bandd, conform SR-EN 13201/2015. '

- Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare $i retelele electrice de joas3 tensiune destinate iluminatului public este
de 3 ani, iar pentru aparatele de iluminat este de 2 ani.

ART.9

Operatorul are permisiunea de exploatare comerciald, in conditiile legii, a sistemului de
iluminat public, in aria administrativ-teritoriald a U.A.T. ORASUL MARASESTI

ART.10

Posturile de transformare care alimenteazi cu energie electrici instalatiile de iluminat public si
cele disponibile sunt in proprietatea operatorului de distributie a energiei electrice si sunt in
administrarea acestuia.

ART.11

Componentele retelei de distributie a energiei electrice care alimenteazé-instala;iile de iluminat
public sunt in proprietatea operatorului de distributie a energiei electrice si sunt in
administrarea UAT.

ART.12

Planul de situatie cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat in
contractul- cadru intre administratia publica locala si operatorul de distributie a energiei
electrica SC ELECTRICA DISTRIBUTIE SA.

ART.13

Instalatiile electrice aferente instalatiilor de iluminat cu schemele monofilare: bransamente,

instalatii de forta, instalatii de legare la pamant, instalatii de automatiziri, masura sicontrol,
puncte de aprindere etc. sunt prezentate in anexele contractului cadru de folosinta gratuita a
sistemului de distributie a énergiei electrice. ’

ART.14 -

Clasificarea cdilor de circulatie si caracteristicile acestora sunt prezentate atasat
[luminatul rutier.

In conformitate cu prevederile SR EN 13201/2015 Conditii de iluminat pentru cai de circulatie
destinate traficului rutier” iluminatul public se imparte pe cinci clase ale sistemului de iluminat
in functie de configuratia caii de rulare, a densitatii de trafic, a indicatoarelor si panourilor de
semnalizare rutiera.



| Caracteristicile drumurilor

Clasa sistemului de iluminat
corespunzatoare

| |

~ Drumuri cu trafic de mare vitez3, cu cii de rulare separate pentru fiecare sens, fira intersectii
|(ex. autostrazile), cu acces controlat pentru care densitatea traficului si complexitatea traficului
sunt: -

O mari M1
‘_I:l medii ) ' _ ‘ M2 |

‘ O mici ‘l M3
| Drumuri cu trafic de mare viteza, fira zon de separatie intre ciile de rulare (drumuri nationale,
judetene). Controlul traficului si separarea diferitelor benzi de circulatie:

O scazut ' | M1
‘ O ridicat J M2

| Drumuri urbane importante,  drumuri
radiale, strazi de centura. Controlul

traficului si separarea diferitelor benzi de circulatie:
O scazut ‘ M2
O ridicat M3

Drumuri urbane de legdturd mai putin importante, drumuri de acces in zonele rezidentiale,
drumuri de acces la strizi si sosele importante, strizi rurale. Controlul traficului si separarea
‘diferitelor benzi de circulatie:

.—D scazut M4
| Oridicat M5,M6 :

L =" |

Valorile recomanadate ale criteriilor'de evaluare a ambientului luminos in cazul ciilor de

circulatie rutiera

ART. 16
Inventarul zonelor de risc, altele decat tunelurile si podurile .
Clasele sistemelor de iluminat pentru diferite zone periculoase




Tipul zonei periculoase

Clasa sistemului de
iluminat

' Intersectii de doud sau mai multe drumuri, rampe, zone in care se C(i-1)=Mi
face reducerea numarului de benzi de circulatie

|' Intersectii cu cai ferate sau cu linii de tramvai: 00 simple o - Ci=Mi
|complexe C(i-1)=Mi
|
" Sensuri giratorii fara semnalizare rutiera: C1

O complexe sau mari C2
| O decomplexitate medie C3

O  simple sau mici '

Zone aglomerate(in care traficul se desfisoari greu): C1

O complexe sau mari C2

O  de complexitate medie C3

O  simple sau mici

ART.17

Schemele de actionare si de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului vor fi
realizate(actualizate)de catre operatorul serviciului'de iluminat public.

ART.18

Documentatia tehnica pentru arterele de circulatie previzute sau nu cu sisteme de iluminat
public, cu precizarea categoriei arterei de circulatie, denumirea arterei /strazii, lungimea
acesteia, modul de realizare a iluminatului, tipul retelei de alimentare, tipul corpurilor de
iluminat si puterea lampilor utilizate, tipul stalpilor si distanta dintre acestia, indltimea de
montare a corpurilor de iluminat, tipul arméturilor pentru montarea corpurilor de iluminat.

ART.19

Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii in eviden{i a unor monumente de arti sau
istorice, ori a unor obiective de importanti publici sau culturali pentru comunitatea local3 vor
fi stabilite de catre operatorul servicului de iluminat public in colaborare cu Primaria ORASULUI
MARASESTI.

ART.20

Caracteristicile tunelurilor/pasajelor subterane rutiere sunt prezentate in anexa nr. Nu este
cazul;

ART.21




Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor Nu e cazul
ART.22

Cdile de circulatie destinate traficului pietonal si/sau ciclistilor.
[luminatul stradal pietonal

In conformitate cu prevederile SR EN 13201 zonele pietonale si a pistelor de bicilete se clasifica
in 7 clase de iluminat pieonal.In acest sens consideram incadrarea astfel :

Clasa P7 - se incadreaza zonele pietonale din ORASUL MARASESTI.

Clasele sistemelor de iluminat pentru diferite tipuri de drumuri destinate pietonilor si ciclistilor
Clasa sistemului de iluminat corespunzitoare

Drumuri foarte importante situate in P1 zone atrigitoare ale COMUN El

Drumuri intens utilizate de pietoni sau P2

biciclisti pe timpul noptii

Drumuri moderat utilizate de pietoni P3 sau biciclisti pe timpul noptii. .

Drumuri putin utilizate de pietoni sau P4 biciclisti pe timpul noptii, aflate in zone rezidentiale.

Niveluri de iluminare recomandate pentru clasele sistemelor de iluminat pentru
drumuri destinate pietonilor si ciclistilor

| -Clasa sistemului de [ EH [Ix] | Esc[ix]
iluminat Valoare minima
| |
|— Valoare medie Valoare minimi
| P | 20 7.5 5.0

P2 10 3 ' 2.0
e 7.5 | 15 1.5
P4 _ | 5.0 1 1.0
| Ps 3.0 | o6 075
. P6 15 | 0.2 | 05

P7 ' Fard valoare impus3

Niveluri de iluminare recomandate pentru cdi de circulatie pietonald de legitur3 intre diferite zone
ale Orasului

| DEH[IX | EH [ | Escix]




Valoare minima

Valoare minim3a

Alei pietonale aflate in ‘
parcurile din zonele
rezidentiale

5.0

2.0

2.0

__Alei pietonale din centrul
COMUNEI

10.0

5.0

3.0 ‘

Pasaje pietonale
aflate la nivelul solului

10.0

5.0

10.0

Niveluri de iluminare pentru trecerile de pietoni

Tlpul zonei | Emin 3
ok v
Zona comerciald sau industriald | 30 lux 15 lux 4‘
. | =
Zond rezidentiald ‘ 20 lux 6 lux

—

Niveluri de iluminare pentru rampe si scari destmate circulatiei pietoanale

0 EH [ Evmed ]

Scari pe contratreaptd B <20 lux
pe treapta >40 lux _ T

Rampe | >40 lux B i _‘

| 1

Niveluri de iluminare pentru pasaje destinate numai circulatiei pietonale sau ciclistilor

| Numal pentru pietoni si [ OE | EVmed | Emin
‘Cldlstl . { ‘ ‘
| | |
100 lux | 50 lux |30 lux |

| .
‘ in timpul zilei ‘

144



n timpul noptii 30 fux ' 15 lux |10 lux

ART. 23
Parcurile, spatiile de agrement, pietele, targurile se vor asigura:
. lluminatul ornamental festiv

[luminatul ornamental festiv va fi realizat de operatorul-serviciului cu echipamentele si instalatiile
puse la dispozitie de Primaria ORASULUI MARASESTI .

o Iluminatul Ai‘hitectural

In acest moment exista iluminat architectural pentru Primarie si Biserici (sau la alte obiective
indicate de primarie).

lluminatul destinat punerii in evidenta a unor monumente de arta sau istorice ori a unor obiective
de importanta publica sau culturala pentru comunitatea locala.

ART.24

In vederea determinirii costurilor de exploatare sia personalului necesar:

a) factorul de mentinere va fi de 80% .

b) descrierea instalatiilor, starea fizici si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in
anexa 3.

) programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat va fi stabilit de operatorul

sistemului de iluminat public impreuna cu primari si va tine cont de:

a) longitudinea localitatii;

b) luna calendaristic;

c) ora oficiald de vara;

d) nivelul de luminanti sau de iluminare

d) programul de reabilitare si extindere a sistemului de iluminat public se va realiza in urma
efectuarii unui studiu de fezabilitate.

e) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalatiilor si
cantitdtilor, inclusiv elementele de dezvoltare considerate necesare din strategia de dezvoltare.

Avind in vedere amplasarea geografica si schimbarea orei vara /iarna propunem urmatorul
program de functionare :

[ Aprindere Stingere
| .Numar de w
| Luna zile Ora Minut Ora Minut |
_ianuarie 31 17 | 31 7 28 |
| februarie 28 18 15 6 55 |
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martie 31 18 | 55 | 6 4
aprilie 30 20 35 6 7 |
~ mai Sl 21 13 5 22
iunie 30 21 39 5 4

| iulie 31 21 35 | 5 17
| august 31 20 56 5 52

_ __septembrie 30 1 19 59 6 30

| octombrie 31 18 4 6 10
noiembrie 30 17 | 19 6 52
decembrie | 31 _' 17 | 7 | 7 25

ART.25

Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incat sa se realizeze: a) verificarea si
supravegherea continua a functionarii retelelor electrice de joasa tensiune, posturilor de
transformare, cutiilor-de distribu;ié sia corpurilor de iluminat; b)corectarea si adaptarea regimului
de exploatare la cerintele utilizatorului; ‘

cJeontrolul calitatiiserviciului asigurat;

d)intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public; e)mentinerea in stare de
functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat public; f)masurile necesare pentru
prevenirea deteriorarii componentelor sistemului de iluminat public; ‘

g) Intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unei
exploatari economice Si in conditiide siguranta;

h)respectarea instructiunilor furnizorilor  de echipamente;

i)functionarea instalatiilor de iluminat, In conformitate cu programele aprobate; j)respectarea
instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;

Kk)respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administratiei publice locale sau
asociatia de dezvoltare comunitara, dupd caz, in conditiile legii; :

I)functionarea pe baza principiilor de eficienta economici, avind ca obiectiv reducerea costurilor
specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;

m)mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului si exploatarea eficient a acestora, prin

urmarirea sistematica a comportdrii retelelor electrice, echipamentelor, intretinerea acestora,

planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativi si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor
curente;

n)indeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificati in regulamentul serviciului;

o)incheiterea contractelor cu furnizorii de utilititi; servicii, materiale si piese de schimb, prin
aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind achizitiilede
lucrdri sau de bunuri;

p)dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficientd a sistemului de iluminat public in conformitate
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cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de citre consiliul local, sau cu programele
proprii aprobate de autoritatea administratiei publice locale;

q) un sistem prin care sd poatd primi informatii sau si ofere consultantd si informatii privind orice
problemd sau incidente care afecteazi sau pot afecta siguranta, disponibilitatea si/sau alti
indicatori de performantd ai setviciilor de lluminat;

rjasigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numdr suficient
pentru Indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

s)urmdrirea si inregistrarea indicatorilor de performantd aprobati pentru serviciul de iluminat
public se va face de citre operator pe baza unei proceduri specifice;

s)instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementirile noi
ce privesc serviciul de iluminat publics si modificarile survenite la actele normative din domeniu.

In termen de 60 de zile calendaristice de la data Incredintdrii serviciului de iluminat public va
prezenta autoritatii administratiei pubhce locale modul de organizare a acestui sistem;

t)informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuald a reparatnlor/rewzulor ce
se vor  efectuala sistemul de  iluminat public.

Aparatele de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese tindndu-se cont de
caracteristicile tehnice, care trebuie si fie conforme cu:

a) destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;
b) conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;'

) conditiile de montaj pe stalpi, suspendat, cu racordare la retea;

d) protectia Impotriva electrocutarii;

e) conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive;

f) randamentul aparatelor de iluminat;

g) caracteristicile luminotéhnice ale aparatului de iluminat;

h) cerintele estetice si arhitecturale;

i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

j) . posibilitatile de exploatare si intretinere.

-Illuminatul public se realizeazi prin montarea aparatelor de iluminat pe stalpi corespunzatori din
punct de vedere tehnic.

-In zonele cu arhitecturs speciald, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente si cerintelor
utilizatorului.

-Modul de prindere a aparatelor de iluminat pe stalpi se realizeaz tindndu-se cont de: a)tipul
aparatului de iluminat;

b) importanta cdii de circulatie pe care se monteazi;

) tipul stalpului; ‘
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d) cerintele de ordin estetic impuse.

- Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu cerinte estetice si
arhitecturale, se va face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate
cazurilor n spet3, conform intelegerilor dintre utilizator $i operator.

- Programul de functionare a iluminatului public va tine cont de:

‘a) longitudinea localitatii;

b) luna calendaristic;

) ora oficiald de varj;

d) nivelul de luminantd sau de iluminare.

Programul de functionare va fi asigurat prin comanda automata de conectare/deconectare a
iluminatului public.

- Operatorul va tine la zi documentatia tehnici completd a sistemului de iluminat public, care va
cuprinde planurile retelei, conform proiectului de realizare a acesteia si cu fiecare modificare, astfel
Incat sd poata fi cunoscute in orice moment istoricul sistemului §i situatia existenta fn teren.

-Operatorul va completa la zi cAte un registru pentru
a) lucrarl operative de reparatii si interventii accidentale;
b) revizii tehnice, reparatii curente si capitale.

-In fiecare registru, dupa caz, se vor consemna data si ora anuntirii defectiunii, data programata si
ora inceperii executiei lucrdrii, data si ora finalizirii, tipul interventiei, tipul si cantititile de
materiale utilizate, utlla]ele forta de muncd, cu nominalizarea echipei de lucru, costul lucririlor pe
structurd de deviz sau conform tarifelor unitare stabilite contractual, conform prevederilor legale.

-La solicitarea oricdrui utilizator, operatorul intervine prompt la asigurarea continuitatii
functionarii sistemului de iluminat public.

- Echlpamentele 51 aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat pubhc vor avea
agrement tehnic, vor fi produse de agenti economici spec1allzat1 sivor conduce la utilizarea
rationald si la economisirea energiei electrice.

-Distanta dintre sursele luminoase va fi stabilitd in functie de inaltimea de montare a acestora,
asigurandu-se uniformitatea iluminatului in limitele normale.

-Operatorul serviciilor de iluminat public va lua masuri pentru Imbunitatirea factorulu1 de putere
pentru sistemele de iluminat public care necesiti aceasta operatiune.

-Linia electricd pentru alimentarea aparatelor de iluminat se racordeazi dintr-un tablou de
distributie, care poate fi:

a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasa tensiune;

b) cutia de distributie supraterana sau subterani;

c) cutia de trecere de la linia electrici subterani la linia electrici supraterand.

. 2) Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executd din conducte electrice izolate
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torsadate.

. Pe cdi de circulatie cu trafic redus si foarte redus, alimentarea cu energie electrica a
sistemului de iluminat public se realizeazi cu retea electrica monofazati sau trifazatd, care poate fi
pozatd impreund cu reteaua electrici de alimentare a consumatorilor casnici.

. Pe cdi de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electricd a sistemului
de iluminat public se realizeazi cu retea electrici trifazatd, asigurdndu-se posibilitatea reducerii
partiale a iluminatului public, mentinAndu-se uniformitatile luminantei sau iluminarii.

. Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinte se vor putea monta, pe stalpi, aparate de
iluminat de tip lampadar. c
. in parcuri, alimentarea cu energie electrici se va realiza numai prin montaj subteran.

. Operatorul va realiza sistemul centralizat de comanda al cascadelor.

Masuri sanatate si Securitate in munca

In sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutirilor se va realiza prin legarea la nulul
de protectie, conform standardelor in vigoare.

. Conductorul de nul al retelei de'alim‘entare a sistemului de iluminat public se va lega in mod
obligatoriu la pAmant. :

. Instalatia de legare la pdmant care deserveste reteaua de legare la nul va fi dimensionats
astfel ca valoarea rezistentei de dispersie fati de pamant, mdsuratd in orice punct al retelei de nul,
sa fie de maximum 4 ohmi.

. Carcasele metalice ale aparatelor de iluminat vor fi legate la instalatia de protectie prin
legare la nul.

. Legarea la nul a aparatelor de iluminat se va realiza aplicindu-se una dintre urmaitoarele
variante:
. - direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop,si care

va insoti conductele electrice de alimentare;
. legarea la instalatia de legare la pAmant la care este conectat nulul retelei.

. Ramificatiile de la reteaua de alimentare cu energie electrici la aparatul de iluminat se vor
realiza din conductoare corespunzdtoare ca tip de material si ca sectiune.

. Modalitatea de fixare a aparatelor de iluminat pe stalpi va fi aleasa in functie de tipul
aparatului de iluminat, de importanta cdii de circulatie pe care se monteazs, de tipul stalpului si de
cerintele de ordin functional si estetic impuse.

* - Aparatele de iluminat montate in locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor
trebuie sa prezinte un grad de protectie de minimum IK 08.

«  Intretinerea sistemelor de iluminat trebuie si se faci in permanents, prin curatarea
periodicd a aparatelor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in calcul la proiectare.

. Realizarea unei uniformititi satisficitoare a repartitiei luminantei sau iluminirii, dupa caz,
pe suprafata cailor de circulatie se va asigura prin alegerea corecti a inaltimii de montare, in functie
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de varianta de amplasare a aparatelor de iluminat, conform SR EN13201;
CARACTERISTICI TEHNICE SI DE CALITATE (minime solicitate )

Toate produsele si echipamentele care vor fi folosite la mentinerea-intretinerea, reabilitarea-
extinderea sistemului de iluminat public si iluminatul ornamental vor corespunde calitativ
cerintelor din Caietul de sarcini. Inainte de montarea lor in sistem, acestea vor fi prezentate si
receptionate de catre concendent si vor fi insotite de certificate de calitate si garantii in original
pentru confirmare.

Operatorul va detine un dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere si asigurare a
calitatii lucrarilor, dosarul va cuprinde printre altele : certificat eliberat de o institutie cu
recunoastere internationala privind implementarea Sistemului de management al calitatii conform
IS0 9001/2000 pentru Proiectare, executie si servicii de intretinere si reparatii instalatii electrice
de joasa tensiune, , atestate de asigurare a calitatii de la furnizorii acceptati pentru componentele
sistemului de iluminat public.

Caracteristicile tehnice (minime)principale impuse noilor aparate de iluminat,

Aparatele de iluminat reprezinta echipamentele ce au ca rol principal transformarea energiei
electrice in radiatie luminoasa si transmiterea acesteia catre calea de circulatie. Suplimentar
acestea pot indeplini si alte roluri/functionalitati : -

. Rol estetic/decorativ - de incadrare in ambientul urban,

. Comunicatii de date cu un server central pentru localizare, monitorizare stare si parametrii
electrici - sistem telegestiune,

¢ Variatia fluxului luminos in baza unui program prestabilit sau a unor comenzi punctuale
transmise de la un server central sau senzori locali,

o Interactiune cu diversi senzori sau comenzi de la alte sisteme ale COMUNEI prin intermediul
serverului central sau sisteme autonome,

Aparatele de iluminat reprezinta elementul activ al sistemului iar alegerea acestuia determina in
mod esential capabilitatile si performantele intregului sistem.

Criterii de alegere a aparatelor de iluminat :
a) ‘Luminotehnice

- In baza calculelor luminotehnice cu incadrarea sistemului deiluminatin clasele de iluminat
alese prin indeplinirea tuturor parametrilor.

- Stabilirea unei temperaturi.de culoare a sursei de limina in acord cu aplicatia - uzual 3000
K, 5000 K. Este recomandabila valoarea de 4000 k.

- Stabilirea unui indice de radare a culorilor in acord cu aplicatia. In acest caz nu este impus
un minim pentru circulatia rutiera insa pentru zonele rezidentiale precum si pentru arterele cu
circulatie pietonala este recomandat un indice Ra>70.

- In cazul tehnologiei LED exista posibilitatea utilizarii functiei CLO (constant light output) de
mentinere a fluxului luminos la o valoare pe toata durata de viata a aparatului luminos
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= Impunerea unei eficacitati minime a aparatului de iluminat cu scopul de a asigura un
consum minim de energie al sistemului -(130lm/W)

b) Functionale

S TImpunerea unui grad de protectie la praf si apa IP minim - se impune IP65 iar pentru a
obtine un factor de mentinere ridicat IP66 (scade intervalul de realizare a operatiunilor de curatare
a dispersorului)

- Impunerea unui grad de protectie la impact IK minim in acord cu aplicatia -se impune IK08
iar pentru cazuri in care zona/aplicatia impune acesta poate creste panala 1K10. IK 10 este necesar
in special pentru aparatele de iluminat montate la inaltimi mici, sub 5 m, unde accesul pentru
vandalizare este mai usor. -

- Utilizarea impreuna cu un sistem de telegestiune ceea ce impune posibilitatea de a include
un astfel de sistem (optional).

- Elemente ce faciliteaza operatiunile de mentenanta - deschiderea fara unelte, placa LED
amovibila, placa aparatj amovibila.

= Sistem de reglaj al inclinarii fata de consola.
c) Estetice
2 Impunerea unei forme adecvate amplasarii.

. Impunerea unor caracteristici de materiale si culori ce au ca rol asigurarea unui mediu
estetic - fonta, aluminiu extrudat, sticla; policarbonat, etc.

e Impunerea unor protectii corozive pentru pastrarea in timp a aspectului initial

- Marcajul CE (in vigoare din 1993) constituie o conditie obligatorie pentru aparatele de
iluminat, puse pe piata in Spatiului Economic European.

Marcajul CE nu reprezintd o certificare a calititii, ci este o conditie prealabild obligatorie de libera
circulatie a produselor, vizdnd sdn3itatea sau siguranta publici.

.

Prin aplicarea marcajului CE, producitorul indici faptul ci isi asum3 responsabilitatea pentru
conformitatea produsului cu toate cerintele aplicabile previzute de legislatia comunitars de
armonizare relevanta.

*Declaratia de conformitate pe proprie rispundere a producitorului / reprezentantului sdu
autorizat este 1nd1v1duala (se referd la un anumit produs - fiecare produs trebuie si fie identificat
prin tip, lot, numdr de serie sau orice alte informatii care permit identificarea sa).

*Declaratia de conformitate CE trebuie sa contind numele si adresa producatorului sau
reprezentantului autorizat stabilit in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene,
descrierea echipamentului electric, referirea la standardele armonizate, referirea la specificatiile in
baza cdrora este declarati conformitatea, identificarea semnatarului Imputernicit s3 incheie acte
juridice In numele producétorului sau al reprezentantului autorizat, ultimele dou3 cifre ale anului
in care marcajul CE a fost aplicat. Anumite produse au aplicat un semn CE care reprezinti «Export
din China», acest semn fiind foarte asemanitor cu cel al Uniunii Europene. Diferenta este ci in
semnul China Export, cele doud litere, nu au un spatiu intre ele, asa cum este semnul european.
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Semnul Conformitate Europeand Semnul «Export din China»

7. CONDITII DE SIGURANTA iN EXPLOATARE, PROTECTIA MEDIULUI,
PROTECTIA MUNCII. CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE

7.1. Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:

-+ Respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si protectiei muncii,
protectie mediului, urmarirea comportirii in timp a sistemului de iluminat public, prevenirea si
combaterea incendiilor;

- Exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat functie de complexitatea

- instalatiei si specificul locului de munci; ‘

- Furnizarea catre autoritatea administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C. a informatiilor
solicitate si accesul la documentatiilor pe baza cirora presteazi serviciul de iluminat public, in
conditiile legii;

- Prestarea serviciului de iluminat la toti utilizatorii din raza unititii administrativ- teritoriale pentru
care are hotardre de dare In administrare sau contract de delegare a gestiunii;

- Personal de interventie operativa;

- Conducerea operativa prin dispecer;

- Inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

- Analiza zilnica a modului in care se respectd parametrii, realizarea normelor de consum, stabilirea
operativd a masurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, incadrarea fn norme si evitarea
oricdrei forme de risip3;

- Realizarea conditiilor pentru prelucrarea automatd a datelor referitoare la functionarea economici

‘a instalatiilor de iluminat public;

- Statistica incidentelor avariilor si analiza acestora;

- Realizarea conditiilor pentru prelucrare automati a datelor referitoare la functionarea economic3 a
instalatiilor de iluminat public

- Realizarea unui sistem de evident a sesizdrilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a acestora;

- Lichidarea operativi a incidentelor;

-~ Functionarea hormali a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

- Aplicarea de metode performante de management, care si conducd la reducerea costurilor de
operare; ' .

- Elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si aprobarea acestora
de catre administratia publica locals;

- Executarea In bune conditii si 1a termenele previzute a lucririlor de reparatii care vizeaza
functionarea economicasi siguranta in exploatare;

7.2. Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incat, si se realizeze:
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h)
i)
j)
k)

D)

verificarea si supravegherea continui a functiondrii retelelor electrlce de joasa tensiune, punctelor
de aprindere, cutiilor.de distribuie si a corpurilor de iluminat si a tuturor componentelor ce
alcdtuiesc Sistemul de Iluminat Public aflate in proprietatea autoritatii locale;

corectarea si adaptarea regimului de exploatare si functionare la cerintele utilizatorului;

controlul calititii serviciului asigurat;

Intretinere tuturor componentelor de iluminat public;

mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati ai sistemului de iluminat public;
masurile necesare pentru prevenirea deterioririi componentelor sistemului-de iluminat public;
Intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizirii unei exploatari
economice si in condltu de sigurants;

respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

functionarea instalatiilor de 1lummat in conformltate cu programele aprobate;

respectarea instructiunilor / procedurilor interne si actualizarea documentatiei;

respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administratiei publice locale in
conditiile legii;

functionarea pe baza de eficientd economic3, avind ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru
realizare a serviciului de iluminat public; -

m) mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului si exploatarea eficienta a acestora, prin urmirirea

p)

a)

t)

sistematicd a comportirii retelelor electrice, echipamentelor, intretinerea acestora, planificarea
Teparatiilor capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;
mdepllmrea indicatorilor de calitate ai serviciului de iluminat prestabiliti, specificati in
regulamentul serviciului;

intocmirea si prezentarea cdtre autoritatea administratiei publlce locale a raportului tehnic anual ce
va cuprinde: raportul detaliat lunar a prestatiilor de Intretinere- mentinere, prezentarea lorin

~forma grafica si analiza 51 interpretarea datelor din punct de vedere tehnic;

intocmirea §i preézentarea citre autoritatea administratiei publice locale a indicatorilor de
performanta trimestriali, prezentarea lor in forms: graficd si analiza siinterpretarea datelor din
punct de vedere tehnic;

asigurarea pe toata durata de executare a serviciului de personal calificat si in numar suficient
pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat;

urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta aprobati pentru serviciul de iluminat public
se va face de cdtre operator pe baza unei proceduri specifice care va fi prezentati si autoritatii
administratiei publice locale;

instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementirile noi ce

privesc serviciul de iluminat public i modificirile survenite la actele normative din domeniu. in
termen de 30 de zile calendaristice de la data Incredintdrii serviciului de iluminat public va
prezenta autoritatii administratiei publice locale modul de organizare a acestui sistem;

informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuali a reparatiilor/reviziilor ce se
vor efectua la sistemul de iluminat public.

8. VERIFICARI, RECEPTII, GARANTII

8.1. Lucrarile de modernizare a sistemului de iluminat (daca va fi cazul) vor fi executate in
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conformitate cu documentatia de executie intocmita de concesionar si aprobata de concedent, vor fi
verificate de catre concedent prin imputernicitii sai si vor fi receptionate pe baza proceselor
verbale de receptie la terminarea lucrarilor si a proceselor verbale la punerea in functiune.

8.2. Lucrarile de extindere a sistemului de iluminat(daca va fi cazul) vor fi executate in
conformitate cu documentatia de executie intocmita de concesionar si aprobata de concedent, vor fi
verificate de catre concedent prin imputernicitii sai si vor fi receptionate pe baza proceselor
verbale de receptie la terminarea lucrarilor si a proceselor verbale la punerea in functiune.

8.3. Concendentul, prin imputernicitii sii, va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei de
cdtre operatorul de iluminat public privind calitatea prestafiei i cantitatile de lucrdri efectuate.

8.4. Zilnic, operatorul de iluminat pubhc va prezénta Beneficiarului fisele de lucru pentru lucrarile
efectuate.

8.5. In rapoartele periodice de constatare concendentul va consemna si modul de rezolvare de citre
‘operator a sesizarilor prlmlte de la utilizatori (petenti) si eventual penalitatile aplicate operatorului
pentru deficientele constate, conform contract .

8.6. La sfarsitul fiecarei luni se Intocmeste un proces verbal de receptie semnat de ambele parti,
care cuprinde constatdrile din rapoartele periodice.

8.7. Programul prestatiei se va stabili de citre operator si va fi inaintat spre aprobare
concendentului tnainte de inceperea lucririlor. -

8.8. Operatorul raspunde de buna desfisurare a prestatiei, atat cantitativ cat si calitativ.

8.9. Serviciile privind activitatea de mentinere intretinere se vor efectua conform procedurilor
stabilite pentru fiecare tip de activitate in parte.

8.10. Pentru produsele din oferta tehnici se va acorda garantia producatorului, dar nu mai mica de
5 ani.

Garantia pentru lucrarile de constructii montaj va fi de minim 2 ani. Pentru serviciile privind
activitatea de mentinere-intretinere a iluminatului public, garantia va fi de minim 2 ani.

9. CLAUZE DE ASIGURARI

9.1.In termen de 30 zile de la inchéierea procesului verbal de predare-primire a Sistemului de
Iluminat Public concesionarul va trebui sa puna la dispozitia Orasului MARASESTI un contract de
asigurare, incheiat cu o societate de asigurari pentru Sistemul de Iluminat Public pe care il primeste
in concesiune.

Concesionarul va suporta din bugetul propriu primele de asigurare iar instrumentul de asigurare va
acoperi cel putin urmatoarele riscuri:

- vandalizari, distrugerisi furturi ale componentelor Sistemului de Iluminat Public;
- accidente provocate din exploatarea si intretinerea Sistemului de Iluminat Public;

- accidente provocate asupra Sistemului de lluminat Public de terte parti;
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9.2. Clauzele referitoare la pastrarea patrimoniului incredintat pe perioada concesiunii sila
predarea bunurilor de retur la sfasitul concesiunii vor fi astfel stabilite incat la incheierea
contractului capacitatea de realizare a serviciului de citre concendent s3 fie mentinutd in
parametrii proiectati.

10. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE OPERATOR SI REALIZATE
DE DELEGAT iN TIMPUL DERULARII CONTRACTULUI DE
DELEGARE A GESTIUNII

10.1 Stabilirea categoriil(or de bunuri:

Bunuri de retur - acele bunuri pubhce transmise cu titlu gratuit in admlmstrarea concesionarului,
inclusiv cele realizate pe perloada proiectului in scopul indeplinirii obiectivelor delegirii gestiunii
sicare, la lncetarea contractului revin de drept, gratuit, in buna stare, exploatabile si libere de orice
sarcini sau obligatii Autoritatii delegante.

10.2 Pe toata perioada deruldrii Contractului de delegare a gestiunii, concesionarul preia spre
folosire si administrare sistemul de iluminat public si patrimoniul acestuia, conform clauzelor din
contract.

in prezent sunt parti componente din sistemul de iluminat public, respectiv din infrastructura
necesara prestarii serviciului de iluminat public care apar{in OPERATORULUI NATIONAL-
proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice.

Ca urmare, odata cu incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, autoritatea
administratiei publice locale va cesiona operatorului de iluminat public drepturile si obligatiile ce
deriva din Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice
pentru realizarea serviciului de iluminat public conform Ordinului Nr. 5 din 20 martie 2007
pentru aprobarea Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public. In lipsa contractului privind
folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice, pentru realizarea serviciului
de iluminat public, operatorul va incheia, cu participarea concedentului, o conventie de exploatare
siuna de lucrdri cu operatorul de distributie a energiei electrice a OPERATORULUI NATIONAL.

110.3 In Contractul de delegare a gestiunii se precizeazi procedura prin care la momentul 1 Inceperii
derularii contractului, se realizeazi transferul de la Autoritatea contractanta a infrastructurii sau al
oricaror bunuri ce vor fi utilizate in derularea delegirii gestiunii.

10.4. La sfarsitul contractului de delegare a gestiunii, concesionarul va fi obligat sd predea sistemul
de iluminat public si patrimonial aferent dat spre folosire si in administrare, inclusiv toate
componentele care au devenit parte din sistem, concedentului, conform clauzelor prevazute in
contract, dupa efectuarea auditului finalizat cu cel putin 3 luni inainte de finalizarea contractului.

10.5. Contractul precizeaza procedura prin care la momentul finalizirii contractului se realizeazs
transferul obiectului delegarii de la concesionar la Autoritatea contractanta.

155



10.6. Toate utilajele si dotarile, proprietatea concesionarului, utilizate de acesta in derularea
contractului sunt i vor rdméne proprietatea acestuia si dupa incheierea delegarii.

11. MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI

11.1 Cerinfe privind normele de protectie a mediului

Pe toatd perioada derularii contractului, concesionarul va implementa conditionirile ce se stabilesc
prin acte normative emise de autorititile de mediu competente, conform unor.programe de

conformare la cerintele de mediu. Concesionarul are obligatia de a lua masurile necesare protejarii
si/sau refacerea vegetatiei, a spatiilor verzi, din zonele afectate de lucriri modernizare, extindere si

dei 1ntret1nere si mentinere a iluminatului public.

12. NIVELUL MINIM AL REDEVENTEI, PLATA ACESTEIA SI
CUANTUMUL GARANTIILOR

12.1. Valoarea redeventei se va stabili in conformitate cu prevederile legale si tinind cont de
urmatoarele aspecte:

a. organizarea si desfisurarea pe principii si criterii comerciale si concurentiale a serviciului
prestat;

b. protejarea autonomiei financiare a operatorilor;
c. reflectarea costului efectiv al prestirii serviciului in structura i nivelul tarifelor;

d. ajustarea periodici a tarifelor si reflectarea corespunzatoare in nivelul acestora a
influentelor generate de majorarea in amonte a unor tarife;

e.recuperarea integrala a cheltuielilor prin tarife;

f. acoperirea prin tarife cel putin a sumelor investite si a cheltuielilor curente de functionare-si
Intretinere a serviciului,

12.2. Luand in considerare specificul acestui tip de serviciu propunem ca valoarea redeventei
anuale in cazul concesionarii prin delegarea gestiunii sd fie de minim 1% an. Redeventa va fi
recalculata, avandu-se in vedere cursul de referinta de la data efectuarii platii de catre concesionar.

12.3. Plata re~deventei se va face anual, pAna la data de 30 martie pentru anul in curs. Pentru
intarzierea platii redeventei concesionarul va pldti o penalizare egald cu nivelul penalizirilor
percepute de Ministerul de Finante pentru intarzierile de platd la obligatiile citre bugetul de stat.
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13. CONDITII CARE TREBUIE INDEPLINITE DE OFERTANTI PENTRU
INCHEIEREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

13.1. Preluare reclamatii

Pentru preluarea reclamatiilor si sesizirilor concesionarul va aloca un numar de telefon public
(linie telefonica fix3) care va fi ficut cunoscut in mass-media. Preluarea reclamatnlor se va face 24
ore pe zi inclusiv sdrbatorile legale.

Intretinere, mentenanti si monitorizarea sistemului de iluminat public (iluminat pietonal-
stradal, ornamental, ornamental festiv, arhitectural) pe toat3 perioadi contractului. Se va infiinta o
unitate de interventie care s asigure asistenta tehnici.

13.2. Personal minim - ofertantul trebuie sa detina personal de specialitate, dupa cum urmeaza :

- 1 responsabil tehnic cu executia (RTE)- atestat in domeniul electric , conform Ordin ANRE nr.
11/2003

- 1 responsabil sau contract cu o-firma care asigura protectia si securitatea muncii conform Ordin
ANREnr. 23/ 2013- art.37.

- 1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul IIA conform Ordin ANRE nr. 11/2013, Ordin ANRE
nr.23/2013

- 1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul IIB conform Ordin ANRE nr. 11/2013, Ordin ANRE
nr.23/2013

- 1 electricieni gr. IIB - autorizati ANRE conform Ordin nr. 1172013

Conform Ordin ANRE nr. 23 /2013, Ordin ANRE nr. 11/2013, precum siinstructiunile aferente H.G.

nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare este obllgatorle atestarea si autorizarea

persoanelor responsabile de indeplinirea contractului. Pentru personalul nominalizat cu

indeplinirea contractului, se vor prezenta dupa caz urmatoarele documente: documente din care sa

rezulte ca persoanele nominalizate sunt angajate ale ofertantului sau, dupa caz angajament de

participare/ declaratie de disponibilitate al /ale persoanei / persoanelor responsabile pentru ‘
indeplinirea contractului ( daca ofertantul nu are angajat astfel de persoana / persoane).;

Se va prezenta de catre fiecare ofertant in parte lista personalului utilizat pentru lucrarile de
modernizare, extindere, realizarea iluminatului ornamental festiv si intretinerea-mentinerea
sistemului de iluminat public.

13.3. Utilaje

Ofertantii trebuie sa faca dovada detinerii (prin intermediul documentelor) a unei dotari minime
(ce poate fi prezentata sub diverse forme: in proprietate/inchiriere/alte forme de detinere/
angajament de de punere la dispozitie) astfel cum aceasta este solicitata pentru clasa 2 de atribuire
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a licentelor pentru prestatorii de servicii de iluminat utilitati publice, prin Anexa 11 la H.G.
745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor
comunitare de utilitati publice, asa cum sunt acestea specificate si in caietul de sarcini, respectiv:
autospeciala cu brat ridicator telescopic cu operare la inaltime 16m - min 1 buc. Se vor prezenta-
documente care atesta detinerea (dotare proprie/ inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie)
a echipamentelor tehnice, utilaje instalatiile si echipamentele tehnice declarate;

13.4. Autorizatii si atestate

Ofertantii vor face dovada desfisurarii activitatii pe baza licentelor eliberate de autoritatile de
reglementare competente: ANRE (Atestate: C1A, C2A), ANRSC (Licenta de operator de iluminat
public Clasa 3 - cu Anexele aferente-care se poate obtine si‘dupa semnarea contractului).

14. GESTIUNEA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

14.1. Implementarea programului de gestiune a serviciului de fluminat pentru urmérirea
reclamatiilor, interventiilor in sistem, durata normati de funcponare a componentelor sistemului,
data montajului, etc. Dispecerizarea se va face 24 de ore din 24,7 zile pe saptdmana si constd in
preluarea sesizarilor, constatirilor sau a observatiilor de pe teren - care vor fi notificate Intr-un
registru/program de sesizari. :

Procedurile de lucru pentru remediere/solutionare vor fi stabilite conform regulamentului
serviciului, insa vor trebui s contina urmitoarele:

- Verificarea periodica impreuna cu reprezentantii desemnati ai Orasului MARASESTI a stirii
de functionare a S.1.P;

- ‘Emiterea cdtre autoritatea locali a unor comenzii de lucru pentru remedierea defectelor
constatate la verificarile efectuate;

- In cazul defectiunilor de alimentare pe arii extinse se va anunta Compartimentul de
specialitate din cadrul Orasului MARASESTI, dispeceratul CEZ cu localizarea cat mai exacta a
zonelor respective;

- 14.2. Mentinerea (asigurarea permanentei in functionare) a echipamentelor aferente sistemului de
iluminat public, unui raport optim intre parametrii luminotehnici la nivelul cerintelor standardului
SR 13201 si a consumului de energie electric, printr-un serviciu de Intretinere-mentinere eficient.

14.3. Indeplinirea indicatorilor de performanti pe baza ofertei tehnice. Urm3rirea indicatorilor de
performantd si reactualizarea lor conform evolutiei sistemului de iluminat.

14.4. Materialele recuperate ca urmare a demontirii lor din sistemul de iluminat public se vor
preda pe categorii, cu proces-verbal, citre un reprezentant al autoritatii publice locala la locatia
comunicata de cdtre autoritatea locald. Din comisia de receptie privind predarea acestor materiale
vor face parte si persoane desemnate din cadrul Orasului MARASESTI.

14.5. Pe intreaga duratd de delegare a serviciului de iluminat public, concesionarul va asigura in

-
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conformitate cu cerintele concendentului si tarifele contractuale urmatoarele:

- Intretinerea, mentinerea in stare de functionare iluminatul ornamental, ornamental - festiv
si architectural.

- Montarea-demontarea instalatiei de iluminatul ornamental-festiv utilizat temporar cu ocazia
sarbatorilor.

14.6. Ofertantul va prezenta anual propunerea sa privind modul de operare vizat pentru derularea
contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, prin “Programul de intretinere,
mentinere, reparatii curente, reparatii planificate, atat fizic cat si valoric”.

15. ALOCAREA RISCURILOR

Riscurile de exploatare ale concesiunii prevazute in matricea de mai jos se vor repartiza intre
concedent si concesionar, astfel incat serviciul de iluminat public sa functioneze in conditii optime.

TIPUL DE RISC EXPLOATARE PRIN CONCESIONARE

A. Riscuri referitoare la locatie

- Locatia investitiei - riscul revine in totalitate concesionarului

- Proprietatea locatiei - detinerea terenului si a investiteii

. T riscul revine in totalitate concesionarului
in domeniul public/privat al Orasului MARASESTI '

- Amplasarea fata de alte entitati si infrastructuri economice
necesare unei activitati

riscul revine in totalitate concesionaruiui

- Amplasarea acestuia in zone protejate din punct de vedere| . .. . . .
riscul revine in totalitate concesionarului

al mediului

B. Riscuri de constructie - proiectare - vicii ascunse

- Riscul ca elemente constructive ale constructiei sa aiba . .. e . ; .
- . riscul revine in totalitate concesionarului
vicii ascunse de executie -

- Riscul ca proiectarea sa aiba vicii ascunse, vicii cu efect ‘ p
direct in exploatarea la capacitate maxima/optima a riscui revine in totaiitate concesionarului
infrastructurii

- Riscul ca solutiile tehnice si functionale (echipamente,

- __— , } i riscul revine in totalitate concesionarului
circuite, facilitati) sa fie depreciate sau sa se deprecize rapid

C. Riscuri de finantare a activitatii |
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L Riscul evolutiei negative a rezultatelor sectorului
energetic si al serviciilor publice

riscul revine in totalitate concesionarului

- Modificarea costurilor creditarii cu efecte directe in
activitatea operatorului

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul de insolvabilitate

riscul revine in totalitate concesionarului

- Modificari ale sistemului de impozitare

riscul revine in totalitate concesionarului

D. Riscuri aferente cererii, veniturilor, de operare si de
intretinere

- Riscul concurential -

riscul revine in totalitate concesionarului

- Inrautatirea situatiei economice generale

riscul revine in totalitate concesionarului

- Schimbari in domeniul energestic is al serviciilor publice

riscul revine in totalitate concesionarulni

- Riscul'suportabilitatii tarifelor minime

riscul revine in totalitate concesionarului

- Publicitate adversa

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul scaderii preturilor

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul necesitatii efectuarii unor chetuieli de reparatii
majore pentru continuarea activitatii

riscul revine in totalitate concesionarului

Riscul defectarii unor echipamente

riscul revine in totalitate concesionarului

Riscul insolvabilitatii rezidentilor

riscul revine in totalitate concesionarului

Riscul necesitatii unor investitii suport

riscul revine in totalitate concesionarului

Riscul litigiilor

riscul revine in totalitate concesionarului

Riscul securitatii bunurilor

riscul revine in totalitate concesionarului

Riscul de asigurare

riscul revine in totalitate concesionarului

Riscul de furnizare a utilitatilor

riscul revine in totalitate concesionarului

Riscul capacitatii de management

riscul revine in totalitate concesionaruluij

Riscul de cash-flow

. [riscul revine in totalitate concesionarului

[E. Riscuri legislative /politice

Schimbari legislative in domeniul energetic

riscul revine in totalitate concesionarului

Schimbari legislative in domeniul serviciilor publice

riscul revine in totalitate concesionarului

F. Riscuri naturale

Situatii de razboi - conflicte zonale

riscul revine in totalitate concesionarului

Cutremur si alte evenimente naturale

riscul revine in totalitate concesionarului

- Terorism

riscul revine in totalitate concesionarului

- Forta majora

riscul revine in totalitate concesionarului

G. Riscurile etapei de pregatire/atribuire

- Risculde pregatire >

riscul revine in totalitate Orasului MARASESTI|

|
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- Opozitia publica fata de proiect |risc_u1 revine in totalitate Orasului MARASESTI

- P ti t d tatiei d T
pEedaics necorespunza oare a documenta slee riscul revine in totalitate Orasului MARASEST!

Jatribuire

|- Semnarea contractulu1 de concesiune riscul revine in totahtate Crasului MARAS‘:STI ‘

RAPORT DE DISTRIBUTIE A RISCURILOR 95%

Prin solufia Intocmitd de fiecare ofertant, in conditiile previzute prin caietul de sarcini, intregul
sistem de iluminat public din Orasul MARASEST], trebuie sd ajunga sa corespunda cerintelor
prescrlse de normativele interne si internationale referitoare la 11um1natul public si sa fie exploatat
si condus unitar.

16. MODUL DE REALIZARE A DECONTARILOR

Platile pentru contract se vor realiza astfel:

- Costurile realizarii investitiilor /lucrarulor comnadate- se vor achita in
termen de 30 zile de la receptia situatiilor de lucrari si emiterea facturii.
Situatiile de lucrari se vor receptiona in termen de 30 zile;

- Costurile fixe de mentenanta si asigurare a functionarii sistemului
lunare/anuale - aceste costuri fixe de mentenanta si asigurare a functionarii
sistemului se vor deconta pe baza de suma forfetare (conform ofertel
depuse) in termen de 30 zile de la emiterea facturii;

- Costurile variabile de mentenanta si asigurare a functionarii sistemului - se
vor deconta pe baza de deviz intocmit in functie de .
lucrar11e/serv1c111e/bunurlle puse in opera la preturile unitare regasite in
oferta financiara, in termen de 30 zile de la emiterea facturii

17. IPOTEZE SI RISCURI
IPOTEZE SI RISCURI - PENTRU SERVICIILE DE PROIECTA_RE ]

Riscul principal se refera la neincadrarea in termenele de prestare, aspect care conduce la riscul
pierderii finantarii sau primirii de corectii financiare ;

Din motivul de mai sus se solicita ofertantilor o durati de executie a contractului in corelatie
stricta cu resursele planificate pentru prezentul contract: Depasirea duratei de executie conduce la
aplicarea de penalitati raportate la valoarea intregului contract, in conditii similare aplicarii de

penalitati ;
Pentru elaborarea ofertei, ofertantii vor avea in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise

exemphﬁcatlv in continare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora ;

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati ;
b. Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal carer sa afecteze major
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implementarea si desfasurarea in bune conditii a contractului ;

Toate informatiile/ datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitie vor fi puse la dispozitia prestatorului,
daci acestea sunt detinute de Autoritatea Contractant ;

Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritatea Contractants, Prestator, alte
autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati ;

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in

continuare, riscuri cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii contractului,
identificate de catre Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire ;

a.

b.

Intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc ce urmeaza a fi puse la dispozitie de
catre Autoritatea Contractanta sau prestator, dupa caz;

Aparitia unuor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati: Prestator, autoritati competente, Autoritate Contractantd ;

Existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de -
Autoritatea Contractantd neidentificate pand la momentul initierii procedurii ;
Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea contractului ce rezulta din aceasta
procedura ;

Datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanti nu sunt suficiente
sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini ;
Depasirea duratei de realizare a activitatilotr asumata prin Propunerea Tehnica ;

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare
de reevaluarea a conditiilor din Propunerea Tehnica 51/sau Financiara, respectiv de modificari ale
contractului, daca oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru
eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia ;

IPOTEZE SI RISCURI - PENTRU EXECUTAREA LUCR[\RILOR;

il

iii.

iv.:

vi.

vil.
viii.

Modul de repartizare a riscurilor contractului:

Riscurile ce revin Achizitorului si care constau in:

Omisiuni in documentele puse la dispozitia Executantului-; o

Nepredarea sau predarea cu Intirziere a amplasamentului lucririlor, liber de sarcini
- _

Interferente din partea personaluluiAchizitorului ;

f

Utilizarea sau ocuparea de citre Achlzltor a oricarei parti a Lucrdrilor, cu exceptia
celor specificate in Contract ;

Forta Majora ;

Suspendarea executiei lucririlor, cu exceptia cazului in care se datoreaza
Executantului ;

Orice neindeplinire a obligatiilor de citre Achizitor :

Obstacole - intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc., sau conditii
fizice - situatia solului, subsolului, etc., altele dect conditiile climatice intAmpinate
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ix.

Xi.

L

iil.

Vi.

vii.
Viil.

pe santier in timpul executiei lucririlor, care nu puteau fi previzute de citre un
Executant cu suficientd experienti si pe care Executantul le-a notificat imediat
Achizitorului ; .

Orice intarziere sau intrerupere cauzati de o Modificare ;

Orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei
Executantului.asa cum este specificat in Contract ;

Pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucriri permanente pe,
deasupra, sub, in sau prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei lucrarilor
permanente ;

Riscurile ce revin Executantului:

Omisiuni in documentele puse la dispozitia Achizitorului ;

Riscul ca Autorizatia de construire s nu fie pusa la dispozitie conform prevederilor
Caietului de Sarcini ;

Interferente din partea personalului Executantului ; N N

Forta Majors; ‘

Suspendarea executiei lucririlor, cu exceptia cazului in care se datoreazi
Achizitorului ; -

Orice neindeplinire a obligatiilor de citre Executant ;

Orice intdrziere sau intrerupere cauzati de o Modificare solicitati de Excutant ;
Pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucriri permanente pe,
deasupra, sub, in sau prin orice teren si de a-1 ocupa in vederea executiei lucrarilor
permanente ; ' :

Informatii importante:

Autoritatea Contractanta este responsabila de obtinerea Autorizatiei de Construire, pe
timpul si pe cheltuiala sa ;

Autorizatia de Construire va fi pusa la dispozitia Executantului, inainte de emiterea
Ordinului de Incepere a lucrarilor, insotitd de toate avizele /acordurile si autorizatiile
necesare ;

In vederea eliminarii/diminuarii riscurilor, Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan

de management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoare progresul activitatilor din
contract care implicd :

organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea
asigurarii ca Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra
activitatilor si rezultatelor tintite ; "

organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor
intermediare si/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului;
constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau
finale pe baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau
negative de la cerintele incluse in contract si caietul de sarcini :

coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si
impreuna ;

distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si/sau finale
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factorilor interesati relevanti;

si care au fostaprobate de catre finantator;
- Tespectarea termenelor contractuale fara nicio exceptie;
- respectarea termenelor contractului de finanatare;

- decontare ;
- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica;

respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii ;
indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru

punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le define Autoritatea Contractanti

- Tespectarea graficului de executie ofertat - servicii si lucriri;

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,
Secretarul General al Orasului Marasesti,
Dumitru Vasilica-Violeta

Il‘ltOCmit,
Expert,
Vasilica TUGUI
//‘ ; ’/
< .7 WZ <
ot
e (,,.-
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Romania
Judetul Vrancea
Consiliul Local Marasesti ' Anexa nr. 4 la HCL nr.......... din............

CONTRACT DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE
* ILUMINAT PUBLIC AL ORASULUI MARASESTI

CAPITOLUL 1

Preambul ,

1. - Gestiunea delegati este modalitatea de gestiune prin care autorititile administratiei
publice locale in calitate de Concedent transferi unui operator toatesarcinile si
responsabilitdtile privind furnizarea/ prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si
administrarea si exploatarea sistemelor de utilitdti publice aferente acestora, pe baza unui
contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii. ;

2. Contractul prin’intermediul ciruia Concesionarul, in calitate de operator primeste
dreptul de a exploata lucririle/serviciile, preluand astfel si riscurile aferente exploatirii
acestora, este considerat a fi contract de concesiune de lucrari/servicii.

Art. 1. Partile contractante ,

In temeiul Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilititi publice, cu
modificdrile si completirile ulterioare,ale Legii nr. 230/2016 a serviciului de iluminat
public, privind concesiunile de lucriri si concesiunile de servicii si ale Hotirarii Guvenului
nr.867/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de concesiune de lucriri si concesiune de servicii din
legea 100/2016 s-a incheiat prezentul contract de concesiune, Intre:

ORASUL MARASESTI, cu sediul in ......coooovveecevnsriy oo in calitate de concedent, pe de
0 parte, . '
- si :

el , Cu sediul ‘1n
.......................................................... telefon.... e /faXemncciercsiieeesssCUL RO,
certificat de Inregistrare/inmatriculare........oooeeereeeeeern..,
(6] 4| AR S e s deschis la Trezoreriau........ reprezentat prin
.......................................................... , avand functia de .nin calitate de

concesionar, pe de alta parte.

CAPITOLUL II Termene

Art.2 Durata prezentului contract de concesiune este de 5 ani, incepand de la data semnarii
contractului.

Art.3 Contractul poate fi prelungit cu acordul partilor, in condiditiile legii, pe o perioad3 de
maximd egald cu jumatate din durata sa initial3, prin Act Aditional incheiat cu cel putin 3
luni inainte de incetarea lui. ‘

Art.4 Concesionarut va asigura desfisurarea serviciului minim, dacj este cazul, si de la data
expirdrii prezentului contract pani la stabilirea noului operator desemnat si semnarea unui
nou contract dar nu mai mult de 90 de zile.
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CAPITOLUL I !

Obiectul contractului

Art.5 Obiectul contractului il constituie delegare prin concesiune a serviciului de iluminat
public din Orasul MARASESTI prin contract de concesiune, constdnd in actitivitile de
operare propriu- zisd, gestiune si intretinere- mentinere a . infrastructurii aferenti
serviciului de iluminat public, modernizare si extindere, in conformitate cu obiectivele
concedentului.

Art.6 Obiectul concesiunii este Serviciul de Iluminat Public dinOrasul MARASESTI care
presupune urmatoarele actvitati:
- Concesionarea bunurilor cé compun Sistemul de Ilummat Public (SIP), proprletate a
Autoritatii delegatare ;
- Intretinerea si mentinerea in functiune a sistemului de iluminat public;
- Modernizarea sistemului de iluminat public cand situatia o va impune la comanda
UAT-ului:
- iluminatul stradal-rutier;
- iluminatul ornamental;
- modernizarea punctelor de aprindere;
-realizarea unui sistem dimming si telemanagement;
- iluminatul arhitectural.
- Optimizarea consumului de energie electrica pentru iluminatul public;
= Realizarea iluminatului ornamental festiv de sirb3itori prin montare/demontare
echipamente; ;
- Extinderea sistemului de iluminat public cand situatia o va impunela comanda UAT-
ului ; :
- Preluarea reclamatiilor sistemului de iluminat public.
Art.7 In derularea contractu1u1 de concesiune, concesionarul va utiliza urmitoarele
categorii de bunuri:
a) bunuri de retur, reprezentand completiri realizate in sistemul de iluminat public din
Orasul MARASESTI, din surse proprii ale concesionarului, documentatiile tehnico-
economice aferente, precurn si bunurile preluate de le concedent, pe bazi de proces-verbal
la semnarea contractului de concesionare;
b) * ‘bunuri de preluare, reprezentind bunurile care apartin concesionarului utilizate de
racesta pe durata concesiunii si care prin intelegerea intre pirti la incetarea contractului pot
reveni concedentului, in cazul in care acesta isi manifesta intentia de a le prelua, in schimbul
platii unei compensatii, de reguld egald cu valoarea contabild actualizati a bunurilor’
respective;
c) bunuri proprii, reprezentand btitiiirile care apartin concesionarului, utilizate de
acesta pe durata concesiunii si care la expirarea contractu%ul de concesiune riméan in
proprietatea acestuia.

CAPITOLUL1V

Dispozitii generale

Art.8 Anexele contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a Serviciului .de
iluminat Public din Orasul MARASESTI, sunt:

a) Caietul de sarcini

b) Propunere financiara
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c) Regulamentul Serviciului de iluminat Public din Orasul MARASESTI

d) Inventarul bunurilor mobile si imobile, aferente Sistemului de [luminat public din
Orasul MARASESTI ' _ '

e) Proces verbal de predare-preluare a bunurilor previzute la punctul d)

f) Garantia de buni executie, dupa constituire

g) Rispunsurile la solicitirile de clarificiri

h) Alte documente- dacj este cazul.

Art.9 Orasul MARASESTIpéstreazé prerogativele privind dreptul de a urmiri, controla si:
supraveghea toate activitatile In legaturd cu Serviciul de Iluminat Public din Orasul

5

MARASESTI ;
a) modul de respectare si de -indepliliire a obligatiilor contractuale asumate de
concesionar prin oferta depusi si prezentul contract; _

b) calitatea- si eficienta serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de
performanta stabiliti prin Regulamentul - Serviciului de Iluminat Public din Orasul
MARASESTI; :

¢)  modul de administrare,exploatare, consensevare si mentinere in functiune a SIP

parte-componenta din infrastructura edilitar-urbani al Orasului MARASESTI.

CAPITOLULV

Redeventa

Art.10 _

(1). Redevernta anuald datorati de concesionar este de ...... care va fi platita in lei la
cursul zilei Tn care se face si care va putea fi-majorata, conform cu prevederile legate in
cazul preludrii retelei de iluminat aflatf in proprietatea distribuitorului, prin act aditional.
(2). Plataredeventei se va face la Inceputul fiecarui an,pand la data de 30 a lunii martie a
fiecarui an, pentru anul in curs prin ordin de platd in contul ...........................deschis Ia
Trezoreria Orasul MARASESTI.

(3). Pentru neplata redeventei la termenul stabilit in prezentul contract de concesionare,
concesionarul va pldti o penalizare in conforrmitate cu Legea or.72 din 25/03/2013.

CAPITOLUL VI

Lucriri intretinere - mentinere, realizarea iluminatului ornamental festiv si pliti
Art.11 ‘ |

(1)  Concesionarul se angajeaz3 si execute lucririle de Intretinere-mentinere, realizare a
lluminatului ornamental-festiv si optimizarca consuinului de energie in sistemiil ni de
illuminat pulo)ic pe intreaga pcrioads a concesiunii, in conformitate cu oferta depusa de
concesionar serviciului de Iluminat Public din Orasul MARASESTI. '

Pretul total pentru aceastd activitate va fi stabilit prin raportare la preturile ofertate in
functie de lucriri/servicii receptionate.

(2) Plata lucrarilor de fntretinere si mentinere a serviciului de iluminat public, se va efectua
de cdtre concedent lunar, pe toati perioada contractului de concesionare. in acest sens,
" concesionarul va emite si va prezenta concedentului situatiile de platd conform proceselor
verbale de receptie si dupd aprobarea acestora de citre Concedent va emite factura
corespondentd in perioada 5-10 a fiecirei luni, facturi a ciror valoare va fi calculati prin
aplicarea tarifelor contractului la situatia de lucrari incheiat3 pentru luna precedent.
Facturile vor fi insotite de procesul verbal de receptie a lucrdrilor, precum si de situatia
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respectivd de platd avizatd de reprezentantii concedentului.

(3) Contravaloarea lucrarilor de Intretinere-mentinere a iluminatului public va fi achitata
de cdtre concedent la preturile unitare stabilite in oferta.

(4) Pentru plata cu intarziere a facturilor emise si depuse de concesionar, concedentul va
plati o dobandi legald penalizatoare, conform prevederilor Legii 72/28.03.2013.

Art.12 Concesionarul se angajeazd si monitorizeze consumurile tertilor de reteaua de
iluminat public si si gestioneze eficient energia electricad consumati in cadrul Serviciului de
[luminat Public din Orasul MARASESTI.

CAPITOLUL vII

Drepturile pirtilor

Art.13 Concesionarul are urmitoarele drepturi;

1) Sd exploateze In mod direct , pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile , activitatile si’
serviciul de iluminat public ce fac obiectul prezentului contract de concesiune;
2) -Sd execute lucrdri pe drumurile si in spatiile pe care existiretele de iluminat public,

cu obligatia 'de a asigura siguranta circulatiei publice, refacerea trotuarelor, pavajelor,
imbracamintilor rutiere si a spatiilor verzi, precum si protejarea/refacerea altor retele
adiacente daci acestea au fost afectate de interventiile sale;

3) Sd preia la semnarea contractului liber de sarcini serviciul de iluminat public cu
toate componentele sale; .
4) Sd preia .pe bazd de inventar sistemul de iluminat public liber de orice

sarcini,precum si toate componentele sale, atat cele apratindnd domeniului public si privat
al Orasului MARASESTI cat si cele pentru care acesta are potrivit legii dreptul de folosinta
gratuita a acestora, pe toatd durata de folosint3 a acestora;

5) Sd proiecteze si s3 execute orice lucriri suplimentare in sistemul de iluminat public,
solicitate de concedent;
6) Sa Intrerupi prestarea serviciului de mentenantd a iluminatului public, cu un preaviz

de 10 zile, in cazul in care, concedentul nu-si respecta obligatia de platd, potrivit art. 11 (1),
(2), (3), (4) din prezentul contract de concesionare:

7) Sa rezilieze contractul in cazul in care concedentul nu-si indeplineste sistematic,
pentru o perioadd mai mare 3 luni, obligatiile de plat3, potrivit serviciul prestat;
8) Sd emita In conditiile legii, avize tehnice utilitare privind amplasarea de lucriri civile

sau industriale pe domeniul public pe care se afli situat sistemul de iluminat public al
Orasului MARASESTI.

Art.14 Concedentul are urmitoarele drepturi:

1) Sd inspecteze bunurile, activititile si serviciul public concesionat, precum si modul in
care este satisficut interesul public si s3 verifice respectarea obligatiilor asumate prin
contract;

2) Sa modifice in mod unilateral partea reglementari a contractului de concesiune din
motive exceptionale, legate de interesul national sau local, ca urmare a modificirilor
legilative apdrute pe parcusrul derulirii contractului;

3) Sd rezilieze contractul, in cazul in care , concesionarul nu-si respecta obligatiile
asumate prin prezentul contract.

4) Sd aprobe programele de activitate aferente sistemului de iluminat publiclocal
CAPITOLUL VIII

Obligatiile partilor
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Art.15. Concesionarul are urmatoarele obligatii:
1) Sa respecte prevederile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al Orasului

MARASESTI

2) Sa deserveasci toti beneficiarii Serviciului de Iluminat Public din Orasul
MARASESTIdin aria de acoperire pentru care a fost licentiat;

3) Sa respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de pergormanti stabiliti de
autoritdtile administratiei publice locale prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public
dinOrasul MARASESTI;

4) Sa furnizeze autorititilor administratiei publice locale informatiile solicitate si s3
asiguec accesul la informatiilc necesare in vederea verificarii si evaludrii functionirii si
dezvoltdrii serviciului de iluminat public, in conformitate cu clauzele contractului de
concesionare si cu prevederile legale in vigoare;

5) Sa preia de la autorititile administratiei publice locale, pe bazi de proces verbal,
sistemul de iluminat public liber de sarcini si componentele acestuia, la, semnarca
contractului de concesiune;

6) Sd presteze serviciul de iluminat public conform prevederilor din Regulamentul
Serviciului de Iluminat Public din Orasul MARASESTI, in conditiile de calitate si eficient;

7)  Sa nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul contractului de concesionare,
‘precum si sa nu subdelege seryiciul de iluminat public; :
8) Sd plateascd redeventa la valoarea stabilits si la termenul previzut in contractul
deconcesiune;

9) Sd efectueze Intrefinerea si mentinerea in stare perfectd de functionare a Serviciului

de Iluminat Public din Orasul MARASESTI cu respectarea indicatorilor previzuti in
Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Orasul MARASESTI;

10)  Si ia-toate rnisurile necesare privind bunurile de retur astfel incit, la incetarea
contractului de concesiune, capacitatea de realizare a serviciului de iluminat public s3 fie cel
putin egala cu cea existentd la data intririi in vigoare a contractului;

11)  Satransrnitd concedentului modificirile aparute In patrimoniul concesionat, precum
si inventarul patrimoniului public concesionat (cantitativ si caloric), pentru inregistrarea
'acestuia in contabilitatea concedentului, pana la finalul fiecirui an;

12)  Sa restituie bunurile de retur, in deplina proprietate, in mod gratuit si libere de or
ice sarcini la incetarea contractului de concesiune;

13)  Sa notifice cauzele de naturi si conduci la reducerea activititii proprii si misurile ce
se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii;

14)  Sa ia mésurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munci si normele de
protectie a muncii - '

15)  Sa predea la incetarea contractului de concesiune toatd documentatia tehnico-
econoimica referitoare la serviciul de iluminat public gestionat;

16)  Sarespecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciilor publice
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de sigurarnti in
exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si protejarea
patrimoniului etc);

17)  Sa asigure continuitatea prestdrii activititii sau serviciului de mentenanta a
iluminatului public la incetatea contractului de concesionare din alte cauze decit prin
ajungere la termen, excluzand forta -rnajora, in conditiile stipulate in contract, panad la
prelunrea acestuia de citre concedent, dar nu mai mult «de 90 zile de zile de la aparitia
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cauzei; i
18) Sa notifice' de indatd concedentului, in cazul in care concesionarul sesizeazi
existenta sau posibilitatea existentei unei clauze de naturd sd conducd la imposibilitatea’
realizarii activitatii sau serviciului de iluminat public, in vederea luirii masurilor ce de
impun pentru asigurarea continuitatii activititii

19)  Si aplice noormele de protectia muncii specifice activititii desfisurate in cadrul
serviciului contractat;

20)  S& anunte concedentul de orice dntrerupere a lucrdrilor in cel mult 24 ore de la .
aparitia cauzei care a determinat intreruperea;

21)  Sa permite accesul concedentului la toate documentele necesare pentru verificarea
cantitatii si calitatii lucrarilor de Intretinere-mentinere a SIP executate

22)  Sa intocmeascd anual un raport complet al activitatii desfiturate privind starea si
functionarea SIP din orasulu MARASESTI, pe care il va transmite la concedent pani cel mai
tarziu ultima zi a lunii martie pentru anul anterior; :

23)  S3 respecte pe toatd perioada derulirii contractului de concesionare dispozitiile
legale in vigoare, referitoare la personalul care lucreazi in cadrul societatiilor comerciale;
24)  Sa asigure pe toatd perioada derulirii contractului de concesionare pregatirea
profesionald, autorizarea personalului, repectand -prevederile prescriptiilor tehnice ale -
actelor normative in vigoare, precum si a celorlalte dispozitii legale privind activititile care
fac obiectului prezentului contract; , "

25)  Sa respecte pe perioada derulirii contractului de concesionare toate conditiile
impuse de caietul de sarcini, anexe integranta a prezentului contract;

26)  Sa plateascd despigubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile
provocate din culpa sa si dovedite ca atare, conform prevederilor legale;

27)  Concesionarul va infiinta un dispecerat, intr-un spatiu propriu sau inchiriat in
termen de 30 zile de la semnarea contractului;

28) - Concesionarul va organiza si administra evidenta reclamatiilor primite de la
Concedent si beneficiari ai iluminatului public, actionnd pentru solutionarea lor

29) In termen de 30 zile de la incheierea procesului verbal de predare-primire a
Sistemnului De Iluminat Public, Concesionarul va prezenta si va pune la dispozitia.Orasului
MARASESTIun contract de asigurare, incheiat cu o societate de asigurari cu privire la
Sistemnul de lluminat Public pe care il primeste in concesiune avand ca obiect asigurarea
de raspundere civili in eventualitatea accidentelor provocate tertilor, Delegatarului,
salaritiilor sau reprezentantilor Delegatarului, ca urmare a executirii Contractului- 1000
euro an;- .

Art. 16 Concedentul are urmitoarele obligatii:

1) Sa verifice periodic nivelul de calitate, indeplinirea indicatorilor de perfomanta,
mentinrea echilibrului contractual rezultat din licitatie; :
2) . Sa predea concesionarului la data semnirii contractului de concesiune pe baza de

proces verbal Sistemul de Iluminat Public, cu toate bunurile, instaltiile, echipamentele si
dotarile aferente intregii activitatii, libere de orice sarcini

3) Sa notifice tuturor partilor interesate informatiile solicitate potrivit legii referitoare
la delegarea gestiunii prin contract de concesionare :
4) Sa faciliteze concesionarului autorizarea lucririlor de intretinere- mentinere pe

domeniul public si privat al Orasului MARASESTI, in conformitate cu reglementarile legale

in vigoare
5) Sa-si asume pe perioada deruldri contractului toate responsabilitatile si obligatiile ce
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decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina
concesionarului prin contractul de concesionare

6) Sd toate toate mdsurile pentru Tnlocuirea bunurilor scoase din uz in asa fel incat
capacitatea de a realiza serviciul de iluminat public s3 rimani cel putin constanti pe toat
perioada concesiunii;

7) Sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul
contract de concesionare;

8) 53 nu modifice Tn mod unilateral contractul de concesionare in afari de cazurile
prevazute expres de lege. - '

9) Sa notifice concesionarul de aparitia oricarei imprejurdr i de naturi si aduci
atingere drepturilor concesionarului;

- 10)  Sd asigure asistenta si protectia necesar e, pentru cazul unor interventii ce presupun
exercitarea autoritatii publice; ‘

CAPITOLUL IX y
Cantitatea si calitatea serviciilor, indicatorii de performanti
Art. 17 '

(1) Cantitatea, calitatea si indicatorii de perfomanta ai serviciului de iluminat public

sunt pr evazute in caietul de Sarcini si Regulamentul Serviciului de Iluminat public din
Orasul MARASESTI, care sunt parte integranti din prezentul contract;

(2) - Indicatorii de performantd stabilesc conditiile ce trebuie respectate de citre
concesionar in asigurarea serviciului de iluminat public; ,

(3)  Indicatorii de performanti asiguri conditiile pe care trebuie si le indeplineasci
serviciul de iluminat public In’ ce priveste continuitatea fumizirii acestuia din punct de
vedere cantitativ si calitativ, al adaptirii permanente al serviciului la cerintele utilizatorilor,
al excluderii oricdrei discrimindri privind accesul la acesta, precum si al respectirii
reglementarilor specifice din domeniul iluminatului:

(4)  Concesionarul nu poate fi tras la rispundere pentru nerespectarea obligatiilor-sale
si/sau pentru pagubele rezultate din fulgerarea uneia din instalatiile electrice, vant cu
viteza mai mare de 120 km/or3, ceatd cu privire la nivelul de iluminare, intreruperea
ilumindrii ca urmare a Intreruperii fumizarii energiei electrice de citre distribuitorul de
energie eleetrici din motive independente de concesionar, deteriorarea retelelor si toate
pagubele rezultate din acte de vandalism sau accidente rutiere;

Art.18 Indicatorii de performanti generali si garantati pentru serviciul de iluminat public
sunt stabiliti in Regulamentul Serviciului de lluminat public din Orasul MARASESTI

CAPITOLUL X

Incetarea contractului

Art. 19

(1). Prezentul contract de concesionare inceteazs: _
- de plin drept, in situatia in care concesionarului i se retrage licenta de operator al
serviciului public delegat, sau in cazul in care aceasta nu a lost prelungita la expirarea
termenului pentru care a fost acordati; ’

- la expirarea duratei stabilite prin contract, daci partile nu convin, in scris,
prelungirea acestuia in conditiile legii;

- in cazul In care interesul national sau local o impun, prin denuntarea unilaterali de
cdtre concedent, cu plata prestatiilor executate de concesionar si care au fost receptionate si
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neachitate la monaentul in care intervine incetarea contractului de concesiune;

- In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de citre concesionar, prin reziliere, cu
plata unei despagubiri in sarcina concesionarului:

- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de citre concedent, prin reziliere, cu
plata unei despdgubiri in sarcina cnncedentului; -

- la disparitia, dintr-o cauzi de fortd majord, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilitatii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renuntare, fara plata nici
unei despagubiri;

- in cazul in care interesul national sau local o impun, prin rdscumpdrarea concesiunii,
la propunerea concedentului, caz in care concedentul va intocmi o documentatie tehnico-
economicd in care se va stabili pretul rdscumparirii; .

- In caz de intrare in faliment a concesionarului.

(2). La incetarea, din orice cauza, a. contractului de concesionare, bunurile ce au fost
utilizate de concesionar in exptoatarea concesiunii, vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

a) Bunurile care apartin concesionar ului si au fost utilizate de citre acesta pe dur ata
concesiunii si care prin intelegere intre pirti pot reveni concedentului, daci acesta isi
manifestd intentia de a le prelua prin cumpdrare, de reguld la un pret cel putin egal cu
valoarea contabild actualizatd a bunurilor respective, ca bunuri de preluare;

b) Bunurile care apartin concesionarului si au fost utilizate pe durata concesiunii de
cdtre acesta, iar care la expirarca contractului de concesiune riman in proprietatea
concesionarului, ca bunuri

CAPITOLUL XI

- Impartirea responsabilltitilor de mediu intre concedent si concesionar

Art.20

(1) Partilor contractante le este interzis cu desdvarsire si ia masuri care, prin finalitatea
lor ar conduce la deteriorarea conditiilor de mediu in urma derulirii prezentului contract
de concesiune; ,

(2)  Responsabilitatea privind obtinerea si detinerea de avize, autorizatii si acorduri-de
mediu, conform legislatiei in vigoare, pentru activititile care fac obiectul prezentului
contract de concesiune, este in sarcina concesionarului, incepind cu data intririi in vigoare
a prezentului contract. '

CAPITOLUL XI1I

Forta majora

Art.21

Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea fn mod necorespunzitor total sau partial a oricirei obligatii care i revine in
baza prezentului contract, daci neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei
respective a fost cauzatd de forta majora. Partea care invoca forta majora este obligata s3
notifice celeilalte parti in termen de 24 de ore de producerea evenimentului si si ia toate
mdsurile posibile in vederea limitirii consecintelor lui. Daci in termen de 3 zile de la
producere, evenimentul respectiv nu inceteaz, partile au dreptul sd-si notifice incetarea de
plin drept a prezentului contract firi ca vreuna dintre ele si pretinda daune interese.

CAPITOLUL XIII -

Raspunderea contractnali si rezilierea contractului
Art. 22
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(1) Nerespectarea de citre pirfile contractante, in tot sau in parte, a obligatiilor
contractuale prevdzute in prezentul contract de concesiune atrage raspunderea
contractuala a partii aflate in culp3; ,

(2)  In situatia in care concesionarul ignord sistematic prevederile contractului de
concesiune, abandoneazd sau Iintrerupe activititile legate de realizarea obiectului
concesiunii, precum si a oricaror altor-situatii care conduc la nerealizarea obiectului
concesiunii, se aplica sanctiunea deciderii din drepturi a acestuia;’ ’

(3)  Decaderea din drepturi a concesionarului echivaleazi cu rezilierea contractului, fira
punere in intarziere si fird vreo alti formalitate. Deciderea din drepturi obligd pe
concesionar acoperirea prejudiciilor suportate de concedent;

(4) In cazul in care, activititile concesionarului, legate de realizarea obiectului
concesiunii nu pot fi realizate datoritd atitudinii culpabile a concedentului, acesta din urms3
va fi-obligat sd-1 despidgubeasci pe concesionar, corespunzadtor prejudiciului adus;

(5) Dacd stabilirea activitatilor sau atitudinii culpabile a concedentului sau concesionarului,
dupad caz, a cuantumului prejudiciului cauzat concedentului sau concesionarului, dupa caz,
si stabilirea unei drepte si echitabile despagubiri nu pot fi realizabile pec ale amiabil3, va fi.
sesizatd instanta de judecatd competents.

CAPITOLUL X1V _
Comunicari ~ Notificiri
Art. 23

(1) - in acceptiunea pdrtilor contractante, orice notificare adresati de una celeilalte este -
valabil indepliniti daci va fi trimisi cu confrirmare de primire, la adresa
L L oL e e e e e e HE 441 LR AR SRS SRR e Sae e e R Rae e E e ee et SR seer sesene berneraen oreneaeeeesene ) pentru
concesionar si la sediul previzut in partea introductivd a prezentului contract pentru
Concendent.

(2)  1n cazul in care notificarea se face pe cale postald, ea va fi transmisi, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire (A. R.) si se consider3 primiti de destinatar la data
mentionatd in confirmarea de primire. )

(3)  Daca notificarea se trimite prin telefax sau e-mail, ea se considers primita in ziua in
care a fost expediatd. . -

(4)  Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, dacd nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalititile previzute la alineatele precedente.
(5)  Refuzul de a primi notificirile nu reprezinti o lipsd a aducerii la’cunostint, ci o
cauza de neindeplinire a procedurii de comunicare. :

CAPITOLUL XV

Litigii

Art. 24

(1) Partile convin ca toate neintelegerile privind valabilitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau fncetarea acesteia sa fie rezolvate pe cale
amiabild de reprezentantii lor.

(2)  1In cazul in care nu este posibild rezolvarea litigiilor patrimoniale pe cale amiabilj,
partile se vor adresa Sectiei de contencios administrativ sifiscal a Tribunalului ..............

CAPITOLUL XVI
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Dispozitii finale

Art. 25 _ )

(1)  Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act aditional Incheiat intre
pdrtile contractantes

(2)  Prezentul contract impreuni cu anexele sale, si care fac parte integ}_‘anté din
cuprinsul sdu, reprezint3 vointa partilor semnatare.

(3)  Pdrtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeazd interesele comerciale legitime ale acestora, si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.

Art. 26 ‘
(1)  Concesionarul se obligd si constituie garantia de bund executie a contractului pani
la concurenta sumei de ................. lei, dup3 semnarea contractului de citre parti.

(2) . Garantia de buni executie se constituie din retineri succesive lunar, In cuantum de
+..% din valoarea facturii pentru lucririle de mentinere si Intretinere, incepand de la prima
situatie de lucrari facturatd, pana la acoperirea sumei ce se va constitui cu titlu de garantie.
Prestatorul se obligd sa deschidi un cont la dispozitia autorititii contractante in-termen de
cel mult 10 zile lucritoare de la semnarea contractului de citre ambele parti. Perioada
pentru care se constituie garantia de bund executie trebuie si acopere intreaga durat3 de
valabilitate a contractului.

(3)  Concedentul se obligd si elibereze garantia pentru participare in 3 zile de la
deschiderea contului pentru constituirea Garantiei de buni executie si sa emita ordinul de
Incepere a contractului prestirii serviciilor dupa semnarea acestuia.

(4)  Concedentul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, In
limita prejudiciului creat, daci Concesionarul nu Isi executd, executd cu Intarziere sau
executd necorespunzdtor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buni executie, Concedentul are obligatia de a notifica acest
lucru Concesionarului, precizind totodati obligatiile care nu au fost respectate.

(5)  Concedentul se obligi si restituie garantia de buni executie a contractului, astfel -
garantia aferentd lucrdrilor de intretinere-mentinere se va restitui/elibera in termen de 14
zile de la data termindrii prestirii serviciilor care fac obiectul prezentului contract.

Art. 27 ' '

Prezentul contract a fost incheiat intr-un numir de 2 exemplare, un exemplar pentru
Concedent si unul pentru Concesionar si intri in vigoare la data semnirii sale.

CONCEDENT,CONCESIONAR,

Presedinte de sedinta, , Contrasemneaza,
Secretarul General al Orasului Marasesti,
Dumitru Vasilica-Violeta

Intocmit,

Expert,
Vasilica TUGUI
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Romania
Judetul Vrancea
Consiliul Local Marasesti Anexanr. 6 la HCL............. 20\ | SN din............

Anexanr.__la

Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public

al Orasului Marisesti nr. el (ol 2022
JUDETUL VRANCEA ORAS MARASESTI
NR. / 2022

PROCES - VERBAL DE PREDARE - PRELUARE
a bunurilor proprietatea publica si privatd a Orasului Marasesti, predate ca bunuri de retur
citre necesare gestiondrii si operdrii Serviciului de iluminat public pe raza administrativa a Orasului
Marasesti

Incheiat astizi 2022

Intre:
1. ORASUL MARASEST], reprezentatd prin primar CHITIC VALERICA DOREL cu sediul pe strada
Siret nr. 1, telefon 0237/260434, fax 02377260550, cod fiscal 4410623, in calitate de Delegatar, pe de o
parte -
si
2. cu sediul in _, judetul ;
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. __.cod unic de
inregistrare_ ,cont nr.___ , deschis la TREZORERIA

- ,reprezentatd de - Administrator, in calitate de Operator/ Delegat/, pe de alti
parte,”

in baza prevederilor Hotirarii Consiliului Local al oragului Marasestinr. ____ /2022 privind
aprobarea modelului de Contract cadru dé delegare prin concesiune a serviciului de ilumirat public al
orasului Mdrdsesti, Regulamentului serviciului de iluminat public al orasului Marisesti, indicatorilor de
performantd ai Serviciului de lluminat public al oragului Mardsesti, si a Caietului de sarcini al serviciului
de iluminat public al orasului Marisesti; .

L. - OBIECTUL Procesului verbal il constituie predarea - preluarea bunurilor proprietate
publicd si privata a orasului Mirisesti necesare gestionarii si operarii serviciului de iluminat public al
oragului Mdrdsesti, ca urmare a preludrii acestui serviciu, prin gestiune delegati pe baza contractului de
delegare prin concesiune, de-citre , castigitor al licitatiei publice
organizate in acest sens.

II. INVENTARUL BUNURILOR ce formeazi abiectul prezentului Proces verbal reprezinta
anexa la HCL nr........... o

Bunurile predate-primite sunt mentionate in Anexa la prezentul Proces verbal.

II1. Procesul ~ verbal se incheie in urma stabilirii rezultatelor, prin confruntarea evidentei
faptice cu cea scripticd, in care nu s-au constatat diferente.

Prezentul proces verbal a fost incheiat in 4(patru) exemplare, cate doud pentru fiecare parte.

* Am predat, ' Am ‘prvimit,
ORAS MARASESTI
PRIMAR
CHITIC VALERICA DOREL
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Presedinte de sedinta, Contrasemneaza,

Secretarul General al Orasului Marasesti
Dumitru Vasilica-Violeta
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Romania
Judetul Vrancea
Consiliul Local Marasesti Anexanr..7 la HCL nr.....ooeuue.

Indicatori de perfomanti generali si garantati pentru Serviciul de lluminat Public
Nivelurile de luminant si iluminare sunt stabilite in conformitate cu prevederile
reglementdrilor internationale si nationale privind iluminatul public - Comisia
Internationald de Iluminat (CIE) TR 115, respectiv standardul SR EN 13201/2015.
Indicatori de performanta specifici pentru calitatea serviciului prestat:

s
lluminat Public
L ‘ ] T
‘ . . iy |MASURARE/ LrIMP PERMIS PENTRU REPARATII SAU
Articol ‘vael de servicii
DETECTARE  TOLERANTA ADMISA
‘L inant 0,75 cd/m? pentru drumuri M 4a Inspectie ~ Lampile neconforme din zonele cu risc
uminanta

di i 0,5 cd/m? pentru drumuriM 5 vizuala, |[mare trebuie reparate in maxim 48 ore
medie . ,
‘ 0,3 cd/m? pentru drumuriM 6 ‘Iuminan’gmetru de la detectarea lor -

. . '0,4 pentru drunuri M 4a 0,35 | . | . . .
‘Unlformltatea e [Inspectie Lampile neconforme din zonele cu risc

, . pentru drumuri M 5 . . . .

generald a S |vuzuala, mare trebuie reparate in maxim 48 ore

g N 0,3 pentru drumuri M6 . :
luminantei luminantmetru |de la detectarea lor
(- 1 | .

(Corpurile de iluminat neconforme
Factorul de - » trebuie.inlocuite sau reparate in maxim
>0.92 Multimetru I ' .
putere | 5 zile de la detectarea (sesizarea)
|defectiunii

‘ - ‘Trebuie sa fie prezentate Inspectie vizuala Corpurile de |Ium|nat trebuue‘ sa fie
Corpuri curdtate in maxim 5 zile de la ‘

( te) g ‘complete, curate, cu suprafata
aparate) de | icientei
i il vopsita sau cu alt tip de strat | |semalarea def'c"f”te' Ca parte a
iluminat ‘ : operatiunilor de intretinere, altfel
‘ acoperitor

Iminim odata la 4 ani. |
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| Stalpii de iluminat defectati in urma

Stalpii de Trebuie sa fie prezentati curati o N R e
‘_ . o ) Inspectie vizuala accidentelor trebuie sa fie inlocuiti in ‘
iluminat fara defectiuni, fara coroziune |- ] ‘
‘ ‘ |‘cermen de 14 zile ‘
| ) | S
] | T | 7
. NR. ‘ : . rimestrul
‘ INDICATORI DE PERFORMANTA

CRT. - ==

| Lo v |

— | | __Zan ‘

o N 2 BE a | s 6
OIS s S U S
‘ 1

‘INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

‘ 1.1 IP-Q1-Calitatea serviciilor prestate |

Numarul de reclamatii privind disfunctionalitatile iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal, |

pietonal, ornamental
‘Algoritm de calcul al indicatorului:IP-Q1=numarul de reclamatii rezolvate privind disfunctionalitatile
iluminatului public pe tipuri de iluminat x100/numarul total de reclamatii privind disfunctionalitatile

iluminatului public pe tipuri de iluminat

i—,

al) |lluminat stradal 100 100 0o 100 l'
‘ a2) |[lluminat pietonal |100 ||
’»a3) lluminat ornamental ‘O ‘O ‘O |I1OO o ‘

SnEa)! S = | L [ |
‘ ‘IP-QZ-NuméruI de constatari de nerespectare a calitatii iluminatului public constatate, pe tipuri de ‘

‘iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc. - notificate operatorului

Algoritm de calcul al indicatorului: ‘

‘ ‘NSIQ2=NuméruI de constatiri de nerespectare a calitatii iluminatului public constatate, pe tipuri de

‘ ‘iluminat -'stradal, pietonal, ornamental, etc. - notificate operatorului si rezolvate x 100/numarul ‘
total de constatari de nerespectare a calitatii iluminatului

b1)  luminat stradal 100 100 |'1oo 100

A |
b2) lluminat pietonal [| ‘ | ‘100 |
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| b3) lluminat ornamental ‘O 0 | ||0 100 ‘

Gradul de asigurare in functionare al
serviciului Algoritm de calcul al indicatorului:
IP-Q3=Numarul total deintreruperi

c) . . . . 0.04 0.04 0.04 0.04
neprogramate(avarii)inregistrate/lungimea

strazilor,drumurilor, aleilor echipate cu

sistem de iluminat public(in km). ‘ ‘

Numarul de reclamatii'si notificari justificate de la punctele a)si b) rezolvate in 48 de ore;
Algoritm de calcul al indicatorului: '

d IP-Q4= Numarul de reclamatii'si notificiri justificate de la punctele a)si b) rezolvate in 48 de ore
x100/Numarul de reclamatii si notificiri justificate de la punctele a)si b)
| di) | lluminat stradal 70 70 |70 70 | i
' d2) | iluminat pietonal 70 70 70 \70 |
lluminat ornamental - 0 0 0 ‘100 ‘
| d3) | e |

I |
IP-Q5-Numarul de reclamatii si notificdri justificate de la punctele a) si b) rezolvate in 5 zile

‘ lucratoare

e)  |Algoritm de calcul al indicatorului
‘IP—Q5=N_uméruI de reclamatii si notificari justificate de la punctele a) si b) rezolvate in 5 zile

lucratoare x100/Numarul total de reclamatii si notificari justificate de la punctele a) si b)
I T |

el) lluminat stradal 30 B30 3o ho
e2) [lluminat pietonal 30 30 30 30 T
e3) |Iluminai’c ornamental |O |IO 0 ‘50 |

NS IC-Continuitatea Serviciului de lluminat Public
INTRERUPERI Si LIMITARI TN FURNIZA_REA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

NS IC1- intreruperi accidentale datorate operatorului

183



‘ ‘_I_P-Cla-Numérul de intreruperi neprogramate constafate, pe tipurﬁe iluminat - stradal, pietonal, _‘|
ornamental

‘ 4) Algoritm de calcul al indicatorului : ’ ‘

‘ ‘N‘S ICla=Numarul de intreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ‘

‘ ‘ornamental, rezolvate x100/Numarul de intreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat -

stradal, pietonal, ornamental ) A J
al}  lluminat stradal | 100 | 100 ‘ 100 | 100 |
‘ a2) lluminat pietonal |I 100 100 | 100 | 100 |'
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a3) |Iluminat ornamental 0 | o ‘ 0 100 | ‘
IP- IC1b-Numsrul de artere, monumente ‘ ‘ ‘
afectate de intreruperile neprogramate ‘ ‘
‘Algorltm de calcul al'indicatorului: 1P- ‘ ‘

b) ‘Clb Numdrul de artere, monumente afectate 100 ‘100 ‘100 ‘ 100 ‘ ‘
‘de intreruperile neprogramate rezolvate ‘ ‘ ‘
x100/Numarul de artere, monumente ‘ ‘
‘afectate de intreruperile neprogramate ‘ ‘ ‘ : ‘

— | _ . | | | -

) NS IC1c-Durata medie (in zile) a intreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental

C

5 lluminat stradal 1 1| 1 ‘ 1 ‘ |

c2)  [lluminat pietonal B | 1 1 ‘ 1 ‘

c3) |l|uminat ornamental ‘ 0 |' 0 ‘ 0 | 1 |

NS IC2-INTRERUPERI PROGRAMATE

L

IP-C2a-Numadrul de intreruperi programate, anuntate utiiizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal,
pletonal ornamental

‘ al) |llummat stradal ‘1 1| 1 | 1 ‘ ]
‘ a2) Ilumlnat pletonal [ 1 1 1 [ 1 -
a3) lluminat ornamental || 0 [ 0 .0 1 ‘
IP-C2b-Numarul  de artere, monumente - s [ ) | . . ‘
‘ ‘afectate de intreruperile programate ‘ | ‘ 4
IP-C2¢-Durata medie (in ore) a intreruperilor ‘ ‘ [ ‘ )
programate
‘ c) |Algoritm de calcul al indicatorului: 2 ‘ 2 2 ‘ 2 ‘
‘IP -C2c=Durata totala in ore a intreruperilor ‘ ‘
|programate/IP -C2a ‘ | | | J

|IP C2d-Numarul de intreruperi programate, care au depasit perioada de intrerupere programata, pe

tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental .
[ T -
‘Ilummat stradal | 0 [ 0 |
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‘dz)‘illuminatpietonal o | o o | o
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d3)

‘lluminat ornamental

NS IC3- INTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

| .

IP-C3a-Numirul de intreruperi neprogramate
datorate distrugerilor de obiecte apartinand
sistemului de iluminat public

b)

IP-C3b-Durata medie (in ore) de remediere si
repunere in functiune pentru intreruperile de
la punctul a) Algoritm de calcul al
indicatorului : IP-C3b=Durata totala in ore a
intreruperilor neprogramate datorate
distrugerilor de obiecte apartinand sistemului
de iluminat public/IP-C3a

36

I

36

36

NS IR- RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALATIILOR DE

ILUMINAT PUBLIC

‘IP-Rl—Numérul de sesizari scrise in care se

Algoritm de calcul al indicatorului : IP-
R2=Numarul de sesizari la-care s-a raspuns in
30 de zile x 100/IP-R1

a) |precizeaza cd este obligatoriu rdspunsul 15 15 15 15
operatorului
IP-R2-Procenitul din sesizdrile de la punctul a)
la care s-a raspuns in termen de 30 de zile.
calendaristice
b) 100 100 100 100

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI
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INS IL-INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA

IP-L1-Numarul de sesizari scrise intemeiate ‘ ‘ ‘
‘ a) |privind nerespectarea de citre operator a 0 ‘ 0 0 0 ‘
‘ obligatiilor din licent ‘ ‘ ‘ ‘

|
‘ IP-L2-Numarul de inc&icéri a obligatiilor r | ‘ ’
‘ operatorului rezultate din analizele si g ‘ ‘ ‘
b) lcontroalele A.N.R.S.C. si modul de solutionare‘ 0 0 ‘ 0 ‘O
‘ pentru fiecare caz de incilcare a acestor A ’

obligatii ,
‘NS IP-INDICATOR! DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITA',I'I CONFORM CONTRACTULUL
DE DELEGARE‘A GESTIUNH

‘ ‘IP-Pl-Vanarea despdgubirilor acordate de  |100%

‘ operator in cazul deteriordrii din cauze
a) imputabile lui a instalatiilor utilizatorului

‘ IP-P2-Valoarea despagubirilor acordate de
b) ‘operator pentru nerespectarea parametrilor

|de furnizare

‘ ~ IP-P3-Numarul de facturi | |

¢ ‘ : oy 0 0 0 0o |
L contestate  de utilizator ‘ ‘

[ e T |
d) ‘IP-P4-Numérul de facturi de la punctul c) care 0 ‘ 0 0 0 ‘

au justificat contestarea valorilor ‘ |

‘ ) ‘IP-PS-Valdarea reducerilor facturilor datorate | 5 ‘ . . |

e v .o . ‘ '
| ﬂ_c_ontestaru valorl_lor acestora . ‘ | | | ‘

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza,

Secretarul General al Orasului Marasesti,
Dumitru Vasilica-Violeta
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